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RESUMEN 
 
El propósito de este trabajo de investigación es determinar si la energía solar 
fotovoltaica «FV» a través de una nueva tecnología emergente como las pinturas 
solares podría ser aplicable para la generación de electricidad en el Ecuador, 
esto desde el punto de vista teórico. 
 
Del mismo modo, se realiza una exhaustiva investigación del estado del arte de 
la nueva tecnología de pintura solar con el único fin de conocer su trascendencia 
científica, experimental y comercial, para este modo dar análisis a su eficiencia 
energética tomando en consideración los datos geográficos y climatológicos que 
caracteriza al Ecuador en cada uno de sus regiones y localidades. 
 
Con el apoyo del atlas solar del Ecuador y otras fuentes confiables, se 
determinan las potenciales zonas para el aprovechamiento de la radiación solar. 
De esta manera se realiza un planteamiento para el cálculo energético, 
económico y ambiental de la zona que sería la óptima para la generación de 
electricidad mediante la aplicación de la pintura solar. 
 
Finalmente, luego del análisis energético, económico y ambiental, se determina 
la zona óptima del Ecuador factible para la aplicación. Además, se establecen 
criterios de innovación y futuros desafíos de Investigación de la nueva 
tecnología. 
 
PALABRAS CLAVES: Energía Solar Fotovoltaica, Tercera Generación 
Fotovoltaica, Nanotecnología, Nanomateriales, Fotovoltaica Orgánica, Pintura 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research work is to determine if PV solar energy through a 
new emergent technology like solar paints could be feasible for generation of 
electricity in Ecuador, this from the theoretical point. 
 
Similarly, an exhaustive research about the state of art of Solar Paints new 
technology has done in order to know its scientific, experimental and commercial 
transcendence, and this way make an analysis about the energy efficiency of the 
solar paints taking into account geographic and climatologic data that 
characterizes Ecuador in each one of its regions and places. 
 
With the support of the solar atlas and others reliable sources, the potential areas 
for the use of solar radiation are determined. In such a way that an approach is 
made for the energy, economic and environmental calculation of the area that 
would be the optimum for the generation of electricity through application of the 
solar paint. 
 
Finally, after the energy, economic and environmental analysis, the optimal zone 
of the Ecuador is determined feasible for its application. Furthermore, innovation 
criteria and future research challenges of the new technology are established. 
 
KEYWORDS: Photovoltaic Solar Energy, Photovoltaic Third Generation, 
Nanotechnology, Nanomaterials, Organic Photovoltaic, Solar Paint, Energy 
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INTRODUCCIÓN 
 
Debido al incentivo del uso de las energías renovables no convencionales, a 
través del ARCONEL (antes CONELEC) en su Artículo 63 de la Ley de Régimen 
del Sector Eléctrico, ha originado que varias investigaciones en el área de la 
generación eléctrica se deriven a la explotación de nuevas fuentes de energías 
renovables, limpias y amigables con el medio ambiente.  
 
Por lo que, las tendencias no solo en universidades, sino también de las 
empresas públicas y privadas se han enfocado a la exploración de nuevas 
tecnologías como alternativas viables para abastecer la creciente demanda 
eléctrica, especialmente en aquellos sectores aislados que difícilmente tienen 
acceso a la red eléctrica y que conformarían un sistema FV autónomo. 
 
Los avances de la nanotecnología están dando resultados en el campo de 
materiales FV’s, es así que una de esas tecnologías emergentes es la Pintura 
Solar, que según varias investigaciones llegarían a tener un potencial energético 
mayor que los paneles FV’s convencionales. Por esta razón, se enfoca en 
realizar un análisis energético en base a datos obtenidos en laboratorios y 
experiencias a nivel mundial, producto de la investigación científica que se lleva 
a cabo día a día con el único fin de mejorar sus propiedades para obtener una 
mayor eficiencia energética. 
 
De este modo, tener un enfoque técnico de cuán factible sería aplicar esta 
tecnología en la zona más óptima de acuerdo al potencial solar que posee el 
Ecuador. Por consiguiente, sabiendo que es una tecnología en vía de desarrollo 
y no comercial en gran cantidad hasta el momento, es evidentemente que su 
eficiencia energética es muy baja, por ende, la única aplicación atribuible de las 
Pinturas Solares tiende a pequeña escala, es decir, únicamente para la 
autogeneración residencial en el cual requieren de energía para abastecer 
pequeñas cargas y no para aquellos que superen su capacidad de generación. 
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 CAPÍTULO 1 
 




Como consecuencia de diversos estudios en el campo de la energía solar y 
mejorar la eficiencia de los actuales paneles solares convencionales, emerge 
una nueva tecnología conocida como «Pintura Solar», la misma que podría 
suponer un excelente avance de este tipo de energía renovable a nivel mundial, 
pudiendo llegar a ser el futuro de la energía solar. 
 
Según uno de los entes científicos que investigan esta nueva tecnología, como 
el laboratorio de la Universidad de Swansea, en Swansea, Gales, Reino Unido, 
bajo la dirección del Dr. Dave Worsley, pionero y responsable del proyecto, 
tendría más eficiencia energética al momento de capturar la radiación solar 
inclusive en lugares poco soleados, no obstante serían mucho más baratos y 
flexibles en comparación al espacio que ocupan actualmente los paneles 
solares. 
 
De igual modo, esta nueva tecnología pretende tener un mayor tiempo de vida 
útil, mejorando sus propiedades químicas y eléctricas que eviten su degradación 
de acuerdo a las condiciones geográficas y climatológicas donde se apliquen, 
más aún, en condiciones ambientales adversas.  
 
Mientras continúen las investigaciones de las pinturas solares, este proyecto de 
tesis servirá para futuras observaciones y desafíos relacionados al tema, y más 
aún si es posible llevar a cabo la implementación de esta tecnología de Pintura 
Solar a una vivienda para la generación de electricidad, y de esa manera 
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1.2 Justificación. 
 
El notable cambio climático global provocado por fuentes de energía que utilizan 
combustibles fósiles (como generación térmica) es indudablemente preocupante 
debido a la cantidad de emisión de gases de efecto invernadero que contribuyen 
al calentamiento global.  
 
Por otro lado, la inequidad poblacional que existe en el Ecuador es significante, 
debido a la existencia de personas generalmente de sectores rurales marginales 
con carencia de servicios básicos, siendo uno de estos el déficit de la energía 
eléctrica, debido a razones técnicas, económicas y ambientales que impiden 
llevar las redes eléctricas a lugares muy remotos. Por ello, el desafío es alcanzar 
el desarrollo del país mejorando la calidad de vida, accediendo a fuentes de 
energía renovable, asequible y sostenible para que sean autosustentables 
permitiendo cubrir sus propias necesidades tecnológicas (alumbrado, 
comunicación, etc) y comerciales (agricultura, artesanías, etc). Generalmente las 
zonas que aún no cuentan con el servicio eléctrico se encuentran especialmente 
ubicadas en la Amazonía e inclusive ciertas zonas de Pichincha, según el 
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER). 
 
Para afrontar de manera responsable estos amplios problemas, el MEER a 
través de estrategias promueve consolidar el proyecto de Electrificación Rural 
abastecida con energía renovable no convencional especialmente en zonas 
aisladas. Además, según el ARCONEL en su Informe del Balance Nacional de 
Energía 2016, la generación de electricidad mediante energía FV es apenas el 
0,36%, el 42,1% a través de Hidroelectricidad, Biomasa, Eólica, y el restante 
57,54% de Biogás y fuentes que usan combustibles fósiles. 
 
A causa de esto, según la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, 
Ecuador es pionero en las iniciativas para abastecer la electrificación rural a 
través de sistemas FV’s aislados en forma de microrredes, esto dado que resulta 
poco o nada económico utilizar generación a base de combustibles. 
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Por ese motivo las innovaciones tecnológicas no se detienen, y a pesar de ciertas 
limitaciones en cuanto a su construcción y comercialización, la Pintura Solar FV 
promete un potencial energético en un futuro no muy lejano para afrontar las 
necesidades energéticas en sectores o comunidades remotas, por ende, se 
estima necesario realizar este análisis investigativo siguiendo de muy cerca su 
evolución. 
 
Geográficamente la ubicación del Ecuador en la mitad del mundo lo beneficia, 
porque durante todo el año la radiación solar teóricamente es constante llegando 
a variar únicamente de manera insignificante en períodos de lluvia. Muestra de 
aquello son los sistemas FV’s instalados en zonas remotas de la Amazonía, 
Guayaquil y sectores aislados de la Sierra. 
 
Teniendo experiencia en aquellos sistemas y privilegiados de tener una radiación 
solar constante, es conveniente realizar un análisis energético para la 
generación de electricidad mediante las Pinturas Solares, y de esta manera 
conocer sus características y beneficios con respecto a la sostenibilidad 
energética. 
 
Actualmente, la pintura solar, a diferencia de los paneles convencionales serían 
más económicas y amigables con el medio ambiente, debido a que serán más 
flexibles, fácil traslado, y lo más importante que ocuparían menos espacio puesto 
que formarían parte de la estructura del domicilio sin afectar la fachada, techo o 
arquitectura de la vivienda con dicha tecnología. Estas particularidades lo ubican 
como una alternativa para satisfacer las necesidades energéticas en ciertas 
zonas del Ecuador que no tienen acceso a la energía eléctrica o a nivel nacional. 
Otro punto favorable es la disminución significativa de la basura electrónica, que 
a diferencia de los paneles solares que amenazan el medioambiente luego de 
cumplir su vida útil volviéndose residuos, las Pinturas Solares podrán ser 
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1.3 Alcance. 
 
La investigación comprende el análisis energético de las potenciales zonas de 
aprovechamiento de la energía solar a través del atlas solar y estudios realizados 
al respecto, con el único propósito de generar electricidad mediante la aplicación 
de la pintura solar. 
 
Con ello, y además de los medios informativos que ofrecen las entidades 
energéticas del país, así como también de las investigaciones realizadas hasta 
el momento acerca del estado del arte de la nueva tecnología, se plantea un 
adecuado análisis energético, económico y ambiental para la posible factibilidad 
de su instalación. 
 
Con los resultados obtenidos de las pinturas solares así como de los paneles 
convencionales se empieza una discusión energética, económica y ambiental. 
De este modo inicial y teórico se podrá definir la zona más óptima que cumpla 




El procedimiento a emplear es esencialmente teórico, en base a investigaciones 
científicas del tema a nivel mundial. Esto puesto que aún la tecnología de Pintura 
Solar sigue siendo material de experimentación y pruebas de laboratorio en las 
que científicos apuestan que en los próximos años sea totalmente comercial y 
con un potencial energético competitivo con otras tecnologías de generación. 
 
Dentro del contexto investigativo, lo más cerca que se encuentra la Pintura Solar 
FV es en México, país donde se ha logrado la fabricación de la tecnología por 
medio de investigadores del Instituto Tecnológico de la Laguna, mismo que ha 
sido tema relevante de varias exposiciones y patentes. 
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Dicho esto, y con el conocimiento de las potenciales zonas de aprovechamiento  
del recurso solar del Ecuador, se enfoca en la recopilación de datos teórico-
técnico y evidenciables de esta nueva tecnología, para finalmente llevar a cabo 
un análisis energético, así como también económico y ambiental para su 




1.5.1 Objetivo General. 
 
Desarrollar el Análisis Energético de la Pintura Solar FV como aplicación de una 
nueva tecnología para la generación de electricidad en el Ecuador. 
 
1.5.2 Objetivos Específicos. 
 
 Desarrollar un estudio del recurso solar del Ecuador para seleccionar la zona 
óptima aprovechable conforme el análisis energético de la Pintura Solar FV. 
 
 Investigar el Estado del Arte de la Pintura Solar y la Importancia de explorar 
nuevas tecnologías. 
 
 Analizar, desde el punto de vista energético, económico y ambiental los 
resultados obtenidos y discutir la factibilidad de la probable implementación 
de viviendas con techos o cubiertas revestidas con pintura solar. 
 
 Plantear soluciones a las limitaciones de la nueva tecnología de acuerdo a las 
condiciones climatológicas del Ecuador. 
 
 Proponer la innovación de la nueva tecnología a través de la investigación e 
inversión para la adquisición de la pintura solar en el Ecuador. 
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CAPÍTULO 2 
 
ESTADO DEL ARTE. 
 
2.1. Energía Solar. 
 
La energía solar es la energía originaria del sol, la cual llega a la tierra en forma 
de luz ultravioleta, visible e infrarrojo y es la principal fuente de energía. Siendo 
así, el sol lleva 4.500 millones de años iluminando el universo, entregando 
energía y calor para la evolución de la vida en nuestro planeta, y de acuerdo a 
estudios de la NASA, el sol seguirá brillando aproximadamente durante los 
próximos 6.500 millones de años [1]. 
 
Desde entonces, la luz del sol ha ido almacenándose en la superficie terrestre 
en varias de sus formas como carbón, residuos minerales, rocas, etc. Es decir, 
siempre se ha utilizado el sol, y de la misma manera ha sido aprovechado por la 
humanidad a través de la historia, y cuantas más formas para utilizar su energía 
se encuentre mejor será la vida futura. La Figura 1 muestra la distribución de la 
energía solar en el momento que ingresa a la atmósfera de la Tierra [2]. 
 
 
Figura 1. Esquema de energía solar absorbida por la Tierra. 
Fuente: P. Wegertseder y Otros, 2016 [2]. 
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Como fuente de energía renovable, la energía solar tiene dos aplicaciones 
importantes:  
 
1) Energía Solar Directa: Implica realizar solo una conversión o 
transformación para obtener una forma de energía utilizable. Ejemplo: 
Captación Térmica y Captación FV. 
 
2) Energía Solar Indirecta: Implica realizar más de una conversión o 
transformación para obtener una forma de energía utilizable. Ejemplo: 
Energía Hidráulica, Eólica, Mareomotriz, etc. 
 
2.1.1. Formas de Aprovechamiento.  
 
Basados en la aplicación de la energía solar directa e indirecta, para aprovechar 
al máximo el potencial energético que nos ofrece el sol, los métodos más 
importantes para este aprovechamiento son mediante los sistemas térmicos y 
FV’s [3]. 
 
a) Los sistemas térmicos aprovechan la energía solar para convertirla en 
energía térmica y utilizarla principalmente para el calentamiento de agua, 
calefacción, refrigeración, ventilación, etc. a través del uso de colectores 
solares.  
 
b) Los sistemas FV aprovechan la energía solar para convertirla en energía 
eléctrica a través de la captación fotónica sobre paneles solares o en 
nuevas tecnologías como la pintura solar FV.  
 
c) Existen además métodos químicos para un aprovechamiento bioquímico 
de la energía solar. 
 
Son varias las tecnologías disponibles para la explotación de la radiación solar, 
algunos de ellos son utilizados directamente para producir calor, mientras que 
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otros producen energía eléctrica, el problema es que aún es una tecnología 
costosa [4]. 
 
2.1.2. Producción, Consumo y Duración.  
 
Debido a la particularidad que tiene este tipo de energía proveniente del sol, su 
producción es a nivel mundial y de la misma manera su consumo. Es así que 
existen diferentes tecnologías y métodos de aprovechamiento del potencial solar 
para diferentes aplicaciones humanas. 
 
En varios países ya se encuentran instalados varios sistemas FV’s, sean estos, 
en centrales solares o sistemas aislados, con el único objetivo de consumir la 
energía radiante procedente del sol. 
 
Se estima que el sol brilla únicamente por 9 a 10 mil millones de años según la 
NASA, y como en la sección precedente se afirmó que esta estrella lleva 
entregando energía por aproximadamente 4 mil millones de años desde que se 
formó, es decir, un poco menos de la mitad de su vida. Sabiendo esto, y 
comparada con el tiempo de vida humana se tendría una fuente de energía solar 
ilimitada e inagotable que se debe aprovechar al máximo. 
 
2.2. Radiación Solar.  
 
La luz del sol es una de las varias ondas electromagnéticas que están presentes 
en el espacio y que poseen energía [5]. Esta energía es el resultado de las 
reacciones nucleares de fusión que se producen en el núcleo del sol y se 
transmiten a manera de radiación electromagnética llegando a la atmósfera 
como espectro electromagnético con aproximadamente 0,15 a 4 micrómetros 
[µm] de longitud de onda [6]. 
 
Las propiedades de la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra se 
clasifica en tres tipos: luz ultravioleta, luz visible y luz infrarroja, es decir, a 
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longitudes de onda y frecuencias distintas. A continuación se define cada una de 
estas ondas electromagnéticas procedentes del sol [5]. 
 
a) Luz Ultravioleta UV: Esta longitud de onda presenta mayor propiedad 
cuántica, es decir, mayor cantidad de energía que la visible e infrarroja. 
Se divide en tres bandas: 
 
1) UV-A: También llamado «luz negra», es el tipo de luz UV poco 
peligrosa debido a que contiene menos energía. Parte del espectro 
se encuentra entre 0,315 µm a 0,40 µm. 
 
2) UV-B: Es el tipo de luz UV más peligrosa debido a que contiene 
más energía capaz de dañar los tejidos biológicos provocando 
cáncer de piel. La atmósfera se encarga de bloquear parte de ella, 
es por ello que cualquier cambio en la capa de ozono aumenta el 
riesgo. Parte del espectro se encuentra entre 0,28 µm a 0,315 µm. 
 
3) UV-C: Es el tipo de luz UV que no es observado en la naturaleza 
debido a que es absorbido rápidamente de manera completa 
cuando sus fotones chocan con los átomos de oxígeno, 
intercambiando energía que dan lugar a la formación de ozono. 
Parte del espectro se encuentra entre 0,10 µm a 0,28 µm. 
 
b) Luz Visible: Esta longitud de onda apunta a la radiación fácilmente 
percibida por el ojo humano. Tiene la característica del lumen (lm) que es 
el equivalente fotométrico de la potencia, el vatio (watt). Entre la luz con 
más significancia para el ojo humano son el verde-amarillento con más 
peso que la luz azul o roja de igual lumen con 1 watt a 0,555 µm = 683 
lumen. 
 
c) Luz Infrarroja: Es el tipo de onda que contiene menos cantidad de 
energía por fotón, y en cualquier banda se manifiesta en forma de calor 
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sensibles a cualquier cambio de ambiente, ejemplo, una persona 
moviéndose. Es la única luz que tiene propiedades que impiden enfocar 
o refractar con lentes, dado que tiene mayor difracción. 
 
2.2.1. Tipos de radiación solar. 
 
Cualquier objeto sobre la superficie terrestre recibe la radiación solar de tres 
maneras diferentes, esto debido al constante movimiento de la tierra que produce 
variaciones temporales. Estos componentes se distinguen como directa, difusa 
y reflejada (o de albedo), tal como en la Figura 2. 
 
 
Figura 2. Tipos de radiación solar. 
Fuente: A. Castejón, G. Santamaría, 2010 [6]. 
 
a) Radiación directa: Es la que llega directamente desde el sol, sin sufrir 
desviaciones en su trayectoria debido a causas atmosféricas. En 
magnitud es mayor a los dos siguientes, por ende, la más analizada para 
aplicaciones de sistemas FV’s. 
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b) Radiación difusa: Es la recibida directamente del sol luego de haber sido 
desviada o dispersada no solo por las nubes, sino también por las 
partículas de la atmósfera. En días nublados la radiación que se recepta 
es totalmente difusa. 
 
c) Radiación reflejada (o de albedo): Es aquella reflejada por la superficie 
terrestre, como montañas, edificios, árboles, el mismo suelo, etc. hacia 
algún objeto receptor ligeramente inclinado. 
 
La radiación solar total que recibe algún objeto sobre la superficie de la tierra se 
conoce como radiación global, que es la suma de las tres radiaciones: directa, 
difusa y reflejada. 
 
Para expresar de manera numérica o medir la energía de la radiación solar 
cuando llega a una superficie se utilizan dos valores como la Irradiancia e 
Irradiación [7]. 
 
1) Irradiancia: Es la potencia o radiación recibida por unidad de superficie. 
Su unidad de medida es el vatio por metro cuadrado, [W/m2]. 
 
2) Irradiación: Es la energía o total de irradiancia recibida en un tiempo 
determinado por unidad de superficie. Su unidad de medida es el vatio 
hora por metro cuadrado, [W·h/m2]. 
 
La Irradiancia del sol sobre la superficie de la Tierra se conoce como Constante 
Solar (B)1. Como la radiación que llega no es constante debido a diferentes horas 
del día, estaciones del año, o bajo distintas condiciones atmosféricas, la energía 
recibida sufre pérdidas llegando a la superficie de la Tierra aproximadamente 1 
kW/m2 [7]. Entre otros datos, la radiación media es de 1,353 kW/m2 según la 
NASA. 
                                                          
1 Energía perpendicular a la superficie que llega al exterior de la atmósfera terrestre, equivalente 
a 1,367 [kW/m2] [7]. 
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2.2.2. Trayectoria de Incidencia de la Irradiación Solar.  
 
Se sabe que el sol sale por el Este y se oculta por el Oeste, alcanzando en algún 
momento su punto más alto durante el mediodía. Pero, sería muy útil saber 
exactamente dónde se ubicará en cualquier momento, lugar o día, para lograr 
mejores diseños de viviendas con ventanas o inclinación de techos que logren 
calefacción o sombreado natura. De la misma manera, en el contexto FV, 
conocer el ángulo solar permite ubicar adecuadamente el ángulo de inclinación 
de paneles para aprovechar al máximo la radiación. 
 
Existen diagramas y métodos usados para determinar el ángulo solar a partir del 
conocimiento rotacional de la Tierra, girando alrededor del sol. 
 
 
Figura 3. Rotación de la Tierra alrededor del sol. El ángulo entre el sol y el ecuador se 
denomina declinación solar δ. 
Fuente: G. Masters, 2004 [8]. 
Según la Figura 3, la Tierra gira alrededor de su eje N-S, mientras que el sol se 
coloca en algún lugar del espacio moviéndose de arriba hacia abajo a medida 
que avanzan las estaciones. Siendo el 21 de Junio, el sol alcanza su punto más 
alto irradiando desde su núcleo a la tierra y formando un ángulo de 23.45° con 
el ecuador de la Tierra, es decir, el sol está ubicado sobre el hemisferio norte 
(Trópico de Cáncer), y el mismo día de Diciembre el sol está a 23.45° por debajo 
del ecuador, es decir, el sol está ubicado sobre el hemisferio sur (Trópico de 
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Capricornio). En la Tabla 1 se observa los valores computados de declinación 
solar del día veintiuno de cada mes [8]. 
 
Tabla 1. Declinación Solar δ para el día 21 de cada mes, en grados. 
Fuente: G. Masters, 2004 [8]. 
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
𝜹 -20,1 -11,2 0,0 11,6 20,1 23,4 20,4 11,8 0,0 -11,8 -20,4 -23,4 
 
Además, existe la posibilidad de determinar un nuevo ángulo de altitud del sol 
durante el mediodía. Este ángulo es el que se encuentra entre el sol y el horizonte 
local directamente debajo del sol [8]. En otras palabras, es la elevación angular 
del sol sobre el horizonte, como se observa en la Figura 4. 
 
 
Figura 4. Ángulo de altitud del sol al mediodía. 
Fuente: G. Masters, 2004 [8]. 
 
La ubicación del sol a cualquier hora del día se puede describir en términos de 
su ángulo de altitud β y su ángulo azimutal φs (ángulo de la orientación sobre la 
superficie) tal como se muestra en la Figura 5.  
 
Por convención, φs es positivo en la mañana (sol en el Oste) y negativo en la 
tarde (sol en el Este). Los ángulos azimutales y de altitud del sol dependen de la 
latitud, el número de día y, lo más importante, la hora del día.  
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Figura 5. Posición del sol descrito por su ángulo de altitud β y su ángulo azimutal φS. 
Fuente: G. Masters, 2004 [8]. 
 
Estos dos ángulos, Altitud y Azimutal, nos permiten localizar la posición del sol 
en el cielo, qué tan lejos está del horizonte, del Este o del Oeste, en función de 
los días del año y la latitud [9]. 
 
Es así que el sol sale por el Este en dirección Sur hasta ocultarse por el Oeste, 
dependiendo el hemisferio. Por esta razón, los paneles solares son orientados 
hacia el Norte en el hemisferio Sur y hacia el Sur en el hemisferio Norte, es decir, 
siempre se instalarán apuntando hacia el Ecuador. La Figura 6 muestra el 
recorrido del sol en el hemisferio Norte y en las cuatro estaciones del año [10]. 
 
 
Figura 6. Recorrido del Sol en el Hemisferio Norte. 
Fuente: J. C. Schallenberg Rodríguez y Otros [10]. 
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2.2.3. Espectro de la Radiación Solar. 
 
El sol intensamente caliente tiene una temperatura de 5760 Kelvin, siendo mayor 
en su núcleo con aproximadamente 15 millones Kelvin, y un diámetro de 
1,39X109 metros con una distancia a la Tierra de 1,5X108 km, esto debido a que 
las radiaciones llegan a la superficie terrestre con una velocidad de la luz de 300 
mil kilómetros por segundo [km/seg], llegando la energía solar en 




Figura 7. Relación Sol-Tierra. 
Fuente: S. Kalogirou, 2009 [11]. 
 
La energía total que recibe la Tierra del sol es 1,7X1014 kilovatio [kW], es decir, 
1,5X1018 kilovatio.hora por año [kWh/año]. Sin embargo, se estima que 84 
minutos de radiación solar en el planeta equivale a la demanda de energía 
mundial en un año [11], o también 28000 veces el consumo mundial. Esta 
radiación llega a la superficie en dos formas, la que no es absorbida o 
dispersada, y la que sí lo es, recibiendo el nombre de radiación directa y 
radiación difusa, respectivamente [5]. 
 
La suma de las tres radiaciones (directa + difusa +reflejada) da como resultado 
la radiación global, Figura 8, es así que su componente directa es la encargada 
de producir sombra cuando se interpone objetos a su radiación, mientras que su 
componente difusa no lo hace. 
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Figura 8. Irradiación Global, kWh/m2-año. 
Fuente: globalsolaratlas.info [12]. 
 
En resumen, la radiación directa será mínima en días nublados, mientras la 




Figura 9. Irradiación normal directa, kWh/m2-año. 
Fuente: globalsolaratlas.info [12]. 
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Figura 10. Irradiación horizontal difusa, kWh/m2-año. 
Fuente: globalsolaratlas.info [12]. 
 
La radiación UV, como se había anunciado anteriormente, es apenas una parte 
del espectro solar, que va desde 3,5% al 8% del espectro total, variando de 
acuerdo a días nublados o claros. 
 
Cabe recalcar que las longitudes de onda en la atmósfera responden de manera 
diferente a las de la superficie terrestre, dado que son más largas a las longitudes 
de onda que llegan del sol. Esto lo ha hecho un factor importante y responsable 
del efecto invernadero2 [8]. 
 
La Figura 11 muestra el espectro solar a nivel de la Tierra en un día claro, en 
donde el área bajo el espectro corresponde a la longitud de onda de la luz UV 
con el 7%, luz visible con el 47% y luz infrarroja con el 46%, con rangos de 0,38 
µm (violeta) a 0,78 µm (rojo) [8]. 
 
Del mismo modo, el espectro solar también dependerá de las condiciones 
atmosféricas cuando la radiación la atraviese para llegar a la superficie terrestre. 
Esto puesto que la luz del sol llegará con menos energía y provocará que el 
espectro solar se traslade a la posición que se encuentran las longitudes de 
ondas más largas. 
                                                          
2 Es un proceso natural el cual los GEI atrapan el calor de la atmósfera (Arhenius, 1896). 
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Figura 11. Espectro de radiación solar estándar. 
Fuente: G. Masters, 2004 [8]. 
 
Ante esto, sabiendo que hay partículas y gases presentes en la atmósfera que 
reducen la energía de la radiación directa, reflejando, absorbiendo y dispersando 
espectros solares, se hace uso de unos detectores como filtros variables para 
lograr la medición más precisa de la radiación. Esto debido a que en la atmósfera 
algunos fotones son reflejados regresando al espacio, mientras que otros son 
absorbidos por dichas moléculas de la atmósfera [13]. 
 
Toda esta distribución de la radiación mediante el espectro de la luz del sol es 
importante analizarla para diagnosticar el rendimiento de la energía solar que 
llega a la superficie de la Tierra, tomando en cuenta diferentes estaciones y 
condiciones atmosféricas, ya que de estos dependerá el diseño de los sistemas 
FV’s, los colectores solares térmicos, y así como también la construcción de 
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2.3. Energía Solar Fotovoltaica.  
 
La energía solar fotovoltaica permite transformar directamente los fotones de la 
luz del sol (radiación) en electricidad. Todo este proceso de conversión se basa 
en el efecto fotovoltaico sobre paneles compuestos de células solares o FV’s. 
Este efecto también se lo conoce como efecto fotoeléctrico. 
 
2.3.1. El Efecto Fotovoltaico.  
 
El efecto fotovoltaico fue observado por primera vez por el físico francés Henry 
Becquerel en 1839. En 1877 se fabrica el primer módulo FV de Selenio. Más 
tarde, a mediados de los años 50, en 1954, se descubre las células de silicio con 
el 4,5% de eficiencia [10]. 
 
El encargado de esta transformación se llama generador FV, compuesto por 
módulos formados por semiconductores y conectados en serie y/o paralelo para 
generar electricidad. Esto se logra luego de la incidencia de los fotones sobre los 
módulos que hacen posible un flujo de electrones entre dos regiones, dopadas 
con fósforo y boro respectivamente, es decir, en el interior del material. Este 
movimiento de electrones en direcciones opuestas a través del semiconductor 
produce un flujo de corriente eléctrica. 
 
Hasta el momento los semiconductores conocidos son el Silicio, Germanio y 
Arseniuro de Galio, siendo el primero de mayor aplicación para la fabricación de 
las células FV’s debido que es un material abundante en la Tierra luego del 
oxígeno. Entre los más usados de estos se encuentra el silicio policristalino 
debido a su bajo costo. También, existen los monocristalino con mayor eficiencia 
y rendimiento superior al 12%, el amorfo con rendimiento mucho menor a los 
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2.3.2. Potencial de la Energía Solar Fotovoltaica.  
 
Es difícil mencionar una cantidad para especificar el potencial de la energía FV, 
pero teóricamente el potencial FV en todo el mundo es muy alto. A diferencia de 
la energía eólica que es más económica, la FV tiene la ventaja de adaptarse a 
cualquier ubicación geográfica. 
 
De toda la radiación solar que llega a la Tierra cada año, solo una pequeña parte 
de minutos, específicamente el 0,003%, equivale a la demanda de electricidad 
de todo el mundo hoy en día. Aunque el potencial de la energía FV es parte de 
todo el potencial de la energía de radiación solar, sigue dependiendo de la 
ubicación geográfica y del clima, especialmente de la latitud [14]. 
 
En zonas donde las estaciones del año no tienen variación significativa, es 
posible obtener aportes altos de energía FV. Por si fuera poco, el mismo sistema 
obtendría de 2 a 2,5 veces más electricidad si se ubicara en zonas desérticas o 
cercanas al Ecuador [14]. 
 
2.3.3. Tecnologías para Aprovechar la Energía Solar Fotovoltaica.  
 
Las tecnologías que existen actualmente para el aprovechamiento de la energía 
FV son las celdas o células solares basadas en Silicio cristalino como las de 
película delgada y otras emergentes como la pintura solar FV a base de Óxido 
de Titanio3. Tal como se ilustra en la Figura 12. 
 
Existen también nuevos desarrollos en la tecnología del Silicio, y muy aparte de 
la convencional también se busca avances para las células de silicio cristalinas 
y amorfas, puesto que es un elemento con propiedades altas en transporte y 
absorción de fotones. Esto ha hecho que se consigan reducciones de costo a 
través de la reducción del espesor de la célula [15]. 
                                                          
3 También Dióxido de Titanio. Principal componente de la pintura solar. En la sección de 
Nanomateriales Orgánicos FV se profundizará con más detalle. 
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Figura 12. Clasificación de las tecnologías de células solares. 
Fuente: P. Mohanty, T. Muneer, M. Kolhe, 2016 [16]. 
 
Las nuevas tecnologías fotovoltaicas emergentes buscan mejorar la eficiencia 
pero a bajo costo, y ese es el objetivo principal de la tercera generación FV. Entre 
las tecnologías de células orgánicas se encuentra la pintura solar, una célula a 
base de un compuesto químico que utiliza las nanopartículas4 de Dióxido de 
Titanio. La eficiencia de conversión eléctrica de estas nanopartículas está 
estimado en alrededor del 11%, y a pesar de estar por debajo de los paneles 
solares convencionales, esto se podría compensar con su menor costo de 
producción [17]. 
 
2.3.4. Componentes de un Sistema Fotovoltaico [18].  
 
Aunque el generador FV es el componente principal en estos sistemas, sin 
embargo, a escala residencial existen otros elementos que conforman el 
sistema. Estos son los encargados de transformar eficientemente la radiación 
del sol en electricidad, almacenar y entregar la energía generada a los 
consumidores.  
                                                          
4 Otro de los principales componentes de la pintura solar. En la sección de Nanomateriales 
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 Panel Fotovoltaico.  
 
Es el elemento encargado de recibir la radiación solar y convertirla en corriente 
eléctrica continua. Es el componente fundamental de la instalación, formado por 
varios paneles. En nuestro proyecto, el panel será la cubierta o techo recubierto 
de pintura solar FV. 
 
 Regulador.  
 
El regulador de carga es el dispositivo electrónico que controla el flujo de 
corriente que fluye desde los módulos hacia la batería evitando una sobrecarga 
o descarga profunda que va hacia el consumo, y así garantizar una mayor vida 
útil de la batería.  
 
 Batería.  
 
También llamados acumuladores, son los encargados de almacenar la energía 
producida por los paneles y suministrarla a la demanda. Son considerados 
especiales debido a que son sometidos a constantes cargas y descargas. 
 
 Inversor.  
 
De igual forma llamado convertidor, transforman la corriente continua en alterna, 
necesaria para los diferentes equipos y/o electrodomésticos. Esto se logra 
mediante la electrónica de potencia. Si el consumo fuera en corriente continua 
se podría excluir este elemento. 
 
 Auxiliares.  
 
Son los dispositivos o equipos de consumo tales como cables, breakers, 
luminarias, etc. es decir, los aparatos complementarios de la instalación eléctrica 
residencial, y que a su vez deben ser energéticamente eficientes. 
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En general, el sistema FV se compone de etapas como la radiación, producción, 
acumulación y utilización, tal como se muestra en la Figura 13. 
 
 
Figura 13. Elementos de un sistema fotovoltaico a nivel residencial. 
Fuente: J. C. Vega de Kuyper, S. Ramírez Morales, 2014 [19]. 
 
2.3.5. La importancia de explorar nuevas tecnologías [20]. 
 
Hoy, la energía FV en base al Silicio policristalino es el mayor usuario a nivel 
mundial. Buscar el aumento de la eficiencia seguido de la reducción del costo 
son los principales temas de la tecnología a base de silicio. Pero, ¿Por qué 
desarrollar una nueva tecnología si la de Silicio está muy estable? 
 
Claro es que en la actualidad las celdas FV’s de Silicio están firmes y en 
desarrollo de mejorar su eficiencia, pero; lo que se quiere no es solamente su 
factibilidad sino también reducir el costo que las células convencionales tienen 
actualmente.  
 
La perspectiva de lograr menor costo y una manufacturabilidad a escalas 
mayores y mejores se basan en el desarrollo de nuevos materiales que absorban 
intensamente las radiaciones del sol, para que las células puedan ser 
micrométricas, independientemente de los ciclos estacionales y geográficos. 
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Puesto que los electrones liberados por los fotones del sol viajan a cortas 
distancias dentro de la celda FV, reducen de esa manera la purificación y 
cristalinidad del material. 
 
Existen nuevas tecnologías FV que son de película delgada como la emergente 
tinta sensibilizada y polímeros orgánicos, y como son de unión líquida operan 
diferente a las convencionales de estado sólido. Sin embargo, estas 
prometedoras y fascinantes tecnologías presentan grandes desafíos en cuanto 
al ambiente, es decir, sensibilidad al aire y agua o vapor, por ello, el reto consiste 
en desarrollarlos con una especie de encapsulación para que no se vean 
distorsionados por los factores antes mencionados. 
 
Todas estas nuevas tecnologías emergentes tienen en común dos cosas: reducir 
el costo y aumentar su eficiencia, para ello, los esfuerzos de investigadores con 
la ayuda de inversión privada hacen posible escalar cada día más para lograr su 
fabricación óptima. 
 
2.4. Tercera Generación Fotovoltaica. 
 
Desde sus inicios, las tecnologías de la energía solar FV se han ido 
evolucionando a tal punto que existe en el mercado una amplia variedad de 
celdas FV’s, y que en un futuro habrá mucho más. Estas se han ido clasificando 
de acuerdo a sus avances y materiales utilizados para sus fabricaciones, es 
decir, en generaciones de acuerdo a la aceptación comercial [21]. 
 
 La primera generación se caracterizó en la aplicación de paneles a base 
de obleas de Silicio monocristalina. Estas fueron totalmente comerciales. 
 
 La segunda generación se llevó a cabo a través del Silicio amorfo y 
policristalino, Telururo de Cadmio y Cobre, Diseleniuro de Indio y Galio, 
todas con algún semiconductor diferente y de menor costo. Todos ellos 
compuestos químicos. 
 
Universidad de Cuenca 
 
Angelo R. Pereira A. -47- Kelvin P. Tenemea L. 
 La tercera generación incluye la FV Orgánica, y aún siguen siendo objeto 
de pruebas y desarrollos en laboratorios, o peor aún, no han sido 
comercializados. 
 
Cualquier tecnología solar emergente debe revolucionar en cuanto al costo de 
los materiales que lo constituyan, es por ello que se da inicio a la tercera 
generación FV con una eficiencia ultra alta pero a bajo costo. Esto quiere decir, 
que la eficiencia actual de los paneles convencionales se vea superados el doble 
o el triple del aproximado 15% o 20% de la actualidad [22]. 
 
Además, la tercera generación utilizará materiales disponibles en gran cantidad 
al igual que la segunda generación de película delgada, pero no tóxicos. Esto 
hará que esta generación de la FV Orgánica sea compatible con cualquier 
sistema FV a gran escala. 
 
La tercera generación de dispositivos FV’s incluirá las células de nanocristal, 
células fotoelectroquímicas como las de Gräetzel5, células solares sensibilizadas 
por colorantes como las pinturas solares, y las células de polímero. 
 
Por ello, esta generación tiene como objetivo primordial reducir los costos por 
vatio pico muy por debajo del nivel del $0,5-$1/W de la segunda generación 
hasta un valor del $0,1 a $0,2/W, o más aún, elevar de manera significativa la 
eficiencia evitando el límite termodinámico de Snockley-Queisser6 y 
manteniendo las ventajas económicas y ambientales [23]. Tal como se muestra 
en la Figura 14. 
 
                                                          
5 Profesor de Química y Física del Ecole Politécnico Federale de Laussane. Pionero de la 
investigación en sistemas de conversión de energía solar en eléctrica, y entre ellos las células 
de nanocristales de TiO2 [22]. 
6 Límite de máxima eficiencia que una célula solar puede tener teóricamente, por debajo del 34% 
[23]. 
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Figura 14. Eficiencia y proyecciones de costo para las tres generaciones. 
Fuente: G. Conibeer, A. Willoughby, 2014 [23]. 
 




A medida que la demanda mundial de electricidad aumenta, lo mismo sucede 
con la quema de combustibles fósiles para generarla, lo cual contribuye al 
calentamiento global llegando a producirse peligrosas condiciones climáticas 
como resultado. Esto obliga a todo investigador vinculado al desarrollo de nuevas 
tecnologías en explorar nuevas células solares que tengan la capacidad de 
proveer energía limpia a escalas mayores. 
 
Otra manera de cubrir la necesidad de electricidad actual, es a través del 
aprovechamiento de la energía del sol. Según el químico Nathan Lewis del 
Instituto de tecnología de California, cree que la tecnología solar tiene que 
volverse mucho más económica antes de poder tener un impacto serio, y se 
espera que la nanotecnología ayude a hacer posible aquello [24]. 
 
Si bien es cierto que las granjas solares auguran una abundante energía limpia 
en climas con gran radiación o desérticos, pero para ello requieren del uso de 
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amplios terrenos, y que para países pequeños o en vías de desarrollo les 
resultaría mejor utilizar los terrenos para la agricultura u otras actividades 
agropecuarias. 
 
Pronto será necesario únicamente una capa de pintura para convertir la energía 
de la luz en energía eléctrica, pues como innovación tecnológica y fuente de 
energía renovable, emerge una tecnología FV conocida como pintura solar, 
producida a base de nanomateriales que aprovecharían de manera más eficiente 
la radiación solar. Esta pintura podría recubrir paredes, techos, tejados, ventanas 
e inclusive pisos, y obtener energía tal como lo hacen los paneles 
convencionales. 
 
El elemento principal de esta tecnología es un compuesto llamado Óxido de 
Titanio (TiO2) con colorante, o como varios autores de artículos científicos lo 
llaman células colorantes semiconductoras de alta densidad. A diferencia de las 
células convencionales, éste no utiliza el silicio sino que se asemeja a la 
fotosíntesis de las plantas, resultando en general más económico [17]. 
 
Centros de investigación, universidades y empresas llevan a cabo este proyecto 
para dar un gran paso a la comercialización de la pintura solar FV. Para el Dr. 
Dave Worsley7, la pintura es más eficiente en cuanto puede capturar la baja 
radiación del sol fundamentalmente en el área del espectro infrarrojo, o a su vez 
lugares poco soleados y/o ubicación con climas muy variados, misma que no 
aprovechan los paneles convencionales [17]. 
 
Actualmente continúan las experimentaciones de las pinturas solares, y aunque 
avancen las investigaciones de fijar los nanomateriales más abundantes, 
económicos y no tóxicos que permitan una fabricación a gran cantidad, se estima 
una conversión de energía del 11%. De manera que haciendo una comparación 
con el descubrimiento de las células de silicio que en sus inicios tenían una 
                                                          
7 Científico investigador como uno de los pioneros y responsables del proyecto de las pinturas 
solares actualmente [17]. 
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eficiencia del 4,5%, y que 6 años más tarde, en 1960 alcanzaron un 14%, y en 
cuanto a las nanopartículas de la pintura solar llegarían a tener una eficiencia del 
20,5% transcurrido los 6 años, es decir, teóricamente en el 2023. Esto sin contar 
que años atrás no existían los avances tecnológicos y conocimientos como los 
que se tiene actualmente, principalmente el avance de la nanotecnología. 
 
2.5.2. La Nanotecnología. 
 
Luego de un acuerdo de la comunidad científica alrededor del año 2000, se 
define a la nanotecnología como la ciencia que manipula objetos entre 1 y 100 
nanómetro8 (nm) como los átomos o moléculas, y que además fuera utilizado en 
lugar de la palabra nanociencia [25]. 
 
Entre otras definiciones, la nanotecnología fabrica materiales y dispositivos como 
tecnología a escala del nanómetro mediante la aplicación de las ciencias físicas, 
químicas, entre otros. Mismos que aparecen como consecuencia de esa tan 
reducida escala [26]. Otros separan a la nanociencia como el estudio y 
nanotecnología como explotación de las propiedades de los objetos por debajo 
de 100 nm para construir nuevos objetos, como se observa en la Figura 15. A 
veces es llamada como ingeniería a nivel molecular [27]. 
 
Son múltiples los medios que se estudian para lograr reducir el costo de la 
energía FV, y uno de los métodos para aquello es aumentar la eficiencia en la 
conversión de la luz del sol en energía eléctrica a través del uso de la 
nanotecnología. 
 
La nanotecnología está siendo utilizada por varios investigadores para 
desarrollar nanopartículas a base de nanomateriales baratos que puedan 
convertir la energía solar en eléctrica. Este es el caso de las pinturas solares, 
constituido especialmente de un compuesto químico como el Óxido de Titanio 
                                                          
8 El nanómetro no es una unidad de medida común, y equivale a una mil millonésima partes de 
un metro, es decir, una millonésima de milímetro o milésima de micra [25]. 
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[24]. En general, en el campo de la nanotecnología, las Pinturas Solares son 




Figura 15. Escala de dimensiones de varios objetos sobre escala del nanómetro. 
Fuente: M. Karkare, 2008 [27]. 
 
La nanotecnología busca aumentar la capacidad de las nuevas celdas FV’s para 
aumentar la absorción de fotones del espectro solar. Esto funciona mediante la 
inclusión de puntos cuánticos, capaces de optimizar la eficiencia en la conversión 
energética [28]. 
 
Un punto cuántico es una nanopartícula semiconductora constituidos de unos 
cientos a 10.000 átomos formando una estructura cristalina a escala 
nanométrica. Poseen propiedades ópticas, físicas, electrónicas y eléctricas, que 
dependiendo de su tamaño éstos emiten distintos colores cuando se exponen a 
la luz UV. Esta característica fluorescente ha captado el interés para aplicaciones 
de tintes orgánicos [29]. El tamaño diminuto de estos semiconductores hace 
posible capturar eficientemente la luz que incide del espectro solar visible 
mediante una capa extremadamente delgada de puntos cuánticos. 
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Figura 16. Celda solar sensibilizada por puntos cuánticos. 
Fuente: P. Kamal, 2017 [30]. 
 
Los últimos avances de tecnología FV a base de puntos cuánticos pueden ser 
fabricados de materiales abundantes y baratos con un proceso de ahorro de 
energía en temperatura ambiente, no así que requieran gran purificación como 
el silicio, un ejemplo de ello se observa en la Figura 16. Con ello, continúan las 
investigaciones en el desarrollo de pintura semiconductora capaz de poder 
revestir grandes áreas de superficie [31]. 
 
2.5.3. Sistema Fotovoltaico Orgánico. 
 
La FV Orgánica es una tecnología emergente del estudio de la Tercera 
Generación FV que supera todas las expectativas tecnológicas y regulatorias de 
las células que existen actualmente, hechas de componentes polímeros 
disueltos en materiales orgánicos no peligrosos [32]. 
 
Los inicios de la FV Orgánica se dieron entre 2005 y 2010 en el que también se 
desarrolló la Tercera Generación FV [33]. Esto ha logrado atraer gran interés en 
el mundo científico para contribuir al desarrollo de una energía renovable y 
amigable con el medio ambiente. Por lo cual han sido pretendidos como una 
próxima fuente de energía debido a su ligero peso, finas, flexibles y sencillas 
ventajas de fabricación. 
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Considerada como una de las promesas de la tercera generación, la FV Orgánica 
tiene un gran potencial de conversión. Últimamente, la eficiencia de conversión 
ha mejorado de manera espectacular superando el 10% [34]. 
 
La investigación avanzada de nanomateriales ha hecho que la fotovoltaica 
orgánica se base en la aplicación de emergentes tecnologías solares [35]. Entre 
las principales investigaciones en este campo nanomateriales están las 
siguientes: 
 
 Células solares sensibilizadas al colorante (DSSCs, por sus siglas en 
inglés). 
 Células solares sensibilizadas al punto cuántico (QDSSCs, por sus siglas 
en inglés). 
 Células solares de Polímero. 
 Células solares de película delgada basada en CZTS. 
 Células solares de Perovskite. 
 Células solares de banda intermedia. 
 
El interés de este proyecto de investigación se enfoca únicamente en las células 
solares sensibilizadas al colorante, que sea dicho de paso también utilizan el 
punto cuántico que combinados con otros elementos se obtiene la pintura solar. 
Tales elementos y materiales se detallan en secciones posteriores. 
 
En este contexto, las investigaciones son amplias debido a que científicos e 
investigadores apuestan a diferentes tecnologías como las mencionadas 
anteriormente. Esto porque en cada desarrollo se busca obtener cuál de ellas 
tendrá mejores niveles de eficiencia al momento de la conversión de energía. 
 
Por otro lado, la FV Orgánica está dando un gran paso a lo que será la Cuarta 
Generación FV, es decir, la generación híbrida que combina los dispositivos 
sólidos convencionales con los orgánicos. Es así que existen investigaciones 
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que titulan FV inorgánica-orgánica, en la cual se están estableciendo técnicas de 
impresión para dar lugar a las células solares imprimibles. 
 
Los nanomateriales orgánicos que utilizan las pinturas solares como elemento 
principal están el TiO2 o ZnO cubiertos de puntos cuánticos para el desarrollo de 
la pintura, por ello se analiza las propiedades FV’s de ambas. 
 
2.5.4. Nanomateriales Orgánicos Fotovoltaicos. 
 
Estas nanopartículas conjuntamente con los puntos cuánticos son los 
componentes principales para el desarrollo de la pintura solar, así como también 
los nanotubos de Carbono. De forma breve, en este apartado se da un enfoque 
especial básicamente a las propiedades eléctricas de cada uno de ellos. 
 
2.5.4.1. Nanopartícula de Óxido de Titanio TiO2. 
 
Este compuesto, también llamado Dióxido de Titanio, son partículas de 100 nm 
de tamaño que a lo largo de las investigaciones han tenido varias aplicaciones 
como pigmento debido a que es biocompatible9 y ambientalmente benigno. Se 
fabrica mediante una combinación de dos procesos químicos; la producción de 
partículas de pigmento base y el tratamiento superficial, secado y molienda. 
Asimismo, para su purificación utilizan el proceso de Sulfato y Cloruro10 [36]. 
 
Según Richards [37], resume las siguientes propiedades del TiO2, el cual las 
califica de muy buenas. 
 
 Excelente propiedad de revestimiento. 
 Tiene una muy buena resistencia química. 
 Posee excelente estabilidad a altas temperaturas. 
 Costo y rendimiento muy bueno. 
                                                          
9 Características de materiales que, coexistiendo con otro, tienen la propiedad de no degradar o 
dañar el medio ambiente (Callister, 2007). 
10 Sulfato y Cloruro son sales minerales que existen en abundancia en manantiales naturales. 
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Figura 17. Estructura cristalina del Óxido de Titanio TiO2. 
Fuente: B. S. Richards, 2004 [38]. 
 
El TiO2 se encuentra en la naturaleza básicamente como un mineral rutilo de 
color azulado, violeta, rojo sangre. Australia, Rusia, India y algunos de 
Sudamérica están entre los países productores de este mineral [39]. La Figura 
17 muestra la estructura cristalina del TiO2. 
 
Entre varios semiconductores ampliamente investigados, el TiO2 ha sido elegido 
como el material semiconductor estable y no tóxico. Para la adecuada absorción 
del colorante sobre el TiO2 se requiere una superficie grande del Óxido de Titanio 
[40]. La Figura 18 muestra una simulación de la estructura del TiO2 utilizado en 
la investigación de Umer Mehmood y Otros [41]. 
 
 
Figura 18. Simulación de la estructura del óxido de titanio. 
Fuente: Umer Mehmood y Otros, 2016 [41]. 
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El TiO2 es muy popular en la industria de pinturas por no ser tóxico. Además, se 
encuentra presente en los filtros solares11 debido a su alta propiedad de 
absorción de rayos UV, generalmente los de la banda UV-A, y cuando esto 
ocurre se produce una reacción química que destruye las moléculas 
contaminantes presentes [25]. 
 
De igual manera, el TiO2 es un material bastante común que está presente hasta 
en los alimentos, pero la innovación es que está en forma de nanopartícula que 
además de ser mezclado con otros elementos de la tabla periódica se produce 
un material que recibe propiedades semiconductoras, obteniendo así atributos 
para aplicaciones FV’s. [42] 
 
2.5.4.2. Nanopartícula de Óxido de Zinc ZnO. 
 
El Óxido de Zinc (ZnO) es un compuesto químico inorgánico constituido por un 
átomo de oxígeno y uno de Zinc, generalmente tiene forma de polvo de color 
blanco. Se lo encuentra en la naturaleza en un 80% dentro de los minerales 
zincita o ancramita12 [43]. La Figura 19 se ilustra la estructura cristalina del ZnO. 
 
 
Figura 19. Estructura cristalina del Óxido de Zinc. 
Fuente: webelements.com [44]. 
                                                          
11 Dispositivos que absorben la radiación directa del sol, especialmente las de tipo UV-A como 
las de UV-B [116]. 
12 Forma mineral del ZnO con alto contenido de metal [116]. 
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El ZnO tiene aplicaciones en los polímeros como estabilizantes, y aunque el TiO2 
es superior en la mayoría de aplicaciones, el Óxido de Zinc también es utilizado 
como pigmentos blancos. Se transforma en semiconductor por la pérdida de su 
átomo de Oxígeno luego de haber tomado un color amarillo al calentarse. En 
definitiva, es favorable para absorber la luz visible e inducir una tensión alta de 
circuito abierto, pudiéndose obtener un alto rendimiento FV como aplicación de 
célula solar [45]. 
 
Entre otras propiedades, este compuesto presenta una mayor movilización 
electrónica y un nivel de energía similar al TiO2 que lo hace capaz de ser utilizado 
como material para la fabricación de células solares sensibilizadas con 
colorantes [35]. Debido a esto, el ZnO también es usado en investigaciones de 
las pinturas solares ya que son considerados semiconductores que poseen 
excelentes propiedades ópticas y eléctricas así como también un bajo costo de 
fabricación. 
 
En términos de fabricación de la FV Orgánica, el ZnO, tiene un costo de material 
de 7 centavos, 0,07$. El costo del procesamiento es de veinte centavos, 0,20$. 
En total tiene un costo del 0,27$, equivalente a 27 centavos de dólar para lograr 
recubrir un área de 360 cm2 [34]. 
 
2.5.4.3. Nanotubos de Carbono NTC. 
 
Un NTC es una composición o agrupación de átomos en forma de filamentos con 
pocos nanómetros de diámetro y algunas micras de largo. Esta agrupación 
también da lugar a las nanopartículas con dimensiones nanométricas. La Figura 
20 muestra unos modelos atómicos de Nanotubos de Carbono [26]. 
 
Presentan dos comportamientos, es decir, pueden ser metálicos o 
semiconductores en la cual se diferencia únicamente en su diámetro y helicidad13 
                                                          
13 Propiedad de un material que lo hace elástico [46]. 
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o quirilidad14 [46]. Entre otras palabras, los nanotubos pueden ser tanto 
conductores como aislantes. 
 
  
Figura 20. Nanotubos de carbono. 
Fuente: C. Briones y Otros, 2009 [26]. 
 
La IEEE, a través de la norma IEEEP1650 establece métodos para pruebas 
estándar en la medición de las propiedades eléctricas de los nanotubos de 
Carbono tales como su conductividad eléctrica y efecto hall15, entre otros [46]. 
 
Las propiedades eléctricas del nanotubo cuando se encuentra en su estado 
metálico son muy altas en cuanto a su conductividad, estimando que puede 
conducir mil millones de amperios por centímetro cuadrado. Esta alta 
conductividad es debido a que gozan de una deficiencia para dispersar los 
electrones, por lo tanto también poseen muy baja resistencia [47]. Dicho de otro 
modo, una de las propiedades es la facilidad que tienen para liberar electrones 
de sus extremos cuando se encuentran sometidos a un campo eléctrico [25]. 
 
Los nanotubos son buenos conductores de corriente eléctrica a temperatura 
ambiente transportando grandes densidades de corriente, y como semiconductor 
es posible formar diodos o transistores. Estas propiedades y entre otras térmicas 
y mecánicas, hacen que los NTC sean fáciles y económicos de fabricarlos [26]. 
                                                          
14 Propiedad de un material que lo hace resistente [46]. 
15 Efecto de la conducción eléctrica en el interior de un conductor debido a la separación de 
cargas (sc.ehu.es). 
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2.5.5. Método Experimental de la Pintura Solar. 
 
En esta sección se describe de manera resumida todo el proceso y métodos que 
se llevaron a cabo por científicos en varias investigaciones para el desarrollo de 
la pintura solar. Esto quiere decir que todo el contenido que a continuación se 
presenta se basa específicamente por artículos científicos que se han 
desarrollado a lo largo de los últimos años, y han tenido un impacto positivo 
puesto que aún continúan las investigaciones al respecto, con el único fin de 
lograr mayor eficiencia y bajo costo de las pinturas solares para saltar al siguiente 
nivel de la comercialización a gran escala. Por tal razón, el método experimental 




Los investigadores Mathew P. Genovese y Otros [48], han publicado sus 
estudios respecto a la pintura solar. Para ellos, esta nueva tecnología consiste 
en una pasta de color marrón o amarillo hecho a partir de puntos cuánticos. Entre 
otros materiales que utilizaron en la investigación son los siguientes: 
 
 Óxido de Zinc ultrapuro (ZnO). 
 Polvo de Azufre (S).  
 Nitrato de Cadmio Tetrahidrato (Cd(NO3)2).  
 Óxido de Selenio (SeO2).  
 Alcohol Butílico Terciario,  
 1 metil-2 Pirrolidinona (Terbutanol). 
 Solución Versa Clean. 
 El polvo de Sulfuro de Cadmio (CdS). 
 Hidróxido de Sodio (NaOH). 
 Sulfuro de Sodio Nonahidratado (Na2S*9H2O). 
 Sulfato de Cadmio Anhidro (CdSO4).  
 Borohidruro de Sodio (NaBH4).  
 Óxido de Titanio (TiO2). 
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De manera ilustrativa, todas estas sustancias y compuestos a escala 
nanométricas pertenecen al campo químico, y de las cuales se ha descrito en 
secciones precedentes los que se consideran elementos principales, es decir, el 
TiO2 y ZnO. Los demás son soluciones químicas que complementa el desarrollo 
de la pintura, saliendo de nuestro interés aquellos excepto los antes 
mencionados. 
 
2.5.5.2. Preparación [48]. 
 
Los investigadores basaron su experimento con la utilización de tres tipos de 
puntos cuánticos: el CdS, CdSe y TiO2, similares a un polvo en agua. Además 
utilizaron el Terbutanol como alcohol disolvente. 
 
A excepción del TiO2 que se ha descrito, el punto cuántico CdS es un compuesto 
químico en forma de polvo llamado Sulfuro de Cadmio. Del mismo modo, el punto 
cuántico CdSe también es un compuesto químico conocido como Seleniuro de 
Cadmio. Ambos han sido utilizados en esta investigación por sus procesos de 
transferencia de carga fotoinducidos en puntos cuánticos semiconductores, 
aprovechables en las células solares sensibilizadas con tintas. 
 
La Figura 21 muestra el principio del enfoque de la pintura solar a base de los 
puntos cuánticos antes mencionados. 
 
 
Figura 21. Principio del enfoque de la Pintura Solar. 
Fuente: M. P. Genovese y Otros, 2012 [48]. 
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Pintura Mezclada (CdS/TiO2): El polvo de CdS [0,5 g] es mezclado en 3 [ml] 
de disolvente de alcohol butílico terciario con agua [volumen 2:1]. Luego se 
añade lentamente [0,5 g] de polvo TiO2 mezclado y bajo un calentamiento 
suave [~40 ° C]. De igual manera se prepara otra pasta similar pero con [0,5 
g] del óxido de zinc ZnO y 0,75/1,5 [g] de CdS. 
 
Pintura Mezclada (CdSe/TiO2): Las pinturas CdS/TiO2 y CdSe/TiO2 la 
prepararon suspendiendo [0,5 g] de TiO2 en 15 [ml] de agua/metanol 
[volúmen 3:1] usando una suave sonicación16. Luego se añade 100 [μl] de 
Hidróxido de Sodio a la suspensión (mezcla) del TiO2. Asimismo agregaron 2 
[ml] de Sulfato de Cadmio Anhidro en agua/metanol [1:1] y la mezclaron 
durante ~30 [seg] antes de la adición de 2 [ml] de sulfuro de sodio 
nonahidratado en agua/metanol [1:1] seguido de una mezcla adicional 











Figura 22. Deposición de capas secuenciales de CdS y CdSe sobre el TiO2. 
Fuente: M. P. Genovese y Otros, 2012 [48]. 
 
Como se ilustra en la Figura 22, para la pintura a base de CdS/TiO2 o CdSe/TiO2, 
el procedimiento implica un paso de 8 ciclos de repetición de Cd2+ y S2-, o 3 ciclos 
                                                          












1. Mezcla seca 
2. Hacer pasta 
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de repetición de Cd2+ y Se2-, químicamente hablando cada sustancia con dos 
átomos positivos y negativos respectivamente.  
 
En resumen, los científicos Mathew P. Genovese y Otros, adaptaron la estrategia 
de mezclar de forma física el TiO2 y CdS en un disolvente mixto (agua y alcohol). 
Asimismo, incluyeron el polvo de ZnO con TiO2 antes de mezclarlo con CdS para 
verificar los aspectos favorables debidos a la separación de carga en el 
semiconductor compuesto ZnO-TiO2. La nueva pintura solar como pasta gruesa 
y amarilla de TiO2 y CdS se podría aplicar directamente sobre los electrodos de 
vidrio como conductores. En definitiva, descubrieron que un compuesto de 
nanopartículas CdS/TiO2 y CdS/TiO2 mezcladas logra el mejor rendimiento, 
especialmente cuando el CdS y el CdSe se depositan directamente en las 
nanopartículas de TiO2 como recubrimiento. La Figura 23 muestra los pasos de 
preparación de la pintura solar mediante la mezcla directa del disolvente17 con 
nanopartículas de TiO2 recubiertas con CdS o CdSe. 
 
 
Figura 23. Pasos durante la preparación de la Pintura Solar. 
Fuente: M. P. Genovese y Otros, 2012 [48]. 
                                                          
17 También llamado «solvente», es un compuesto o sustancia en la que químicamente se diluyen 
sólidos, líquidos o gases (cymitquimica.com). 
 
Universidad de Cuenca 
 
Angelo R. Pereira A. -63- Kelvin P. Tenemea L. 
En la Figura 23 se indica: (A) El alcohol Terbutanol y el agua se usan como 
disolvente. (B) El polvo de CdS y el de TiO2 se mezclan lentamente en el 
disolvente, formando la pintura solar. (C y D) El CdS depositado en TiO2 después 
de 1 y 8 ciclos de proceso respectivamente, vidrio. (E) Aplicación de pintura solar 
a un OTE18. (F-H) Películas recocidas de pintura solar: (F) CdS/TiO2 [8 ciclos], 




La sensibilización es un proceso de baño químico que se lo realiza generalmente 
a puntos cuánticos para la construcción de celdas solares [49]. En la fabricación 
de las nuevas celdas solares a base de pinturas, los puntos cuánticos son 
metales sensibilizadores haciendo que la pintura se vuelva sensible 
especialmente a la radiación solar. 
 
A lo largo de los últimos años ha llamado mucho el interés de la comunidad 
científica la aplicación de los nanomateriales, y en ellos se encuentran el estudio 
de los puntos cuánticos para la sensibilización de células FV’s a base de TiO2 o 
ZnO.  
 
Debido a la desventaja del TiO2 en dispersar la radiación solar, las 
investigaciones han apuntado a la sensibilización con puntos cuánticos. Para 
ello, se emplea semiconductores nanocristales llamados puntos cuánticos 
portadores de carga [50].  
 
En la sensibilización del TiO2 con CdS, los niveles energéticos entre el punto 
cuántico y el Óxido de Titanio pueden optimizarse mejorando de manera 
significativa sus propiedades, transformándolo en semiconductor o tinta 
orgánica, como en la Figura 24. 
 
                                                          
18 Electrodo Ópticamente Transparente, componentes que transmiten luz y conducen corriente 
eléctrica (noticiasdelaciencia.com). 
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Figura 24. Ilustración de la modificación del TiO2. 
Fuente: C. Xiaobo, 2009 [36]. 
 
Por otro lado, la Figura 25 ilustra la deposición del punto cuántico CdSe como 
sensibilizador del TiO2 a través de un enlazador molecular. 
 
 
Figura 25. Sensibilización del TiO2 con CdSe. 
Fuente: Z. Ahmad y Otros, 2017 [51]. 
 
2.5.5.4. Principio de funcionamiento. 
 
En una célula solar sensibilizada con puntos cuánticos, la excitación de estos 
nanocristales semiconductores se logra mediante la inyección de los electrones 
del TiO2. Estos electrones se transfieren a la superficie del OTE para generar 
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anteriormente para preparar puntos cuánticos como celda solar, y pueden ser 
aplicadas sobre una superficie en tan solo un paso, en forma de cepillado. 
 
 
Figura 26. Operación de una celda solar a base de TiO2 sensibilizada con puntos cuánticos de 
CdSe. 
Fuente: A. I. Sánchez Solís, 2014 [52]. 
 
El esquema del principio de operación de la celda FV se muestra en la Figura 
26, en el cual incide fotones de luz solar que excitan el punto cuántico CdSe 
produciendo electrones y huecos que se desplazan hacia el electrolito. Estos 
electrones viajan a través del semiconductor TiO2 hasta alcanzar al TCO19 u OTE 
como conductor haciendo de ánodo y desplazándose a su vez por un circuito 
externo hasta alcanzar al contraelectrodo, el Sulfuro de Cobre, que al 
combinarse con el electrolito actúa como cátodo [52]. 
 
A diferencia de las celdas FV’s convencionales, en este tipo de celdas a base de 
pinturas la acción del campo eléctrico no es producida por la separación de 
cargas, sino más bien es producto de la cinética que provoca el flujo de 
electrones en las superficies entre el semiconductor sensibilizante TiO2 y el 
electrolito (Figura 27) [49]. 
 
                                                          
19 Conductor Transparente. Otra manera de referirnos al OTE. 
 
Universidad de Cuenca 
 
Angelo R. Pereira A. -66- Kelvin P. Tenemea L. 
 
Figura 27. Partes de una celda sensibilizada con colorante. 
Fuente: R. Sánchez Rosa, 2014 [49]. 
 
De otra manera más simplificada y didáctica, para Josep Albero y Otros [53], esta 
celda consta de dos electrodos; FTO20 como trabajo y contador, y el platino como 
contraelectrodo. El semiconductor TiO2 se ubica en el electrodo tipo n de trabajo, 
mientras que electrolito es el encargado de transportar los agujeros, tal como se 
muestra en la Figura 28. 
 
 
Figura 28. Componentes de la celda a base de puntos cuánticos. 
Fuente: A. Josep, P. Atienzar, A. Corma, H. García, 2015 [53]. 
 
La pintura basada en TiO2 se puede clasificar en tipos I y II, dependiendo de la 
vía de inyección de electrones desde el colorante hasta banda de conducción 
del TiO2. El de tipo I es la fotoexcitación de la banda local del colorante adsorbido 
sobre TiO2 seguido de la inyección de electrones dobles o indirectos. El de tipo 
II es una inyección de electrones «en un solo paso» directo desde el estado 
                                                          
20 Vidrio semiconductor transparente. 
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fundamental del colorante hacia la banda de conducción, asimismo por 
fotoexcitación. Esta clasificación se muestra en la Figura 29, donde las flechas 
verdes representan los procesos para la generación de fotocorrientes y las 
azules los procesos de recombinación, es decir, procesos de pérdida de 
electrones. ITO21. FTO22. TCO23 [54]. 
 
 
Figura 29. Representación esquemática de los principios constructivos y operacionales de la 
celda sensibilizada basada en TiO2. 
Fuente: Y. Ooyama, Y. Harima, 2012 [54]. 
 
 
Visto desde una perspectiva práctica, y según Nathan Lewis [24], el 
funcionamiento de la pintura solar aplicada sobre un techo o casa podría ser el 
siguiente. 
 
En primer lugar es necesario aplicar una capa de algún material que ayude a 
conducir la electricidad, y esta podría ser una de plástico muy delgada cubierta 
de aluminio, como en la Figura 30. 
 
                                                          
21 Óxido de indio y estaño [54]. 
22 Óxido de estaño dopado con flúor [54]. 
23 Óxido conductor transparente [54]. 
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Figura 30. Capa conductora de electricidad. 
Fuente: NOVA, 2008 [24]. 
 
Del mismo modo son necesario los cables con la función de conducir la 
electricidad a la casa, como en la Figura 31. 
 
 
Figura 31. Ubicación e instalación de los cables. 
Fuente: NOVA, 2008 [24]. 
 
Luego de esto, se aplicaría la capa de pintura solar, donde su componente clave 
es el compuesto químico TiO2 procesados dentro de los nanotubos que apuntan 
al sol como brisas de césped.  
 
La Figura 32 muestra el recubrimiento del techo con la pintura solar, y a su 
derecha los nanotubos. 
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Figura 32. Aplicación de la Pintura Solar (a la derecha los nanotubos). 
Fuente: NOVA, 2008 [24]. 
 
Cuando los protones de la luz solar entran en contacto con los átomos 
individuales del TiO2 liberan electrones, y si se aplicara una capa de color claro 
de carga positiva sobre la pintura, los electrones liberados de carga negativa 
empiezan a dirigirse sobre los cables e inversor, y finalmente se obtendría 
electricidad útil. Tal como se muestra en la Figura 33. 
 
 
Figura 33. Dinámica del flujo de electrones produciendo electricidad. 
Fuente: NOVA, 2008 [24]. 
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Actualmente no existe una vivienda cubierta con la pintura solar FV o 
simplemente su techo, pero varios expositores y dueños de la patente de la 
tecnología presentan prototipos de pintura sobre madera, techo o plástico. En 
este caso, la figura 34 ilustra a la científica mexicana Sandra Casillas exponiendo 






   
Figura 34. Aplicación de la Pintura Solar FV: a) sobre techo de teja. b) sobre madera. 
Fuente: elsiglodetorreon.com.mx [55] 
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2.5.5.5. Pruebas y Mediciones de Laboratorio. 
 
De acuerdo al artículo científico de Mathew P. Genovese y Otros [48], Las 
características I-V y la respuesta fotocorriente de la pintura solar bajo una 
irradiación de luz AM 1.5 se muestran en la Figura 35. El compuesto de 
nanopartículas mezcladas de CdS/TiO2 y CdSe/TiO2 (curva roja en A, y azul en 
B) logró el mejor rendimiento con una eficiencia de conversión de potencia 
superior al 1%. Las demás curvas son respuestas correspondientes a otros 




Figura 35. Curvas I-V de la Pintura Solar. 
Fuente: M. P. Genovese y Otros, 2012 [48]. 
 
Por otro lado, los parámetros que han obtenido de la pintura se comparan en la 
siguiente Tabla 2. 
 
Tabla 2. Desempeño foto electroquímica de la Pintura Solar. 
Fuente: M. P. Genovese y Otros, 2012 [48]. 





FF Ƞ (%) 
CdS/TiO2 1,5:1,0 Mezclado 2,26 600 0,52 0,71 
CdS/ZnO 2,25:1,0 Mezclado 3,01 675 0,28 0,57 
CdS/ZnO/TiO2 2,0:1,0:0,2 Mezclado 3,63 685 0,36 0,89 
CdS/Tio2 1,0:3,5 SILAR 2,33 615 0,61 0,87 




3,10 585 0,59 1,08 
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Con estos resultados de pequeñas muestras de pintura solar, para Mathew P. 
Genovese y Otros, es necesario más optimización y aplicación de diferentes 
nanopartículas semiconductoras para elevar la eficiencia de dichas células 
solares, mientras tanto el artículo desarrollado por los científicos antes 
mencionados es una demostración de la emergente tecnología FV a base de 
semiconductores nanocristalinos. 
 
Entre otros criterios, se necesita tener la capacidad de una buena absorción del 
espectro solar. Esto significa que las investigaciones se están centrando en la 
utilización de materiales orgánicos de baja banda prohibida, para obtener una 
corriente alta, es decir una eficiencia aceptable y elevada. 
 
Conviene destacar que la eficiencia obtenida durante las investigaciones de 
Mathew P. Genovese y Otros no es la única que se conoce en la actualidad 
respecto a las pinturas solares, considerando que se ha elegido este artículo 
científico a manera de ejemplo ya que detalla e ilustra de manera sencilla y clara 
el procedimiento que llevaron a cabo los autores para la preparación de la pintura 
solar. En consecuencia, más adelante en el Capítulo 3 se indica otros datos de 
eficiencia obtenidos por diferentes investigadores con diferentes métodos y 
técnicas utilizadas. 
 
2.5.5.6. Disposición del Ánodo y Cátodo. 
 
Como cualquier célula solar, las pinturas solares requieren como mínimo un 
electrodo transmisor de luz. El segundo electrodo podría ser un material opaco 
o transparente, dependiendo de la aplicación específica. La distinción entre 
ánodo y cátodo en la FV Orgánica en general no es tan trivial y depende 
fuertemente de la arquitectura de la célula, por lo tanto, es más común definir un 
electrodo inferior y otro superior. Para una mejor funcionalidad, las propiedades 
de los electrodos deben ser altos en conductividad, transmisión y reflactancia. 
En conclusión, la transparencia del ánodo y cátodo debe superar el 80% durante 
todo el espectro solar para minimizar las pérdidas ópticas. 
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En la construcción de la célula, Mathew P. Genovese y Otros [48] manifiestan 
que para obtener el fotoánodo, los electrodos son de Óxido de Estaño dopados 
con Flúor sometido previamente con Cloruro de Titanio (TiCl4) a 70ºC durante 
30 minutos. Luego de aquello, se aplica la pintura a los electrodos mediante un 
método de cuchilla rascadora y se recocen bajo nitrógeno a 200°C durante 60 
minutos. En cambio para el fotocátodo utilizaron un compuesto de Grafeno, el 
Sulfuro de Cobre (Cu2S). Como electrolito emplearon una mezcla de Sulfato y 
Sulfuro de Sodio. Al final, las células se configuraron en una orientación de célula 
de sándwich con un espaciador Parafilm. En ambos casos, el ánodo y cátodo 
están hecho a base de TiO2 y Óxido de cobre respectivamente, es decir, por 
nanocristales en forma de FTO, tal como se muestra en la Figura 36. 
 
 
Figura 36. Generación de fotocorriente producida por el flujo de electrones del TiO2 (flecha 
amarilla) y CdSe (flecha naranja). 
Fuente: M. P. Genovese y Otros, 2012 [48]. 
 
2.5.6. Ventajas y Desventajas. 
 
Como explican Matthew P. Genovese y Otros, la pintura solar tiene ventajas en 
cuanto a simplicidad, economía y estabilidad en comparación con las 
arquitecturas de células solares convencionales. Es por ello que una ventaja 
admirable para el medio ambiente es la poco o nada contaminación ambiental 
directa que éstas podrían provocar, dado que al contrario de los paneles a base 
de Silicio, las pinturas solares no se vuelven desechos sólidos o basura 
electrónica luego de finalizada su vida útil. 
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La pintura solar como nanopartícula ofrece además la posibilidad de afrontar dos 
principales desafíos referentes a la impresión de células, sean estas la de 
controlar la arquitectura a nanoescala y eliminar la necesidad de disolventes 
orgánicos peligrosos durante la fabricación del dispositivo [56]. 
 
Igualmente, la pintura solar como tecnología competitiva y accesible podría 
reducir el costo de la comercialización de electricidad, pues en lugar de la 
instalación de paneles convencionales de alto costo y estéticamente incómodos, 
se podría tener el techo recubierto o pintado con esta nueva tecnología mucho 
más barata. 
 
Dentro de todo el contexto investigativo acerca de este nuevo dispositivo, la 
pintura solar podría ofrecer grandes oportunidades como una tecnología FV 
disponible para afrontar los problemas energéticos en varios sectores del 
Ecuador, o incluso en un futuro dar una alternativa para dejar de consumir 
combustibles fósiles para generar electricidad, o más aún cuando lleguemos al 
punto donde la hidroelectricidad presente problemas debido a una escasez del 
agua que se podría dar en el 2030 según la ONU, y que desembocaría a una 
tercera guerra mundial [57]. Con las pinturas solares el único recurso que se 
utilizaría es el sol, fuente de energía inagotable. 
 
Una de las principales desventajas de las investigaciones a lo largo de los últimos 
años sobre nuevas tecnologías FV’s se ha visto perjudicadas por la falta de 
apoyo de entes, universidades o empresas públicas y/o privadas para su avance. 
Es por ello que paralelamente a continuos desarrollos al respecto también se 
buscan organismos que inviertan de manera económica para establecer 
instalaciones a escala comercial y estén disponibles en el mercado. 
 
En definitiva, ante las innumerables ventajas de la pintura solar está el hecho 
que promete ser una tecnología que revolucionará el sistema FV actual, puesto 
que será más eficiente y económicamente accesible para cualquier persona. 
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2.5.7. Fabricación y Comercialización. 
 
Como se ha visto en puntos anteriores, la pintura solar es una tecnología que 
aún no es madura o está en proceso de desarrollo, es decir, en vías de 
investigación y pruebas de laboratorio. No así a lo indicado anteriormente, lo que 
sí está actualmente disponible comercialmente hablando son las sustancias y 
compuestos de los que están hechos las pinturas solares. 
 
Por si fuera poco, la comercialización de la pintura a gran escala con alta 
eficiencia y a bajo costo es un hito de que el futuro de la energía FV es muy 
prometedor. Ante ello, numerosas universidades y grupos de investigación han 
estado trabajando en la pintura solar durante los últimos 5 años incluso llegando 
hasta el Crowdsourcing24 para la producción comercial. 
 
Los grupos de investigación de varias universidades han demostrado que las 
pintura solar puede alcanzar una eficiencia de más o menos el 10%, adicional a 
esto, han mostrado que es una tecnología con un costo de fabricación e 
instalación más barata que los típicos paneles solares a base de Silicio. Por tal 
razón, las pinturas solares podrían ser comercialmente viables aunque aún no lo 
son, ya que uno de los motivos es el deseo de estabilizar la eficiencia de las 
mismas lo más alto posible por el momento. Asimismo, para que sea un éxito su 
vida útil, buscan complementar la calidad de la pintura solar logrando disponer 
de varios colores para mejorar su estética. Esto ha hecho que diferentes 
empresas quieran apostar por esta nueva tecnología, pero por el momento se 
han establecido un margen de tiempo para preparar nuevos estrategias de 
mercado [58]. 
 
Sin duda, uno de los factores que puede impedir el surgimiento de esta nueva 
tecnología son las políticas del sector eléctrico de ciertos países, especialmente 
industrializados. Dado que en los últimos años la industria solar está cada vez 
                                                          
24 Es un proceso por el cual se consiguen soluciones o financiamientos virtuales a problemas a 
través de una persona o grupo de personas (DailyCrowdsource, 2017). 
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más globalizada y por ende generando un mercado más competitivo y fuerte, 
éstas políticas públicas pretenderían controlar dicho mercado a favor de 
intereses propios, mediante la imposición de derechos complejos y nuevos  
sobre los equipos o sistemas solares importados. Estas imposiciones podrían 
pausar el desarrollo competitivo a las pinturas solares entre las demás 
tecnologías FV’s, tal como está pasando en EE. UU. [59]. 
 
Investigando al respecto del tema, existen sitios web en las que compañías 
muestran a la pintura solar como un producto ya comercial. Entre las que 
comercializan de manera virtual en sus plataformas a esta nueva tecnología 
están SunPaint [60], SolarPaint Ltd [61], Casillas Innovation Enterprise [62] y 
Centro de Innovación de Futuras Tecnologías [63]. En ellas, resaltan a la pintura 
FV como una tecnología emergente y prometedora. 
 
De todas las compañías antes mencionadas, la compañía SolarPaint Ltd 
comercializa la tecnología a un precio totalmente bajo con una eficiencia del 10% 
y vida útil de 10 años, convirtiéndose en la primera empresa en revelar un costo 
totalmente favorable y prometedor en el ámbito de la energía FV mundial. En la 
sección del análisis económico del capítulo 4 se profundiza el tema del precio de 
comercialización. 
 
En fin, el futuro de esta nueva tecnología tiene un panorama prometedor, puesto 
que las eficiencias de estos dispositivos a lo largo de varias investigaciones en 
los últimos años han aumentado de 0.004% a 4% en menos de cinco años sobre 
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CAPÍTULO 3 
 
ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LA PINTURA SOLAR 
EVALUACIÓN EN BASE AL POTENCIAL SOLAR Y CONDICIONES 
CLIMATOLÓGICAS DEL ECUADOR 
 




Teóricamente la radiación solar en el Ecuador se mantiene constante a lo largo 
de todo el año, puesto que se beneficia por su posición geográfica considerado 
el país ubicado en la mitad del mundo. En otras palabras, nuestro recurso solar 
incide con un ángulo perpendicular sobre la superficie ecuatoriana [64]. No 
obstante esto no sucede en países que cuentan con las cuatro estaciones del 
año. Por lo tanto, esta particularidad ha hecho que nuestro país registre uno de 
los mejores niveles de radiación que puede ser aprovechable energéticamente. 
 
Por el contrario, también existen factores negativos que afectan el potencial solar 
en el Ecuador disminuyendo los niveles de radiación, puesto que también es un 
país con nubosidad considerable y diferentes latitudes entre una zona y otra. 
 
Inicialmente, los primeros datos de radiación solar se los conoció en el año 1962 
por el INAMHI que a su vez registró también la heliofanía25. No obstante, para 
determinar este potencial el INAMHI contaba con 54 estaciones como tecnología 
de medición de aquella época, registrando en su mayoría valores discontinuos 
de varios meses [65]. 
 
Actualmente existen entidades que miden y registran los niveles de radiación 
solar con tecnología actualizada a través de satélites. Este es el caso de la 
                                                          
25 Duración del brillo solar o radiación directa, hora/día. 
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NASA, el Instituto de Energía Solar de la Universidad de Massachusetts, el 
NREL, entre otros. Por la ubicación del Ecuador, el nivel de radiación promedio 
durante todo el año es de 4574,99 [Wh/((m2-día))], según el Atlas Solar del 
Ecuador publicado por el CONELEC (ahora ARCONEL) y la CIE en 2008. 
 
3.1.2. Atlas Solar. 
 
Con fines de generación eléctrica, en el 2008 el ahora ARCONEL y la CIE 
publican el Atlas Solar poniendo a disposición pública el potencial disponible en 
el Ecuador en forma de mapa con la radiación solar en sus componentes directa, 
difusa y global. Para su elaboración utilizaron como base la información del 
NREL de los Estados Unidos, cuyas operaciones están orientadas a la 
investigación de las energías renovables y eficiencia energética [66]. La Figura 
37 muestra el índice global de irradiación de un año completo. 
 
 
Figura 37. Irradiación Solar Global del Ecuador. 
Fuente: Ex CONELEC, 2008 [66]. 
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En este contexto, el potencial solar estimado en el país para generación eléctrica 
es de 312 [GW] que equivale a 456 [TWh/año], a su vez 283 [MBEP/año]. Esto 
equivale aproximadamente 15 veces el potencial hidroeléctrico utilizable de 
nuestro país [67]. 
 
Igualmente, para motivar el uso de la energía solar para generar electricidad, el 
Atlas Solar del Ecuador pone a disposición pública el mapa de la radiación 




Figura 38. Irradiación Solar Directa del Ecuador. 
Fuente: Ex CONELEC, 2008 [66]. 
  
Por otro lado, el Instituto de Energía Solar de la Universidad de Massachusetts 
dispone de una base de datos muy precisos con los niveles de radiación solar 
para cada ciudad de nuestro país. Dado que cuentan con propios sensores 
satelitales para la medición (Ver Anexo 1). De igual manera, la NASA posee una 
base de datos de radiación con alta confiabilidad (Ver Anexo 2). 
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Figura 39. Irradiación Solar Difusa del Ecuador. 
Fuente: Ex CONELEC, 2008 [66]. 
 
3.1.3. Zonas de Aprovechamiento [68]. 
 
Toda la información que dispone el Atlas Solar Ecuatoriano sirve para identificar 
las zonas que reciben la mayor radiación, y entre ellas están las provincias de 
Loja, zona Sur del Azuay, el centro del país y del Pichincha, todas con una 
radiación que supera los 5000 [Wh/((m2-día))]. Aunque sobre este valor se 
puede incluir Morona Santiago. 
 
Dicho de otro modo, del Atlas se conoce que las zonas con más radiación 
promedio a lo largo del año también están las Islas Galápagos, Pedernales 
(Manabí), Santo Domingo, Mindo Nanegalito (Pichincha), Ibarra (Imbabura), 
Zapotillo, Celica y Macará (todas de Loja) y la Libertad (Santa Elena).  
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Así pues, en nuestro país los meses de Abril, Mayo, Junio registran la menor 
insolación global, mientras que los meses de septiembre, octubre y noviembre 
registran la mayor insolación global.  
 
La Tabla 3 muestra la tabulación de los valores de insolación global promedio 
para cada una de las provincias. 
 
Tabla 3. Insolación Global Promedio Anual por Provincia [Wh/(kWh/(m2-día))]. 
Fuente: M. R. Peláez, J. L. Espinoza, 2015 [68]. 
Provincia Máximo Mínimo Promedio 
Azuay 4800 4050 4425 
Bolívar 4950 4800 4875 
Cañar 4650 4050 4350 
Carchi 4200 3900 4050 
Cotopaxi 5250 4800 5025 
Chimborazo 4950 3750 4350 
El Oro 5100 4200 4650 
Esmeraldas 4350 3900 4125 
Guayas 4800 4200 4500 
Imbabura 5100 4000 4550 
Loja 5700 4500 5100 
Los Ríos 4650 4650 4650 
Manabí 5250 4200 4725 
Morona Santiago 4500 3750 4125 
Napo 4800 4200 4500 
Pastaza 4650 4500 4575 
Pichincha 5250 4050 4650 
Orellana 4800 4500 4650 
Tungurahua 4300 4200 4250 
Santa Elena 4350 4500 4425 
Santo Domingo 5250 4650 4950 
Sucumbíos 4800 4050 4425 
 
 
3.2. Análisis de la Radiación Solar en el Ecuador. 
 
En este análisis se destaca las zonas o ciudades del Ecuador que presenten la 
mayor y menor radiación solar según el atlas y otras fuentes confiables. En este 
caso específico se analiza con la base de datos de radiación solar de la 
Universidad de Massachusetts [69], y de la NASA [70] para registrar sus datos 
geográficos y climatológicos. Este análisis se detalla en el Anexo 3.  
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Los datos que se han tabulado corresponden a los lugares con la mayor y menor 
radiación solar respectivamente, considerándose en principio en las zonas 
óptimas o desfavorables para la aplicación de la pintura solar. Del mismo modo, 
para fines de cálculos en el siguiente capítulo, se detallan incluso sus 
coordenadas geográficas.  
 




La intensión principal de este trabajo de investigación es realizar el análisis 
energético de las pinturas solares para una probable aplicación en nuestro país, 
tomando en consideración el potencial solar, geografía y condiciones 
ambientales propios del Ecuador. 
 
Ante todo, es conveniente tener claro qué significa realizar un análisis energético 
y qué parámetros se consideran a lo largo del desarrollo de este trabajo. Para 
ello, se diferencia términos muy similares como análisis energético y diagnóstico 
energético, que en varias ocasiones hay confusiones por su similitud pero 
significan dos cosas diferentes. A continuación se toma como referencia la RAE 
para conceptualizarlas. 
 
 Análisis: Estudio detallado por distinción y separación de las partes de 
algo para conocer su composición, principios, elementos, etc. [71]. 
 
 Diagnóstico: Identificación y observación de la naturaleza de un proceso 
a través de la recolección y análisis de datos [71]. 
 
 Análisis Energético: Conocer la realidad energética basados en el 
comportamiento de los componentes del sistema eléctrico, 
proporcionando una «imagen» del funcionamiento técnico y económico 
del sistema energético en operación [72]. 
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 Diagnóstico Energético: Determinar, mediante diferentes técnicas, el 
nivel de eficiencia de los equipos o sistemas al momento de consumir la 
energía que tienen disponible, es decir, hacer una valoración de todas las 
fuentes de energía [72]. 
 
En cierta medida, los propósitos de ambos términos son diferentes pero 
orientados al mismo objetivo: conocer el uso de la energía y fijar los mejores 
procedimientos para que esta utilización sea lo más eficiente posible. 
 
En resumidas cuentas, la idea principal del análisis energético que se llevará a 
cabo en esta tesis es conocer la posición energética actual de las pinturas 
solares mediante un proceso de revisión general de su eficiencia y probable 
instalación. 
 
3.3.2. Eficiencia de las Pinturas Solares. 
 
Como se había mencionado previamente en el Capítulo 2, la eficiencia obtenida 
por Mathew P. Genovese y Otros no es la única que se conoce respecto a la 
nueva tecnología, por esta razón, en esta sección se mencionan diferentes 
valores de eficiencia que se han obtenido en diversas investigaciones a lo largo 
de los últimos años, de las cuales se selecciona la más influyente para 
posteriormente empezar el cálculo energético.  
 
A diferencia de la eficiencia del 1,08% conocida, las siguientes tienen algo en 
común, y es que todas fueron preparadas por diferentes métodos y materiales, 
con el único objetivo de construir una celda solar FV eficiente y a bajo costo.  
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Tabla 4. Eficiencias obtenidas por varias investigaciones de la Pintura Solar.  
Fuente: Elaboración propia a partir de [24] [43] [64] [73] - [83] 
 
Autor Nombre del Artículo Eficiencia (%) 
M. Peng y Otros., [73] 
Organic dye-sensitized photovoltaic 
fibers. 
3,12 
Stefan Gärtner y Otros., [75] 
Eco-Friendly Fabrication of 4% Effi 
cient Organic Solar Cells from 
Surfactant-Free P3HT: ICBA 
Nanoparticle Dispersions. 
4 
James G. Radich y Otros., [76] 
Cu2S Reduced Graphene Oxide 
Composite for High-Efficiency 
Quantum Dot Solar Cells. 
Overcoming the Redox Limitations of 
S2-/Sn2- at the Counter Electrode. 
4,4 
J-C. Chuan y Otros., [77] 
Fabrication and Photovoltaic 
Properties of Dye-Sensitized Solar 
Cells Modified by Graphene Oxide 
and Magnetic Bead. 
4,63 
Jonathan Goldstein y Otros., [78] 
Developmente of large area 
photovoltaic dye cells at 3GSolar. 
5,38 
Umer Mehmood y Otros., [43] 
Improvement in Photovoltaic 
Performance of Dye Sensitized Solar 
Cell Using Activated Carbon-TiO2 
Composites-Based Photoanode. 
5,45 
Armin Fischer y Otros., [74] 
Directly Deposited Quantum Dot 
Solids Using a Colloidal Stable 
Nanoparticle Ink. 
7 
Kohjiro Hara y Otros., [79] 
Efficient organic-dye-sensitized 
nanocristalline TiO2 solar cells. 
7,6 
Illan J. Kramer y Otros., [80] 
Efficient Spray-Coated Colloidal 
Quantum Dot Solar Cells. 
8,1 
Yiwei Zhang y Otros., [64] 
High efficiency arrays of polymer solar 
cells fabricated by spray-coating in 
air, 
8,75 
Nathan Lewis., [24] 
NOVA ScienceNOW: Solar Paint 
Your Roof. 
10 
Matt Law y Otros., [81] Nanowire dye-sensitized solar cells. 10 
P. Wang y Otros., [82] 
Enhance the Performance of Dye-
Sensitized Solar Cells by Co-Grafting 
Amphiphilic. 
11 
M. Graetzel., [83] 
Historical Development Of The DSC, 
From Its Inception To Its Current 
State, Nara, Japón: Third DSC 





Universidad de Cuenca 
 
Angelo R. Pereira A. -85- Kelvin P. Tenemea L. 
Como se observa, diferentes estudios han demostrado que las pinturas solares 
han empezado con eficiencias muy pequeñas al momento de convertir la luz en 
electricidad, y hasta la actualidad algunos han superado el 12% de eficiencia. 
Según estos datos, a medida que avanzan las investigaciones se irán 
desarrollando nuevos métodos y materiales más eficientes que permitirán crear 
una nueva celda solar a base de pintura. De hecho, la eficiencia de las pinturas 
solares tiende a crecer advirtiéndose como un futuro muy prometedor en la 
industria solar FV. 
 
Para fines del cálculo energético, se utiliza una eficiencia del 10% según la 
compañía «Start-Up Nation Central» [84] especificado por el fabricante 
SolarPaint Ltd [61].  
 
3.3.3. Requerimientos básicos para la Aplicación de la Pintura Solar. 
 
En principio uno de los aspectos a considerar para la aplicación de la pintura 
solar está relacionado básicamente al comportamiento de la radiación incidente 
en las zonas consideradas con alto aprovechamiento del recurso solar. 
 
Geográficamente el Ecuador está ubicado justo en la línea ecuatorial, lo que 
hace que la insolación diaria se mantenga a lo largo del año con un nivel 
promedio de 4,575 [kWh/(m2-día)], un máximo de 5,578 [kWh/(m2-día)] y un 
mínimo de 3,634 [kWh/(m2-día)] [68]. 
 
Para que un proyecto FV mediante pinturas solares sea viable es necesario 
conocer la radiación en determinadas zonas, sea esta la directa, global y difusa 
así como los niveles promedios, máximos y mínimos medidos durante los 
diferentes meses del año. Con ello, es posible determinar la zona más óptima 
para la aplicación y empezar un análisis de su ciclo de vida. 
 
Otro de los aspectos a tomar en cuenta es la superficie la cual estará recubierta. 
Esto debido a que la pintura solar deberá ser aplicada sobre algún material 
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sólido, resistente y en algunos casos sobre superficies metálicas para su mejor 
aprovechamiento y eficiencia. 
 
También, el panel a base de pintura no deberá estar muy distante del centro de 
carga o consumo para evitar pérdidas por transmisión de energía. En principio, 
el objetivo de la pintura solar es que su aplicación se lo realice sobre el techo o 
cubiertas de las viviendas, es decir, en el propio centro de carga. Por ello, tendría 
la misma ventaja que los paneles convencionales pero con mayor longitud para 
aprovechar al máximo toda la radiación solar. 
 
En cuanto a las condiciones ambientales que se presenten, las pinturas solares 
tendrían como una propiedad la impermeabilidad, esto como una especie de 
barniz sobre su contorno. Pues, aquello lo hará más resistente para que la 
eficiencia de la conversión energética no se vea afectada ante la presencia de 
climas adversos o polución. 
 
Igualmente, así como se lleva a cabo un proyecto FV con paneles 
convencionales se debe evitar el menor impacto ambiental, especialmente en la 
flora o vegetación que se tendrían que remover para que no haga interferencia y 
bloquee los rayos del sol que tienden hacia la pintura solar. 
 
3.3.4. Análisis del Ciclo de Vida. [85] 
 
El análisis del ciclo de vida y análisis de impacto ambiental de las pinturas solares 
es una metodología especial que permitirá resolver preguntas como por ejemplo: 
¿Cómo se mide el impacto del proceso? ¿Su operación? ¿Su 
desmantelamiento? ¿El fin de su vida útil? 
 
Este método también es conocido como Evaluación del Ciclo de Vida o LCA (en 
sus siglas en inglés). Es utilizada como una herramienta para llevar a cabo la 
investigación de incipientes tecnologías energéticas y por ende a eco-diseñarlas, 
en nuestro caso las pinturas solares. 
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En definitiva, un LCA es un método para entender los impactos ambientales de 
un producto, la Figura 40 ilustra el proceso o servicio iterativo que consta de 













Figura 40. Marco de Metodología LCA. 
Fuente: Elaboración propia a partir de [85] 
 
Al igual que cualquier tecnología emergente, también tiene su impacto ambiental 
y conocerla requiere de datos fiables y un análisis completo para lograr una 
energía limpia y renovable con materiales abundantes, que no requieran 
inversión de gran cantidad de energía [86]. La Figura 41 indica el siguiente 
proceso. 
 
 Definición de objetivo y alcance: En última instancia, la pintura solar 
producirá electricidad con el fin de identificar los puntos claves, y orientar 
la investigación hacia el diseño de una tecnología de energía verde, la 
misma que se encuentra en una etapa temprana. La unidad funcional es 
una cantidad que proporciona un servicio de una calidad deseada, y en 
este caso será de un kilovatio hora entregado por la pintura solar. 
Finalmente, para obtener una buena magnitud para dar cuenta de las 
entradas y salidas, la referencia se da en metros cuadrado. 
 
Definición de Objetivo 
y Alcance 
Análisis de Inventario 











Universidad de Cuenca 
 
Angelo R. Pereira A. -88- Kelvin P. Tenemea L. 
 Análisis de inventario: Se recoge las entradas en cada fase del ciclo de 
vida de este metro cuadrado. Es la lista de datos, materiales, procesos, 
transportes, electricidad, y las emisiones. Es decir, se necesita conocer 
todo y cada uno de los detalles de la pintura solar. Aquí se podría utilizar 
un software para ordenar las fases del ciclo de vida y ser capaces de 
analizar los resultados más tarde, la mayoría de software incluyen la base 
de datos «ecoinvent» la cual tiene más de cuatro mil datos de Inventario 
de Ciclo de Vida o LCI (en sus siglas en inglés). Independientemente del 
método o herramienta a utilizar, la calidad de los resultados del LCA es 
igual a la calidad del LCI. 
 
 Evaluación de impacto: Las entradas y salidas de los inventarios 
anteriores se asignan a cada categoría de impacto. Las categorías de 
impacto contenidas en el LCA incluye los siguientes: cambio climático, 
eutrofización26, agotamiento de la capa de ozono, toxicidad humana, etc. 
Dos parámetros importantes que deben ser calculados al realizar una LCA 
en tecnologías de energía verde son el Tiempo de Recuperación 
Energética y la Huella de Carbono. Para el caso de la pintura solar, el 
tiempo de recuperación energética es el tiempo que se necesita para 
producir tanta energía como se invirtió en su producción y en toda su vida 
útil. Mientras que la huella de carbono o factor de emisión son los 
kilogramos de CO2 equivalente por la producción de electricidad 
generada. 
 
 Interpretación: Se lleva a cabo para verificar que la evaluación está 
cumpliendo con sus objetivos. En primer lugar, la identificación de los 
parámetros clave en el inventario como el balance energético, materiales, 
emisiones, residuos, para detectar las contribuciones relevantes. 
 
                                                          
26 Tipo de contaminación química del agua. Exceso de nutrientes del río, mar, lago, embalse, etc. 
por la acumulación de residuos orgánicos (ambientum, 2017). 
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Figura 41. Evaluación del Ciclo de Vida desde el inicio hasta el fin.  
Fuente: V, Fthenakis, 2012 [87]. 
 
Así se desarrolló a lo largo de los últimos cuatro años la pintura solar como la 
última generación de FV orgánica, consiguiendo un tiempo de recuperación 
energética tan bajo como 0,3 años y un inventario más equilibrado. En otras 
palabras, 3,6 meses es el tiempo de recuperación energética más bajo en el 
campo FV. Es prometedora, a pesar de no ser aún una tecnología comercial se 
compara muy bien con las tecnologías FV’s tradicionales. 
 
Esta herramienta de LCA ha sido utilizada por varios investigadores para 
desarrollar la pintura solar o FV Orgánica en general, es decir, mejorar un 
producto u objeto. De esto se trata el Análisis del Ciclo de Vida, una herramienta 
utilizada en investigaciones para crear un mundo mejor o quizá saber si la pintura 
solar se implementará a gran escala.  
 
3.3.5. Fases del ciclo de vida. [85] 
 
La pintura solar consta de cinco etapas distintas de su ciclo de vida, como se 
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              Servicio 
 
 
        Entrada de material. 
      Energía consumida durante el proceso. 
      Energía consumida durante el transporte. 
      Salida de emisiones (aire, agua, suelo). 
 
Figura 42. Fases del ciclo de vida de un producto.  
Fuente: Elaboración propia a partir de [85] 
 
 Adquisición de materia prima: Procesos relacionados con la extracción y 
refinación de materias primas. Para el caso de las pinturas solares se utilizan, 
entre otros materiales, el Óxido de Titanio, como se explicó en el Capítulo 2.  
 
 Fabricación: Incluye procesos que convierte materias primas en productos 
terminados. Las pinturas solares son fabricados mediante el recubrimiento de 
varias capas funcionales en una película.  
 
 Distribución: Abarca el transporte y almacenamiento de los productos para 
consumo.  
 
 Uso: Es la etapa donde los productos realizan un servicio útil para el 
consumidor. Para el caso de las pinturas solares, éstas entregarán 
electricidad. 
 
 Fase del fin de vida: Los productos entran al sistema de gestión de residuos. 
Dependiendo de las prácticas locales de manejo de desechos, la célula a base 
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En cada fase se tiene entrada de materiales, consumo de energía durante el 
proceso y transporte, liberaciones de emisiones al aire, suelo y agua. Todas 
estas entradas y salidas causan un daño al ambiente, pero hay que saber 
detectar cuáles son los impactos más relevantes.  
 
Por el contrario, algunos optan por la incineración como mejor opción de las 
pinturas solares para el fin de su vida, en consecuencia se desaparecería sus 
residuos y al mismo tiempo se generaría energía a través de la biomasa u otras 
tecnologías de conversión, pero en cambio se estaría contaminando con las 
emisiones producto de la incineración aumentando la huella de carbono. 
 
En definitiva, el LCA revela que mientras se decide por una energía verde para 
reducir impacto ambiental una consecuencia de ellos sería el aumento de otros 
impactos. Habría que decir también que es importante tomar en consideración 
todas las fases del ciclo de vida y así poder identificar las consecuencias 
colaterales, por el contrario, la correcta aplicación de la LCA en todas estas 
relaciones hará fácil tomar las decisiones más fiables. Todos estos pasos del 
método siguen la norma internacional ISO14040 creado por la comunidad LCA 
y así asegurar una metodología coherente y transparente. [88] 
 
3.3.6. Tiempo de Recuperación de Energía. [87] 
 
Otro parámetro fundamental para el LCA es el tiempo de recuperación de 
energía o EPBT (en sus siglas en inglés). Indica qué se necesita para compensar 
la energía primaria renovable y no renovable durante el ciclo de vida de la 
pintura. La generación eléctrica anual (Eagen) se convierte en su energía primaria 
equivalente basada en la eficiencia de conversión de electricidad en el lado de 
la demanda. La siguiente expresión es utilizada para determinar este parámetro. 
 
EPBT =
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Donde: 
 
𝐄𝐦𝐚𝐭: Demanda de energía primaria para producir materiales que comprenden     
el sistema FV. 
𝐄𝐦𝐚𝐧𝐮𝐟: Demanda de energía primaria para fabricar la pintura FV. 
𝐄𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬: Demanda de energía primaria para transportar materiales utilizados 
durante el ciclo de vida. 
𝐄𝐢𝐧𝐬𝐭: Demanda de energía primaria para instalar el sistema. 
𝐄𝐄𝐎𝐋: Demanda de energía primaria para la gestión al final de su vida. 
𝐄𝐚𝐠𝐞𝐧: Generación eléctrica anual. 
𝐄𝐎&𝐌: Demanda anual de energía primaria para operación y mantenimiento. 
𝐧𝐆: Eficiencia de conversión de energía primaria promedio a electricidad en       
el lado de la demanda. 
 
La demanda de energía primaria para producir la pintura solar se considera como 
gasto energético, pero no existe cifra exacta o aproximada de ese proceso 
puesto que no es comercialmente estable peor aún a gran escala. 
Extraoficialmente se manifiesta que produce un gasto energético que origina la 
aparición de residuos como el NOx27, SO228, CO229, etc, dependiendo de las 
fuentes de energía convencionales del país que lo fabrica. 
 
El estado de Israel [89] donde se ubica la compañía SolarPaint Ltd carece de 
toda fuente de energía convencional (recurso hídrico y combustibles fósiles), por 
lo tanto el gasto energético para producir la pintura solar proviene de su fuente 
convencional como la FV. Es decir, no existen residuos por la fabricación de la 
pintura en aquel país. Por otro lado, la generación de energía anual a través de 
la pintura debe ser mayor a la consumida en su fabricación. Este análisis 
energético se detallará en el capítulo 4. 
 
                                                          
27 Óxido de nitrógeno. 
28 Óxido de azufre. 
29 Dióxido de carbono. 
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3.3.7. Limitaciones del Sistema FV a base de Pinturas Solares.  
 
A través del campo de la energía solar surge la interrogante de mayor interés, 
cómo se va a sostener la demanda energética de la humanidad por medio de 
nuevas metodologías. En este caso se trata de un método de rápida fabricación 
de un dispositivo de recolección solar muy ligero, una célula solar completamente 
basado en pintura. 
 
El sistema debe cumplir con ciertos requisitos; que la pintura solar debe ser una 
capa totalmente delgada y debe cubrir un área grande debido a que aún su 
eficiencia es muy pequeña, 10%. Esto debe ser un causante de que haya sido 
menos exitoso, al menos en términos de practicidad hasta ahora. 
 
Ahora bien, mientras que la pintura solar es fácil diseminarla o esparcirla a lo 
largo de grandes superficies que nos permitan recolectar energía, cuánto dinero 
nos va a costar, cuánto material adicional a la pintura se necesitará, y para los 
investigadores; cuánto material se necesitará para fabricarlo, cuán complicado 
es fabricar algo que cubra una gran superficie. Por lo tanto, es necesario que en 
su fabricación se piense en usar solo materiales que abunden en la Tierra.  
 
Lo ideal es tener una tecnología con un tiempo de recuperación energética bajo, 
es decir que se reembolse a sí misma en un breve período. También se quiere 
que sean eficientes o que al menos usen la superficie del techo de forma más 
eficiente. Por lo que si la pintura solar no es tan eficiente sería necesario ocupar 
grandes superficies para extraer cierta cantidad de energía, y eso sería tomar en 
cuenta de no malgastar la superficie que podrían utilizarse para otras 
actividades. 
 
3.3.8. Estabilidad y Degradación. [90] 
 
Los conceptos de estabilidad y degradación de las células solares son vitales 
para una tecnología que se expondrá a la luz, el oxígeno y la humedad durante 
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todo su ciclo de vida. Es así que al analizar estos factores ambientales ha hecho 
que se logren grandes mejoras en su rendimiento. 
 
A través de la investigación científica se han logrado distinguir diferentes 
mecanismos de degradación. La estabilidad es un tema muy importante 
considerando que varios materiales orgánicos expuestos a la luz solar y oxígeno 
se descomponen. Investigaciones han revelado que prototipos anteriores de este 
tipo de tecnología se degradaron muy rápido, no así su duración ha 
incrementado enormemente. Con el propósito de comparar la pintura solar con 
otras tecnologías FV es importante fabricar células solares que sean comerciales 
y capaces de durar por largo tiempo. 
 
Como se puede ver en la Figura 43, sólo hasta el año 2012 es notable un 
crecimiento exponencial en la cantidad de artículos científicos sobre la FV 
Orgánica en general, pero solo una pequeña parte de ellos se relaciona con 
problemas de la degradación y estabilidad.  
 
 
Figura 43. Artículos científicos publicados sobre OPV. 
Fuente: F. C. Krebs, 2014 [90]. 
 
Como se ha descrito en secciones anteriores, las pinturas solares están 
formadas por varias capas de diferentes nanomateriales, y cada uno de estas 
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puede degradarse de diferentes maneras y afectar la estabilidad. Existen una 
serie de mecanismos de degradación importantes relacionados a la naturaleza 




 Grietas inducidas por el estrés. 
 Cambio morfológico. 
 Formación de partículas ajenas a su composición. 
 Separación de fases. 
 Mezclado o intercambio de componentes. 
 Degradación inducida por la luz de componentes orgánicos. 
 Químicos. 
 Oxidación de electrodos inducida por O2/H2O (Oxígeno y Agua). 
 Oxidación de los componentes orgánicos inducida por O2/H2O 
(Oxígeno y Agua). 
 Foto reducción del ZnO y TiO2. 
 Foto oxidación. 
 
Para producir una célula solar estable, es importante entender estos 
mecanismos y cómo interactúan. Algunos requieren cambios en la elección de 
los materiales, en cambio otros se pueden resolver protegiendo la célula a través 
del encapsulamiento para reducir la afluencia de oxígeno y agua. [90] 
 
Al ser las pinturas solares orgánicas y por ende flexibles, en principio es una 
ventaja en algunas situaciones pero también significan que deben ser 
mecánicamente estables, capaces de resistir cualquier delaminación y fractura 
interna. Estos son requerimientos para una operación óptima. 
                                                          
30 Separación o desprendimiento de capas debido a la infiltración de aire entre ellas [90]. 
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En cuanto a la estabilidad, la pintura solar tiene que cumplir al menos dos cosas: 
estabilidad fotoquímica y estabilidad térmica.  
 
 Cuando se evalúa la estabilidad fotoquímica se incide luz sobre la pintura 
y se mide la absorción durante un tiempo, y de esta manera se puede 
observar cuándo el material se degrada de acuerdo al espectro UV 
visible.  
 
 Por otro lado, al evaluar la estabilidad térmica se utiliza un método llamado 
análisis térmico gravimétrico o TGA (en sus siglas en inglés) donde se 
proyecta el peso de la pintura bajo cierta temperatura. Esto demuestra el 
momento en que el material pierde peso molecular cuando es calentado. 
 
Aunque estos dos tipos de estabilidad como la fotoquímica y térmica muestran 
altos números de estabilidad, no necesariamente significan que el dispositivo sea 
eficiente a pesar de que sea estable durante un tiempo muy largo, precisamente 
porque hay varios parámetros en el dispositivo final que hace que la estabilidad 
se vea afectada. [91] 
 
Algo parecido ocurre con la degradación química, la mayoría de los materiales 
orgánicos son susceptibles a la reacción con el oxígeno y la humedad de la 
atmósfera, y cuando incide luz UV del sol esta degradación se acelera, pero 
afortunadamente las tasas de reacciones difieren enormemente [92]. 
 
El gran desafío es utilizar nanomateriales que tengan las propiedades electro 
ópticas deseadas para que los portadores de las cargas positivas y negativas 
terminen en sus respectivos electrodos. El ZnO y TiO2 son compuestos químicos 
elegibles para el transporte de electrones, no obstante también pueden 
reaccionar con oxígeno y luz UV cambiando sus propiedades.  
 
Los metales usados para los electrodos también pueden reaccionar con oxígeno 
y agua. Uno de ellos es el aluminio, que en realidad es muy reactivo y, por lo 
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tanto, los dispositivos alternativos y más estables son la plata. De cualquier 
modo, la inmunidad total hacia el oxígeno y el agua no es posible, entonces, una 
de las estrategias más exitosas es encapsular las células con materiales 
transparentes que bloqueen agentes incidentes hacia la célula. Para esto se han 
desarrollado películas de plásticos especiales y transparentes con propiedades 
de barrera. [90] 
 
Tanto los mecanismos químicos y de degradación física se confabulan para 
degradar la pintura. La importancia de aumentar la estabilidad ha llevado a un 
mayor número de científicos a centrarse en esta área. Y se creó un foro 
internacional llamado ISOS para organizar conferencias y supervisar esta área 
de investigación. Esta norma se detallará más adelante, específicamente en la 
sección 3.3.10. 
 
Adicionalmente, se distinguen dos formas de investigar la estabilidad de las 
pinturas solares: pruebas bajo condiciones similares a su uso diario, y 
experimentos directos para descubrir mecanismos de degradación involucrados. 
Estos métodos pueden implicar pruebas de por vida con o sin luz, o luz a 
diferentes intensidades, temperatura variable o estudios de humedad, y el uso 
de una atmósfera controlada con o sin oxígeno. Durante estas pruebas, se 
controla el rendimiento de la célula solar y, posteriormente, se pueden llevar a 
cabo pruebas destructivas para evaluar los cambios químicos y físicos que se 
han producido durante los diferentes mecanismos de degradación. [93] 
 
En resumidas cuentas, si se coloca la pintura solar en zonas con altos niveles de 
humedad o con clima seco, es probable obtener una vida diferente para el mismo 
dispositivo FV. Para ilustrar, en la Figura 44 se observa una prueba que ha sido 
realizada de acuerdo a las situaciones antes mencionadas, en donde los 
dispositivos colocados en Australia estableció que el tiempo de vida fue 
alrededor de 11 meses, mientras que en Dinamarca el mismo dispositivo trabajó 
hasta 14 meses, más de un año.  
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La razón de ello, por supuesto, es que en Australia hay más horas de sol y por 
ende más niveles de energía solar son recibidos por la pintura, y por consiguiente 
resulta que la degradación es más rápida. Adicional a eso, los niveles de 
temperatura son bien altos comparados con Dinamarca, llegando a ser el doble 
de su valor [94]. 
 
 
Figura 44. Comportamiento de ciclo de vida y degradación de dispositivos OPV ubicados en 
Australia y Dinamarca respectivamente. 
Fuente: D. Angmo y Otros, 2014 [94]. 
 
Este análisis de vida del dispositivo FV nos servirá para hacer una relación 
directa de radiación y temperatura existente en el Ecuador y compararlas con los 
datos geográficos y climatológicos de los dos países antes mencionados. Con 
ello se logra obtener la zona que menos degradaría la pintura solar en nuestro 
país. Este análisis se lo detallará con precisión en el capítulo 4, metodología de 
cálculo. 
 
3.3.9. Curvas de Decaimiento. [95] 
 
Otra de las metodologías que se utilizan para medir la estabilidad de las células 
solares en función del tiempo es mediante las denominadas curvas de 
decaimiento, que pueden variar de acuerdo a ciertas circunstancias bajo las 
cuales se midan.  
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Es una herramienta muy útil pero no revela nada sobre los mecanismos de 
degradación, sino más bien puede decir si la degradación es rápida o lenta en 
ciertas circunstancias específicas. 
 
 
Figura 45. Estabilidad como función del tiempo. 
Fuente: M. O. Reese y Otros, 2011 [95]. 
 
Estudios realizados obtuvieron una curva de disminución probando una celda 
solar en mediciones eléctricas a intervalos regulares. Los datos de corriente y 
voltaje se pueden utilizar para extraer parámetros de células solares, como la 
eficiencia de conversión de energía y trazarlo contra el tiempo. La trayectoria de 
una curva de decaimiento es el resultado de la suma de todos los procesos de 
degradación, pudiendo variar considerablemente. 
 
A manera de ejemplo y analizando la Figura 45, se empieza con una eficiencia 
E0 que con el tiempo se reduce. Este tiempo que lo lleva reducir en 80% de su 
valor se conoce como (TAT), y a veces se lo considera como una medida de la 
vida útil del dispositivo. Lo que a menudo se observa es una rápida disminución 
inicial en la eficiencia de conversión de energía seguida de una fase más estable. 
 
Esta etapa inicial a veces se llama «La quemadura en fase» y no siempre se 
considera parte de la curva de decaimiento. El tiempo al final de la producción 
en fase es (TS) y hay un tiempo (TS80) correspondiente donde la eficiencia ha 
disminuido al 80% desde este tiempo (TS).  
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Esta curva revela además que varios procesos de descomposición ocurren al 
mismo tiempo y que algunos de ellos son muy rápidos pero actúan solo en un 
corto período. Las mediciones de por vida se llevan a cabo de formas diferentes 
dependiendo de qué hipótesis se quiere probar, si el objetivo es encontrar la vida 
útil de una célula solar durante el uso normal, se podría por ejemplo capturar el 
aire libre expuesto a la intemperie y bajo las condiciones de ciclos diurnos y 
nocturnos, y probarlo regularmente. En cambio, si se quiere obtener una visión 
científica de qué parámetros son los más importantes, es necesario controlar el 
entorno del dispositivo enérgicamente con luz de lámpara calibrada y el 
contenido de la atmósfera que rodea la célula solar usando una cámara 
atmosférica para eliminar o agregar reactivos específicos como oxígeno y agua. 
[90] 
 
En otro ejemplo de la curva de decaimiento, demostraron que el dispositivo de 
geometría normal tolera perfectamente el oxígeno pero muere rápidamente en 
una atmósfera de aire húmedo, mientras que lo opuesto es cierto para el 
dispositivo de geometría invertida, como se observa en la Figura 46.  
 
 
Figura 46. Curva de decaimiento para un dispositivo con geometría normal e invertido. 
Fuente: F. C. Krebs, 2014 [90]. 
 
Algunas veces los procesos de degradación son tan lentos que sería poco 
práctico estudiarlos en condiciones ambientales normales, y la mayoría de los 
procesos físicos y químicos se pueden acelerar aumentando la temperatura. 
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3.3.10. Estándares ISOS. [96] 
 
Debido a que el estudio de la OPV es tan importante, en el año 2010 se organizó 
una conferencia en Dinamarca denominada «Cumbre Internacional de la 
Estabilidad Orgánica» o ISOS (en sus siglas en inglés). Esta organización 
especial fue creada para organizar conferencias y supervisar este tipo de 
investigaciones, y así definir los precisos protocolos de medición y 
procedimientos de prueba, Figura 47. La vida útil de estos nuevos dispositivos 
cambiará dependiendo de las diferentes ubicaciones geográficas en que se 
encuentren, y a través de esta norma se reportan los diferentes resultados 
obtenidos bajo condiciones específicas de prueba. 
 
 
Figura 47. Cumbre Internacional de la Estabilidad Orgánica.  
Fuente: M. Jorgensen y Otros, 2012 [91]. 
 
Así surgió el protocolo ISOS, que categoriza los diferentes procedimientos de 
pruebas tanto para las realizadas a oscuras, a la intemperie, de interior o de baño 
de luz. Y cuanto mayor sea el nivel de alteraciones, mayor será la lista de 
parámetros que necesitan ser controlados.  
 
Finalmente, en esa cumbre determinaron que se utilicen ocho parámetros. 
Primero, E0 a T0 para identificar una vida útil para una curva de degradación, es 
decir, establecer la potencia de salida inicial del dispositivo. Segundo, ES y TS 
para identificar un punto crítico donde la degradación cambia su modo, es decir, 
a ES le corresponde ser el punto de este cambio. Por último, los cuatro 
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parámetros restantes E80, T80 y ES80, TS80, mismos que serán la degradación del 
20% del desempeño inicial o desde el punto crítico, Figura 48. [95] 
 
 
Figura 48. Figura representativa que define los parámetros que se incluirán en el informe de 
los datos de estabilidad de OPV. 
Fuente: M. O. Reese, 2011 [95]. 
 
3.3.11. Defectos Eléctricos. [90] 
  
Otros mecanismos de degradación que se abarcaron en secciones precedentes 
tienden a manifestarse como una disminución en la producción eléctrica. Pero 
no sucede únicamente esto, además un defecto eléctrico más directo se puede 
dar en forma de partículas ajenas y/o en características de delaminación en las 
capas del dispositivo que crean cortocircuitos y circuitos abiertos.  
 
Una de las principales razones por las que las células solares orgánicas son 
propensas a los defectos eléctricos es que son dispositivos de película delgada 
con espesores de capa del orden de decenas a cientos de nanómetros, y la 
distancia entre los dos electrodos externos suele ser mucho menor que una 
micra de separación, tal como se muestra en la Figura 49. Esto significa que la 
aparición de partículas puede formar un camino conductor entre ellas, y en esa 
región de la película habrá una resistencia reducida o incluso un cortocircuito. 
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Figura 49. Dispositivos de película delgada (10-1000 nm) 
Fuente: F. C. Krebs, 2014 [90]. 
 
En este último caso, toda la corriente pasará por el cortocircuito y la célula no 
funcionará. Debido a que la fuerza de cohesión31 es pequeña, y la diferencia en 
la energía de la superficie es grande en algunas de las capas orgánicas 
aumentando la posibilidad de delaminación, y por ende abre el circuito eléctrico 
e impide el transporte de carga. 
 
Aquí, la caracterización eléctrica o curva característica del dispositivo FV 
mediante la medición de corriente y voltaje (I-V) proporciona información sobre 
el dispositivo como en general, es decir del todo, pero no puede mostrar dónde 
se producen los defectos en la célula. Para esto existen dos tecnologías como: 
corriente inducida por haz de luz y termografía de bloqueo, que puede trazar el 
mapa de la célula solar como un láser para escanear la célula mientras que la 
salida eléctrica se mide en cada punto. 
 
3.3.12. Condiciones Ambientales Adversas. 
 
Las condiciones medioambientales son propiedades de cada territorio 
caracterizados especialmente por la estabilidad meteorológica. Es así que 
surgen problemas ambientales considerados como leves y severos. Los 
primeros son considerados leves cuando existe la presencia de lluvia, frío 
                                                          
31 Fuerza que une moléculas homogéneas y las mantiene unidas por medio de la atracción (Saez 
& Palacios, 1868). 
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moderado, etc. Los severos se caracterizan por la presencia de nevadas, 
tornados, tormentas, frío y calor extremo, etc. 
 
Ventajosamente nuestro país no se caracteriza por la presencia de problemas 
ambientales severos, y en tal línea se considera como máximo la aparición de 
rayos debido a la temporada de invierno. En general, Ecuador es un país con 
una variedad topográfica, es decir, con un clima muy variado por su altitud, 
latitud, corrientes marinas, vientos, distribución de aguas y tierras, etc. [97]. 
También considerado como un clima tropical. 
 
En definitiva, las máximas condiciones ambientales adversas que afronta 
nuestro país son producto de las dos estaciones climáticas en el año, invierno y 
verano. Esto porque Ecuador está ubicado sobre la línea ecuatorial terrestre. Lo 
dicho hasta aquí supone que se tiene como límites climas húmedos y secos. 
 
Ante lo expuesto, en lo que se refiere a las pinturas solares se sabe 
«teóricamente» que en su composición existe una capa protectora, misma que 
evita la corrosión de sus elementos en el medio ambiente tolerable. 
 
3.3.13. Distorsión del Revestimiento. [98] 
 
Como se había mencionado en el LCA, la capa de pintura solar tenderá a 
deformarse o distorsionarse principalmente debido a su baja eficiencia y por 
ende su corto tiempo de vida. Se debe agregar que, otra causa de esta 
desventaja es que el mismo recurso que utiliza la pintura para generar 
electricidad a su vez también lo degrada como es el sol. 
 
Por si fuera poco, también existen agentes externos a condiciones ambientales 
severas que distorsionan el revestimiento, como es el caso de fisuras debido a 
impactos con objetos extraños que de alguna u otra manera cambian sus 
propiedades físicas, químicas y eléctricas perdiendo calidad y eficiencia. 
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Todas estas observaciones se relacionan también con la temperatura. Y es que 
dependiendo de la zona en que se ubique la pintura solar hay que tomar en 
cuenta que la temperatura es un agente crítico que afecta directamente en su 
eficiencia, siendo estos más eficientes en temperaturas más bajas, tomando en 
cuenta que a mayor altura menor presión, densidad y temperatura. 
 
Particularmente, en primera instancia las pinturas solares serían más 
susceptibles a todo tipo de distorsión que se presente, puesto que como paneles 
serán más extensos debido a que para fines de nuestro interés se analiza cuando 
estén ubicados en los techos o cubiertas de las viviendas. 
 
Lo anterior no quiere decir que la pintura solar, al igual que los paneles 
convencionales, estén expuestos a condiciones ambientales leves como es el 
polvo o presencia de aves, y por la misma razón deben tener mantenimiento 
constante. 
 
3.4. Mantenimiento durante su tiempo de vida. 
 
El mantenimiento que se le puede dar a la instalación FV con pintura solar 
básicamente es el mismo comparado al de los paneles convencionales, sean 
estos, mantenimiento preventivo y correctivo. Estos mantenimientos pueden ser 
fácilmente realizados por el mismo propietario de la vivienda y sin suspensión 
del servicio eléctrico, o un personal calificado en el tema que tenga a lo mejor 
que suspender el servicio de suministro, cosa que actualmente no se conoce 
cuál será el procedimiento [99] [100]. 
 
Las principales funciones del mantenimiento preventivo y correctivo, 
específicamente del sistema de generación, serán las siguientes: 
 
 Mantenimiento Preventivo: Como se había mencionado anteriormente, 
se basa en retirar (al menos una vez al mes) suciedad u objetos como 
polvo o desechos de aves. Para esto, de ninguna manera es permitido 
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utilizar métodos o herramientas que puedan deformar la pintura, esto con 
el fin de impedir una mala producción de electricidad. 
 
 Mantenimiento Correctivo: El mantenimiento correctivo para las 
pinturas solares actualmente casi es nulo. En otras palabras, no existe 
manera alguna de «corregir» un producto que básicamente es un 
compuesto químico a escala nanométrica, y peor aún si ya se encuentra 
sobre el techo, pared o cualquier superficie. Al menos que alguna 
compañía que fabrica la pintura pueda intervenir sobre él, lo más 
apropiado es limpiar la superficie y volver a pintar. Esto con la finalidad de 
reanudar la operación del panel como si fuera el primer revestimiento. 
 
Cabe mencionar que el mantenimiento y/o instalación de los demás 
componentes del sistema FV sale de nuestro interés, puesto que no se dispone 
con datos suficientes para realizar un diseño FV ni mucho menos es parte de 
nuestros objetivos. 
 
Finalmente, entre otra ventaja de la pintura solar como el bajo costo, se tiene 
que el nivel de mantenimiento será menor comparado con los paneles 
convencionales, puesto que la pintura no necesitará de sofisticados laboratorios 
para aquella función. En última instancia, el mantenimiento correctivo de la 
pintura solar es removerla o desecharla en caso de no conservar las mismas 
características o propiedades del principio y reemplazarla con una nueva. 
 
3.5. Propuestas de Mejoramiento. 
 
En la línea de lo mencionado anteriormente, la propuesta de mejoramiento se 
basará únicamente en la realización del mantenimiento correspondiente. Otra 
sugerencia distinta a la mencionada está fuera de nuestro alcance debido 
principalmente a que la pintura solar es un producto casi en su totalidad químico. 
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Varios científicos de hoy trabajan precisamente en el tema del mejoramiento de 
la pintura solar. Los investigadores en el tema tienen presente que muy aparte 
de aumentar la eficiencia también está en mejorar su aspecto físico y disponer 
no solo pinturas oscuras sino de varios colores. Con esto, las viviendas se verían 
más lúcidas y estéticas. 
 
En la literatura, ya existen registros de la fabricación de la pintura solar FV de 
color distinto al negro. Este es el caso de una representante del Instituto 
Tecnológico de la Laguna llamada Sandra Casillas, quien además expuso este 
proyecto de nueva alternativa de energía renovable en la COP2132 [101], en la 
mesa de inventores celebrado desde el 30 de noviembre al 11 de diciembre del 
2015 en Le Bourget, París [102].  
 
Otra reto que llevan a cabo los científicos es aplicar la teoría de la fotocatálisis a 
las pinturas solares. Esta reacción catalítica se ha venido usando como 
purificador. En la línea FV, la pintura solar con fotocatálisis hará que cualquier 
sustancia como gérmenes, virus, polvo o cualquier suciedad sobre la pintura se 
descompongan, por intersección de la radiación solar, a moléculas de H2 y O2, 
hidrógeno y agua respectivamente, que a través de la reacción electroquímica 










                                                          
32 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) [101]. 
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CAPÍTULO 4 
 
METODOLOGÍA DE CÁLCULO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. Análisis Energético 
 
Antes de realizar el análisis energético, es indispensable tomar en cuenta 
algunas consideraciones previas. 
 
Entre otros parámetros como los definidos en el capítulo anterior, también es 
necesario determinar los ángulos de inclinación «p» que tendrían los techos 
pintados así como su área promedio, y para ello nos basaremos en la Norma 
Ecuatoriana de Construcción NEC-11 en su Capítulo 14 de Energías Renovables 
[104]. Otros datos como las condiciones atmosféricas fueron tomados del 
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). La Tabla 5 indica lo 
descrito. 
 
Tabla 5. Ángulos de inclinación recomendadas por la NEC de acuerdo a cada techo o cubierta.  










 del Techo 
Descripción 







15° Techo de Cinc y Tejas de Fibrocemento 
20° Diferentes tipos de Tejas de Barro 




 del Techo 
Descripción 
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 Inclinación: Independientemente de la forma del techo33, siempre contarán 
con pendientes normalizadas que de manera ventajosa se encuentran dentro 
de las recomendaciones de inclinación β para paneles solares. 
 
 Área: Otro de los componentes es el área que tendrá el panel a base de 
pintura, es decir, la superficie del techo totalmente recubierto con la pintura 
solar FV. Ante esto, y de acuerdo a la NEC [104], los techos de las viviendas 
de interés social que se construyen a nivel nacional toman en promedio un 
área de 50 m2, cantidad que aumenta si clasifica a las viviendas por clase 
social. Para fines de nuestro cálculo se utiliza el área mencionada. 
 
En primer lugar, y cumpliendo con uno de los objetivos del trabajo, se calcula la 
radiación que incide sobre el módulo, que sería el techo revestido de pintura. La 
nomenclatura para referirnos a la orientación e inclinación del techo será α y р 
respectivamente. Para ello se utiliza la siguiente expresión: 
 




Gdm(0)= Radiación Global Diaria. Se obtiene del Anexo 3. 
K= Se obtiene de la NEC.  
FS=1 
FI= 1 (Debido a que el factor K ya toma en cuenta las pérdidas por irradiación). 
 
Factor K: Factor que se utiliza para calcular la radiación sobre el plano inclinado, 
y se lo seleccionará según la latitud y mes del año de las diferentes localidades 
con máxima y mínima radiación respectivamente. La tabulación de este factor se 
especifica en el Anexo 4. 
 
                                                          
33 La formas o tipos de techo/cubierta más frecuentes de la arquitectura son: a 1 vertiente, a 2 
aguas, a 4 aguas, plana, quebrada, diente de sierra, plagada, etc. 
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Para calcular la energía anual generada se utilizará la siguiente expresión: 
 




𝐄𝐠𝐞𝐧 : Energía Anual Generada. 
𝐧𝐠𝐞𝐧 : Eficiencia de la Pintura Solar (10%). 
𝐆𝐝,𝛃 : Radiación Global Promedio. 
Á𝐫𝐞𝐚 : Superficie del techo pintado. 
𝐏𝐆 : Constante y de valor 1. 
 
Cabe señalar que 𝐏𝐆 (Pérdidas globales) toma el valor de 1 debido a que tales 
pérdidas ya se encuentran consideradas dentro del cálculo de la radiación sobre 
la pintura solar. En cuanto a la eficiencia se establece un valor constante de 10%. 
Los datos serán calculados con soporte del programa Excel y los resultados se 
presentarán en formato de tablas.  
 
Para poder comparar de mejor manera el comportamiento energético de la 
pintura solar, se establece diferentes escenarios, los mismos que a continuación 
se describen: 
 
 Escenario 1: Orientación α=0° e Inclinación del Techo р=0° 
 Escenario 2: Orientación α=0° e Inclinación del Techo р=10° 
 Escenario 3: Orientación α=0° e Inclinación del Techo р=15° 
 Escenario 4: Orientación α=0° e Inclinación del Techo р=20° 
 Escenario 5: Orientación α=0° e Inclinación del Techo р=25° 
 Escenario 6: Orientación α=0° e Inclinación del Techo р=30° 
 
Antes de comenzar a calcular la energía generada, se empieza determinando la 
radiación sobre el techo inclinado para cada uno de los escenarios y localidades. 
Todas las tablas de este cálculo se ilustran en el Anexo 5. 
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Desde la Tabla 6 a la 11 se resumen la radiación sobre el techo inclinado para 
cada uno de los escenarios. 
 
Tabla 6. Radiación para Escenario 1: α=0° y р=0° 




α (⁰ ) 
Inclinación 
р (⁰ ) 
FI FS 
Localidades con Máxima Radiación 
Guayaquil 0,00 0,00 1,00 1,00 
Quito 0,00 0,00 1,00 1,00 
San Simón 0,00 0,00 1,00 1,00 
Puerto Baquerizo Moreno 0,00 0,00 1,00 1,00 
Localidades con Mínima Radiación 
Santa Rosa 0,00 0,00 1,00 1,00 
Mindo 0,00 0,00 1,00 1,00 
Sangay 0,00 0,00 1,00 1,00 






Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 1595,40 
Sierra Quito 1821,56 
Oriente San Simón 1629,81 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 1931,37 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 1161,69 
Sierra Mindo 1343,81 
Oriente Sangay 1375,04 
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Tabla 7. Radiación para Escenario 2: α=0° y р=10° 




α (⁰ ) 
Inclinación 
р (⁰ ) 
FI FS 
Localidades con Máxima Radiación 
Guayaquil 0,00 10,00 1,00 1,00 
Quito 0,00 10,00 1,00 1,00 
San Simón 0,00 10,00 1,00 1,00 
Puerto Baquerizo Moreno 0,00 10,00 1,00 1,00 
Localidades con Mínima Radiación 
Santa Rosa 0,00 10,00 1,00 1,00 
Mindo 0,00 10,00 1,00 1,00 
Sangay 0,00 10,00 1,00 1,00 




















Gdm(α,р)   
kWh/(m2.año) 
Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 1575,56 
Sierra Quito 1792,65 
Oriente San Simón 1609,80 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 1907,60 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 1154,07 
Sierra Mindo 1322,23 
Oriente Sangay 1356,83 
R. Insular San Cristóbal 1832,35 
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Tabla 8. Radiación para Escenario 3: α=0° y р=15° 




α (⁰ ) 
Inclinación 
р (⁰ ) 
FI FS 
Localidades con Máxima Radiación 
Guayaquil 0,00 15,00 1,00 1,00 
Quito 0,00 15,00 1,00 1,00 
San Simón 0,00 15,00 1,00 1,00 
Puerto Baquerizo Moreno 0,00 15,00 1,00 1,00 
Localidades con Mínima Radiación 
Santa Rosa 0,00 15,00 1,00 1,00 
Mindo 0,00 15,00 1,00 1,00 
Sangay 0,00 15,00 1,00 1,00 






















Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 1551,80 
Sierra Quito 1757,80 
Oriente San Simón 1585,57 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 1873,90 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 1137,13 
Sierra Mindo 1296,06 
Oriente Sangay 1335,79 
R. Insular San Cristóbal 1647,96 
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Tabla 9. Radiación para Escenario 4: α=0° y р=20° 




α (⁰ ) 
Inclinación 
р (⁰ ) 
FI FS 
Localidades con Máxima Radiación 
Guayaquil 0,00 20,00 1,00 1,00 
Quito 0,00 20,00 1,00 1,00 
San Simón 0,00 20,00 1,00 1,00 
Puerto Baquerizo Moreno 0,00 20,00 1,00 1,00 
Localidades con Mínima Radiación 
Santa Rosa 0,00 20,00 1,00 1,00 
Mindo 0,00 20,00 1,00 1,00 
Sangay 0,00 20,00 1,00 1,00 






















Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 1517,39 
Sierra Quito 1713,85 
Oriente San Simón 1550,28 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 1828,86 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 1113,93 
Sierra Mindo 1263,42 
Oriente Sangay 1305,44 
R. Insular San Cristóbal 1755,16 
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Tabla 10. Radiación para Escenario 5: α=0° y р=25° 




α (⁰ ) 
Inclinación 
р (⁰ ) 
FI FS 
Localidades con Máxima Radiación 
Guayaquil 0,00 25,00 1,00 1,00 
Quito 0,00 25,00 1,00 1,00 
San Simón 0,00 25,00 1,00 1,00 
Puerto Baquerizo Moreno 0,00 25,00 1,00 1,00 
Localidades con Mínima Radiación 
Santa Rosa 0,00 25,00 1,00 1,00 
Mindo 0,00 25,00 1,00 1,00 
Sangay 0,00 25,00 1,00 1,00 






















Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 1471,13 
Sierra Quito 1655,75 
Oriente San Simón 1503,08 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 1774,40 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 1083,27 
Sierra Mindo 1221,07 
Oriente Sangay 1265,13 
R. Insular San Cristóbal 1701,98 
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Tabla 11. Radiación para Escenario 6: α=0° y р=30° 








Localidades con Máxima Radiación 
Guayaquil 0,00 30,00 1,00 1,00 
Quito 0,00 30,00 1,00 1,00 
San Simón 0,00 30,00 1,00 1,00 
Puerto Baquerizo Moreno 0,00 30,00 1,00 1,00 
Localidades con Mínima Radiación 
Santa Rosa 0,00 30,00 1,00 1,00 
Mindo 0,00 30,00 1,00 1,00 
Sangay 0,00 30,00 1,00 1,00 







Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 1415,18 
Sierra Quito 1587,33 
Oriente San Simón 1446,04 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 1710,04 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 1044,71 
Sierra Mindo 1170,72 
Oriente Sangay 1216,39 
R. Insular San Cristóbal 1639,40 
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Con los valores obtenidos de la radiación sobre el techo, ángulo de inclinación y 
orientación, se calcula la cantidad de energía generada para cada localidad, 
Estos cálculos se indican a partir de la Tabla 12 hasta la 17, y en el Gráfico 1 
hasta el 6. 
 
Tabla 12. Calculo Energético Anual para Escenario 1: α=0° y р=0° 















Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 50 10,00 0 0 1595,40 1 7977,00 
Sierra Quito 50 10,00 0 0 1821,56 1 9107,80 
Oriente San Simón 50 10,00 0 0 1629,81 1 8149,05 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 50 10,00 0 0 1931,37 1 9656,85 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 50 10,00 0 0 1161,69 1 5808,45 
Sierra Mindo 50 10,00 0 0 1343,81 1 6719,05 
Oriente Sangay 50 10,00 0 0 1375,04 1 6875,20 
R. Insular San Cristóbal 50 10,00 0 0 1856,80 1 9284,00 
 






























Localidades  con Máxima Radiación Localidades  con Mínima Radiación
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Tabla 13. Cálculo Energético Anual para Escenario 2: α=0° y р=10° 















Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 50 10,00 0 10 1575,56 1 7877,82 
Sierra Quito 50 10,00 0 10 1792,65 1 8963,25 
Oriente San Simón 50 10,00 0 10 1609,80 1 8049,02 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 50 10,00 0 10 1907,60 1 9538,00 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 50 10,00 0 10 1154,07 1 5770,33 
Sierra Mindo 50 10,00 0 10 1322,23 1 6611,15 
Oriente Sangay 50 10,00 0 10 1356,83 1 6784,16 
R. Insular San Cristóbal 50 10,00 0 10 1832,35 1 9161,77 
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Tabla 14. Cálculo Energético Anual para Escenario 3: α=0° y р=15° 















Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 50 10,00 0 15 1551,80 1 7759,01 
Sierra Quito 50 10,00 0 15 1757,80 1 8789,01 
Oriente San Simón 50 10,00 0 15 1585,57 1 7927,85 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 50 10,00 0 15 1873,90 1 9369,49 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 50 10,00 0 15 1137,13 1 5685,66 
Sierra Mindo 50 10,00 0 15 1296,06 1 6480,30 
Oriente Sangay 50 10,00 0 15 1335,79 1 6678,97 
R. Insular San Cristóbal 50 10,00 0 15 1799,19 1 8995,93 
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Tabla 15. Cálculo Energético Anual para Escenario 4: α=0° y р=20° 
















Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 50 10,00 0 20 1517,39 1 7586,96 
Sierra Quito 50 10,00 0 20 1713,85 1 8569,26 
Oriente San Simón 50 10,00 0 20 1550,28 1 7751,38 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 50 10,00 0 20 1828,86 1 9144,30 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 50 10,00 0 20 1113,93 1 5569,67 
Sierra Mindo 50 10,00 0 20 1263,42 1 6317,12 
Oriente Sangay 50 10,00 0 20 1305,44 1 6527,22 
R. Insular San Cristóbal 50 10,00 0 20 1755,16 1 8775,82 
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Tabla 16. Cálculo Energético Anual para Escenario 5: α=0° y р=25° 
















Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 50 10,00 0 25 1471,13 1 7355,64 
Sierra Quito 50 10,00 0 25 1655,75 1 8278,76 
Oriente San Simón 50 10,00 0 25 1503,08 1 7515,41 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 50 10,00 0 25 1774,40 1 8871,98 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 50 10,00 0 25 1083,27 1 5416,33 
Sierra Mindo 50 10,00 0 25 1221,07 1 6105,34 
Oriente Sangay 50 10,00 0 25 1265,13 1 6325,63 
R. Insular San Cristóbal 50 10,00 0 25 1701,98 1 8509,91 
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Tabla 17. Cálculo Energético Anual para Escenario 6: α=0° y р=30° 
















Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 50 10,00 0 30 1415,18 1 7075,90 
Sierra Quito 50 10,00 0 30 1587,33 1 7936,66 
Oriente San Simón 50 10,00 0 30 1446,04 1 7230,18 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 50 10,00 0 30 1710,04 1 8550,19 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 50 10,00 0 30 1044,71 1 5223,55 
Sierra Mindo 50 10,00 0 30 1170,72 1 5853,60 
Oriente Sangay 50 10,00 0 30 1216,39 1 6081,97 
R. Insular San Cristóbal 50 10,00 0 30 1639,40 1 8197,01 
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Para finalizar el cálculo energético, la Tabla 18 y el Gráfico 7 presentan la 
generación total para cada una de los escenarios, localidades y ángulos de 
inclinación y orientación del techo. 
 
Tabla 18. Resultados Energéticos Finales 
Fuente: Elaboración Propia. 
Escenario 
Total  [kWh/año] 
Localidades  con Máxima Radiación Localidades con Mínima Radiación 
Costa Sierra Oriente R. Insular Costa Sierra Oriente R. Insular 




Santa Rosa Mindo Sangay San Cristóbal 
1 7977,00 9107,80 8149,05 9656,85 5808,45 6719,05 6875,20 9284,00 
2 7877,82 8963,25 8049,02 9538,00 5770,33 6611,15 6784,16 9161,77 
3 7759,01 8789,01 7927,85 9369,49 5685,66 6480,30 6678,97 8995,93 
4 7586,96 8569,26 7751,38 9144,30 5569,67 6317,12 6527,22 8775,82 
5 7355,64 8278,76 7515,41 8871,98 5416,33 6105,34 6325,63 8509,91 
6 7075,90 7936,66 7230,18 8550,19 5223,55 5853,60 6081,97 8197,01 
 
 































Localidades con Máxima Radiación  Localidades con Mínima Radiación
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6
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De acuerdo a todos los cálculos energéticos realizados, se procede a dar un 
análisis de factibilidad para el caso de una generación de electricidad mínima 
diaria, así como su máxima.  
 
Antes de ello, se realizará una estimación del consumo o demanda energética 
básica de una vivienda unifamiliar. 
 
 𝐸𝐷= La energía media diaria consumida por el sistema [Wh/día] 
 
El consumo de la energía media diaria de un sistema eléctrico básico consta de 
las siguientes cargas: Iluminación, TV, Frigoríficos y Pérdidas del regulador más 
Inversor. La Tabla 19 muestra el consumo energético diario de cada carga, 
según la guía de «Dimensionado de Sistemas Fotovoltaicos Aislados» (M. 
Chinchilla Sánchez, 2014) [105]. 
 
Tabla 19. Consumo energético de las cargas de un sistema eléctrico básico. 








3 20 4 240 
3 15 2 90 
TV 1 25 4 100 
Frigorífico 1 60 24 1440 
Perdías Regulador + Inversor - - - 240 
 
Donde: 
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 Análisis de Generación mínima diaria  
 
En este apartado, se analiza el caso menos favorable para deducir si cumple o 
no con el abastecimiento de energía diaria. Con lo que se puede afirmar que 
para los demás casos automáticamente también cumplirá.  
 
De acuerdo al análisis obtenido de la radiación sobre el techo para los diferentes 
escenarios (Tabla 33), se observa que la ciudad de Santa Rosa (Provincia de El 
Oro) en el escenario 6 y en el mes de noviembre, tiene una radiación mínima 
diaria sobre la pintura solar de 1,95 [kWh/(m2-día)]. Si a ese resultado se le 
multiplica por el área de 50m2 establecido anteriormente, por las pérdidas de 
generación (PG=1) y la eficiencia del 10%, se obtiene una generación mínima 
de energía de 9,75 [kWh/día].  
 
De acuerdo a este resultado, y comparándolo con el consumo medio de energía 
diaria, se tiene que dicha generación abastece de manera óptima con el peor 
caso de radiación. 
 
 Análisis de Generación máxima diaria  
 
Analizando el caso más favorable con la radiación incidente en los diferentes 
escenarios, se evidencia que Puerto Baquerizo Moreno (Región Insular) en el 
escenario 1 y en el mes de marzo, tiene una radiación máxima diaria sobre la 
pintura de 6,44 [kWh/(m2-día)]. Si a este resultado se le multiplica como en el 
caso anterior por el área de 50m2 establecido anteriormente, por las pérdidas de 
generación (PG=1) y la eficiencia del 10%, se obtiene una generación máxima 
de energía de 32,2 [kWh/día]. 
 
De acuerdo a este resultado, y comparándolo con el consumo medio de energía 
diaria, se tiene que dicha generación abastece inclusive una demanda diaria 
superior a la estimada en el consumo de energía unifamiliar. 
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4.2. Análisis Económico. 
 
Este análisis se realiza en base a tres etapas: Hipótesis, Desarrollo y Conclusión, 
con la única finalidad de obtener un valor de costo de la pintura solar de acuerdo 
a datos seleccionados de la literatura. Asimismo, y para comparar con otros 
datos de referencia, se toma características técnicas de dos paneles FV 
convencionales; uno de alta calidad y otro de marca china, para realizar todo el 




1) La pintura solar y los paneles solares FV están bajo la condición ambiental 
estándar STC: 
 
 Irradiancia solar de 1000 [W/m2] 
 Masa de aire 1,5. 
 Temperatura 25°C (no temperatura ambiente). 
 
2) La demanda diaria que se desea satisfacer para este estudio económico, 
se considerará igual a la potencia que produzca la pintura solar sobre un 
techo o cubierta inclinada de 50m2 de área.  
 
3) Tanto el sistema con Pintura Solar y Panel FV se proyecta para trabajar 
20 años. 
 
4) Se considera que la Pintura Solar tiene una vida útil de 10 años según el 
fabricante SolarPaint Ltd [84]. 
 
5) Se toma una vida útil de 20 años para el panel solar. 
 
6) Según [84], el precio de la pintura solar FV en conjunto con la red de 
electrodos es de $0,13/Wp. 
 
7) Para fines de nuestro análisis se selecciona dos paneles: 
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a) De alta calidad (alto precio): Panel FV Policristalino 250Wp/24V de 
la marca SImax, con un precio de $300,00 que oferta la empresa 
Proviento S.A. en Quito. Se elige dicho panel por su alta calidad 
que satisface plenamente la demanda eléctrica de 20 años que se 
establece [106]. 
 
b) De baja calidad (bajo precio): Panel FV Silicio Monocristalino 250 
Wp/36V de la marca Xhsolar, fabricado en Zhejiang China 
(Mainland), con un precio de $110,00. (Fuente: Mercado Online 
Alibaba Group) 
 




 COSTO DE LA PINTURA SOLAR 
 
El sistema FV con Pintura Solar generará una potencia de: 
 
Potencia Generada = Irradiancia Solar × Eficiencia × Área 
Potencia Generada = (1000
W
m2
) (0,10)(50 m2) 
Potencia Generada = 5000 [W] = 5000[Wp] 
 
El costo inicial sería: 
Costo Inicial = (
0,13$
Wp
) (5000 Wp) 
 
 
Costo Inicial = $ 650,00 
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Como la pintura solar tiene una vida útil de 10 años, para que el sistema funcione 
durante 20 años es necesario invertir 2 veces el precio de la pintura, por lo que 
el costo de inversión final sería: 
 
Costo Final = (2 veces)($ 650,00) 
 
Costo Final = $ 1.300,00 
 
 
 COSTO PANELES FOTOVOLTAICOS 
 
Condición: Debe satisfacer la misma generación de la pintura solar 
 
Alta calidad (alto precio) 
 
Se necesita que el sistema con paneles solares genere 5000 [W].  El costo de 
inversión inicial es: 
 




Costo inicial = $6.000,00 
 
Dado que el panel tiene una vida útil de 20 años y coincide con el tiempo de 
trabajo del sistema, no será necesario reemplazarlo. Entonces, el costo de 
inversión final será igual a la inicial:  
 
 
Costo final = Costo inicial = $6.000,00 
 
 
Baja calidad (alto precio) 
 
Se necesita que el sistema con paneles solares genere 5000 [W].  El costo de 
inversión inicial es: 
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Costo inicial = $2.200,00 
 
Dado que el panel tiene una vida útil de 20 años y coincide con el tiempo de 
trabajo del sistema, no será necesario reemplazarlo. Entonces, el costo de 
inversión final será igual a la inicial:  
 
 




Para un sistema de 20 años en funcionamiento, con pintura solar se invertiría 
$1.300,00 dólares en pintura incluido la red de electrodos, mientras con los 
paneles de alta y baja calidad respectivamente: 
 
 La diferencia económica de la pintura respecto a este tipo de panel es 
de $4.700,00 dólares. En modo de porcentaje y economía, esto 
representa un ahorro del 78,33%. 
 
 La diferencia económica de la pintura respecto a este tipo de panel es 
de $900,00 dólares. En modo de porcentaje y economía, esto 
representa un ahorro del 40,91%. 
 
4.3. Análisis Ambiental. 
 
De acuerdo al impacto ambiental que produce la aplicación de las pinturas 
solares con fines de generación eléctrica existe muy poca información. De forma 
general, los estudios realizados al respecto publican un mínimo impacto 
comparado con los paneles convencionales, y más aún con otras fuentes de 
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energías debido a que al final de su vida útil será básicamente un desecho 
orgánico asequible y no una basura electrónica como los paneles. 
 
No obstante, para el análisis ambiental se considera los impactos que se 
producen de acuerdo al análisis del ciclo de vida LCA en sus fases de Producción 
y Uso de la pintura solar. 
 
 Producción: La fabricación de la pintura solar requiere de la utilización 
de sustancias y elementos químicos como disolventes (alcohol) y metales 
pesados (Cadmio, Sodio, Zinc), que al momento del procesamiento 
desprenden gases peligrosos. Sin embargo, hasta la culminación de este 
proyecto de investigación no se encontró ninguna información al respecto, 
mucho menos registrados por científicos e investigadores que llevan a 
cabo la comercialización de la pintura solar. 
 
 Uso: Información de fuentes no oficiales suponen que la pintura solar al 
verse expuesta al sol durante largas horas expulsan gases 
contaminantes, promotores del efecto invernadero y ozono troposférico34. 
Aunque investigadores han estudiado y publicado que la pintura tendrá 
una capa en forma de vidrio que la encapsularía, no obstante, estudios 
realizados indican que la generación de electricidad a través de esta 
tecnología reducen hasta 200 veces las emisiones de CO2 respecto de 
una central térmica, entre otras [107]. 
 
Hay que mencionar que todo este análisis ambiental no es más que una 
estimación de los impactos, considerando que la pintura no está es una 
tecnología madura.  
 
Entre otros impactos se puede clasificar los siguientes como positivos (+) y 
negativos (-). 
                                                          
34 Gases nocivos que no afectan la capa de ozono pero que se forman y permanecen por varios 
años a nivel del suelo afectando a la salud de los seres vivos (twenergy, 2017). 
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 (+) Cero contaminaciones visuales. 
 (+) Aplicación en techos y no ocupación de terreno. 
 (+) Puesto que serán capaces de generar aún con poca radiación, no será 
necesario la deforestación. 
 (+) Mejor apariencia física de los techos. 
 (+) Tecnología químicamente blanda y biodegradable35. 
 (-) En caso de finalizada su vida útil, incinerarla involucraría emitir CO2. 
 (-) Todavía sensible ante efectos ambientales significativos. 
 
Por el contrario, un impacto positivo que conlleva a uno negativo es suponer que 
luego de desecharlo como basura orgánica se puede generar electricidad a 
través de otras tecnologías de conversión energética, pero en cambio se estaría 
contaminando con las emisiones de la incineración aumentando la huella de 
carbono. 
 
En definitiva, existen más impactos ambientales positivos que negativos por lo 
que de esta tecnología interesa a varios investigadores y científicos que 
consideran que el futuro energético mundial se basará en fuentes fotovoltaicas. 
 
4.4. Determinación de la zona óptima. 
 
Para determinar la zona óptima para la aplicación de la pintura solar se debe 
considerar las siguientes condiciones climatológicas, según resultados de 
análisis de ciclo de vida de la FV Orgánica realizadas en Dinamarca y Australia 
[94]. Las condiciones geográficas y climatológicas más significativas que no 
favorecen a la rápida degradación de la pintura solar son las siguientes: 
 
                                                          
35 Elementos que tienen la capacidad de descomponerse, por agentes biológicos, en sustancias 
químicas naturales. Todo este proceso lo hace en un tiempo relativamente corto (ERENOVABLE, 
2017). 
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1. Menor radiación. 
2. Menor presencia de lluvia. 
3. Menor temperatura. 
4. Menor velocidad de viento. 
 
Ecuador no cuenta con alguna zona específica que cumpla con todas las demás 
condiciones climatológicas simultáneamente, por lo tanto se considera 
indispensable que se cumpla las condiciones de menor radiación y menor 
frecuencia de lluvia, puesto que las mismas inciden en mayor grado a la 
degradación de la pintura solar según el análisis de estabilidad y degradación 
del capítulo 3. 
 
Adicionalmente, es indispensable que la zona óptima cumpla con la condición de 
capacidad mínima de generación eléctrica, que satisfaga plenamente la 
demanda eléctrica diaria de una vivienda unifamiliar, es decir 2,11 [kWh/Día]. De 
acuerdo al análisis de mínima generación realizado en el análisis energético se 
tiene que cualquier zona del Ecuador satisface plenamente la demanda diaria de 
una vivienda unifamiliar con las pinturas solares, hasta inclusive la localidad con 
menor radiación solar mensual. 
 
De forma general y tomando en consideración lo expuesto anteriormente, la zona 
óptima para la aplicación de la pintura solar es la Región Costa del Ecuador, ya 
que posee las menores radiaciones solares según datos de radiación global 
diaria especificados en el anexo 3 y bajas frecuencias de lluvia según la Tabla 5. 
 
Particularmente el cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro que pertenece a 
la región costa, cuenta con la menor radiación solar a nivel nacional y una 
temperatura mínima de 16 ⁰ C que no acelera el proceso de degradación de la 
misma según el estudio realizado en Australia y Dinamarca [94]. 
 
Los siguientes datos geográficos y climatológicos muestran los detalles antes 
mencionados. 
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 Datos Geográficos y Climatológicos de Dinamarca. 
 
 Ubicación Geográfica:  Latitud:    56,26 °S 
Longitud: 9,50 °O 
Altitud:     50 m s.n.m 
 
 Temperatura:   Máxima:   11,6 °C 
       Mínima:    5,11 °C 
 
 Velocidad del Viento:  Promedio:  6,36 [m/s] 
 
 Radiación Promedio Diaria: 2,88 [kWh/(m2-día)] 
 
 Datos Geográficos y Climatológicos de Australia. 
 
 Ubicación Geográfica:  Latitud:    -25,27 °S 
Longitud: 133,78 °O 
Altitud:     399 m s.n.m 
 
 Temperatura:   Máxima:   26,8 °C 
       Mínima:    15,4 °C 
 
 Velocidad del Viento:  Promedio: 5,51 [m/s] 
 
 Radiación Promedio Diaria: 5,89 [kWh/(m2-día)] 
 
 Datos Geográficos y Climatológicos de Santa Rosa. 
 
 Ubicación Geográfica:  Latitud:    -3,46 °S 
Longitud: -79,97 °O 
Altitud:     11 m s.n.m 
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 Temperatura:   Máxima:   26,4 °C 
       Mínima:    18,6 °C 
 
 Velocidad del Viento:  Promedio: 2,77 [m/s] 
 
 Radiación Promedio Diaria: 3,18 [kWh/(m2-día)] 
 
En la zona óptima con menor impacto de degradación, la pintura solar no tendrá 
mayores daños durante los 10 años de vida útil establecido por el fabricante 
SolarPaint Ltd., satisfaciendo plenamente la demanda eléctrica unifamiliar. Por 
lo tanto Santa Rosa es la localidad donde el sistema FV mediante pintura solar 
se conserva mejor física y químicamente, reduciendo costos de posible 
mantenimiento o renovación de la misma durante su tiempo de vida útil.  
 
4.5. Innovación de la tecnología. 
 
Equipo de científicos e investigadores encargados de desarrollar la pintura solar 
ofrecen la posibilidad de presentar una nueva fuente de energía eléctrica 
sostenible y a bajo costo que pueda ponerse en práctica a escala global. En 
particular: 
 
 Se piensa poner mayor atención a la FV orgánica, especialmente a la 
pintura. 
 
 Se prevé que los costos asociados a la instalación y mantenimiento sean 
bajos comparados con otras tecnologías FV’s, lo que permita una 
introducción rápida en el mercado. 
 
 La flexibilidad de la pintura solar debería permitir la posibilidad de convertir 
a las paredes de una vivienda en paneles. 
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 La comercialización a gran escala y a bajo costo de la pintura solar 
ofrecen la posibilidad potencialmente única para dominar el sistema 
eléctrico híbrido o micro redes a mediano y largo plazo. 
 
4.6. Futuros desafíos de investigación. 
 
Luego de realizado este trabajo de investigación de acuerdo a las características 
energéticas de nuestro país, se puede sugerir lo siguiente: 
 
 Realizar un estudio y medición más específico de la irradiación solar en 
nuestro país, puesto que se tomó como referencia bases virtuales y se 
observan diferencias en los valores. 
 
 Promover la investigación de nuevas tecnologías FV a través de las 
instituciones educativas y facilitar la fabricación o importación en caso de 
resultar factible el estudio. 
 
 Mejorar el contexto jurídico del Ecuador para que las energías renovables 
sean más competitivas que las convencionales. 
 
 Realizar una metodología de cálculo involucrando superficies con 
mayores áreas e inclinación, y de ser óptimo reestructurar las normas de 
construcción de las viviendas con tales recomendaciones. 
 
 A nivel nanotecnológico, se piensa que la pintura solar tendrá aplicaciones 
en todos los campos, pudiendo generar electricidad sobre vehículos, 
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CAPÍTULO 5 
 




 En el escenario 1 se obtiene la mayor generación de energía con un ángulo 
de inclinación cero, perteneciente a Puerto Baquerizo Moreno. Esto tiene 
lógica debido a que posee la mayor radiación solar en el Ecuador. No 
obstante, esto no lo convierte en la zona óptima de aplicación de la pintura 
solar debido a que su alta radiación y temperatura reduciría su tiempo de vida 
útil de 10 años. Esto hará que se reemplace más de dos veces aumentando 
el costo del sistema FV. 
 
 En el escenario 6 se obtiene la menor generación con un ángulo de inclinación 
de 30°, perteneciente a Santa Rosa. Esto tiene lógica debido a que posee la 
menor radiación solar en el Ecuador, pero esto no quiere decir que sea el caso 
menos favorable, al contrario; obtiene el mayor tiempo de vida útil de la 
pintura. Esto la convierte en la zona óptima para la aplicación de la nueva 
tecnología. 
 
 En ambos casos, para los escenarios de mayor y menor generación se cumple 
que la pintura solar abastece una demanda energética básica de una vivienda 
unifamiliar, con la diferencia que el tiempo de vida útil en el uno es menor que 
la zona óptima. 
 
 Nuestro país al estar ubicado en el hemisferio central terrestre, entre latitudes 
1 y -4, el techo inclinado puede tener cualquier ángulo de orientación α. Con 
ello, las radiaciones sobre la misma no será muy variable de un ángulo a otro. 
Ante esto se presenta la ventaja que los techos inclinados pueden tener 
cualquier ángulo de orientación de manera arbitraria, sin necesidad de hacer 
un análisis de escenarios para encontrar un ángulo óptimo. 
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 Respecto al análisis económico, la generación a través de la aplicación de la 
pintura solar supone un ahorro del 78,33% respecto a los paneles de alto 
precio y del 40,91% respecto a los paneles de bajo precio. Es decir, para un 
sistema de 20 años que dura en promedio un panel de alta calidad, con la 
pintura solar se tendría un ahorro de cuatro mil setecientos dólares. 
 
 Para paneles de baja calidad no se puede asegurar que su eficiencia de 
generación y vida útil dure para el lapso de 20 años, para ello tal vez sea 
necesario realizar el reemplazo de algunos paneles solares convencionales 
en ese lapso de tiempo, incrementando el costo total del sistema FV. 
 
 El impacto ambiental que provocaría la pintura solar es insignificante 
comparado con otras fuentes de energía, incluso respecto a los paneles. Más 
bien, existen impactos positivos que contribuyen a planear una posible 
aplicación en nuestro país. 
 
 El consumo o gasto energético que se produce al fabricar la pintura solar por 
parte de SolarPaint Ltd. es despreciable comparado con la generación de 
energía que se obtiene con esta nueva tecnología. 
 
 La pintura solar tiene la capacidad de producir energía inclusive en zonas con 
poca radiación. Por esta razón, la zona óptima para la aplicación y generación 
de electricidad es la Región Costa, especialmente por la baja radiación y poca 
presencia de lluvia, factores que ayudan a cumplir o prolongar su vida útil. 
 
 Empíricamente la pintura solar es una tecnología de generación eléctrica 
prometedora, pero hasta la actualidad solo ha sido fabricado a nivel de 
pruebas de laboratorio. Por esto, es probable que llegue a un cierto límite en 
el cual no se pueda mejorar su eficiencia y su desarrollo se limite, tal como ha 
sucedido con los paneles convencionales que no han podido mejorar su 
eficiencia actual, pero aún continúan investigaciones al respecto. 
 
 La FV Orgánica actualmente es el centro de importancia de varias 
investigaciones debido a la utilización de sustancias o compuestos químicos 
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con altas propiedades semiconductoras. Por ello, la pintura solar libera 
electrones con mayor facilidad produciendo electricidad inclusive sometido a 
baja radiación. 
 
 La limitación de la eficiencia de la pintura solar básicamente se debe a que 
sus compuestos químicos pierden sus propiedades semiconductoras a corto 
plazo cuando se ven expuestos a altas radiaciones y condiciones 




 Se recomienda que al organismo de estado que le corresponda, realice 
nuevas mediciones de radiación solar para tener mayor confiabilidad en los 
proyectos que se tomen como base aquellos datos. 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos, se podría aplicar la pintura solar en 
Puerto Baquerizo Moreno, única y exclusivamente a viviendas con tipo de 
techo de forma plana, sin inclinación. 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos, se podría aplicar la pintura solar en 
Santa Rosa a viviendas donde el techo tenga una inclinación mayor o igual a 
30° para obtener el mayor beneficio energético, económico y ambiental. 
 
 Se recomienda que la NEC empiece a normar las nuevas construcciones 
cuyos techos o cubiertas tengan los ángulos de inclinación para los cuales se 
obtiene el mayor beneficio de la pintura solar, según este análisis. 
 
 En este trabajo no se considera el costo de los demás elementos del sistema 
fotovoltaico, puesto que sale de nuestro interés el dimensionado total. 
 
 Con todo el análisis obtenido en este trabajo, la factibilidad de implementar la 
pintura solar en nuestro país es alto, por lo que se recomienda continuar en 
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esta línea de investigación para lograr adquirir la pintura y empezar a realizar 
un análisis o proyecto técnico del mismo. 
 
 Este análisis energético sirve como base para empezar un análisis técnico de 
la implementación de la pintura en la zona óptima, siempre y cuando se logre 
adquirir la nueva tecnología. 
 
 Se recomienda que las instituciones o universidades que fomentan las 
energías renovables hagan posible la compra de esta nueva tecnología y se 
estudie su comportamiento en todo el Ecuador. 
 
 La pintura solar es una tecnología que a nivel internacional sigue en fase de 
desarrollo y bajo registro de propiedad intelectual, es por ello que todo este 
proyecto de tesis está basado en la literatura correspondiente a artículos 
científicos, que a su vez fueron demostrados a nivel de laboratorio. 
 
 El precio y vida útil de la pintura es proporcionada por una compañía Israelí 
SolarPaint Ltd, por lo que se recomienda analizar sus datos geográficos y 
climatológicos para compararlos con los datos de nuestro país y lograr tener 
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Ciudad LAT  LONG  msnm ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC PROMEDIO 
Ambato 1,28 S 78,63 W 2540 4,64 4,56 4,56 4,42 4,39 3,97 4,28 4,5 4,5 4,97 5 4,81 4,55 
Babahoyo (I. Maria) 1,82 S 79,55 W 7 3,67 3,97 4,36 4,31 3,81 3,25 3,39 3,69 3,78 3,72 3,69 3,72 3,78 
Bahia de Caraquez 0,60 S 80,38 W 3 3,83 4,14 4,67 4,53 4,14 3,31 3,64 3,94 3,89 3,92 4,06 4,17 4,02 
Baños 1,40 S 78,42 W 843 4,25 4,28 3,94 4,11 4,08 3,61 3,89 4,11 4,19 4,75 4,69 4,5 4,2 
Boyaca 0,57 S 80,18 W 30 3,33 3,36 4,36 3,83 3,67 3,31 3,56 3,94 3,81 4,11 3,94 3,83 3,75 
Bucay 2,17 S 79,27 W 317 3,22 3,39 3,75 3,5 3,31 2,86 3,28 3,5 3,28 3,42 3,39 3,42 3,36 
Camposano 1,58 S 80,40 W 120 3,56 3,86 4,36 4,31 4,19 3,53 4,28 4,11 4,28 4,64 4,39 3,89 4,12 
Cañar 2,62 S 78,93 W 3104 4,47 4,28 4,36 4,28 4,56 4,31 4,92 4,89 4,58 4,78 4,83 4,75 4,58 
Cariamanga 4,32 S 79,57 W 1950 4,28 4,22 4,36 4,33 4,64 4,81 5,08 5,39 4,67 5,75 5,33 4,64 4,79 
Charles Darwin 0,73 S 90,30 W 6 4,69 5,03 5,39 5,5 4,53 4,19 3,64 3,53 3,69 4,14 4,36 4,17 4,41 
Coca 0,45 S 76,98 W 200 3,83 4,53 3,53 4,14 4,14 3,39 3,83 3,83 3,78 4,33 4,25 4,56 4,01 
Cotopaxi 0,62 S 78,57 W 3560 4,31 4,25 3,94 3,64 3,75 3,86 4,14 4,64 4 4,44 4,56 4,17 4,14 
Cuenca-Ricaurte 2,85 S 78,95 W 2562 4,58 4,58 4,56 4,28 4,25 3,92 4,22 4,39 4,39 4,78 5,06 4,97 4,5 
El Puyo 1,58 S 77,90 W 950 3,56 3,56 3,64 3,53 3,69 3,44 3,69 4 4 4,33 4,28 3,89 3,8 
Flavio Alfaro 0,40 S 79,60 W 150 3,17 3,56 4,06 3,53 3,64 3,31 2,94 3,03 3,28 3,81 3,83 3,75 3,49 
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Hacienda Sangay 1,70 S 77,90 W 970 3,47 3,47 3,75 3,61 3,69 3,44 3,61 4 4 4,25 4,08 3,81 3,77 
Hda. San Vicente 0,57 S 80,43 W  3,91 4,23 4,17 4,81 4,05 3,63 2,99 3,18 3,02 3,36 3,17 3,71 3,68 
Ibarra 0,35 N 78,13 W 2228 4,44 4,42 4,36 4,36 4,58 4,36 4,89 4,97 4,61 4,72 4,5 4,5 4,56 
Inguincho 0,25 N 78,40 W 3380 4,72 4,92 4,56 4,25 4,47 4,61 4,97 5,08 5 5,03 4,92 4,81 4,78 
Isabel Maria 1,80 S 79,53 W  3,52 3,83 4,28 4,33 3,62 3,11 3,08 3,41 3,55 3,19 3,24 3,36 3,54 
Izobamba 0,37 S 78,55 W 3058 4,23 4,11 4,06 3,75 4,11 4,05 4,21 4,45 4,47 4,16 4,17 4,21 4,16354 
Jama 0,20 S 80,27 W 5 3,61 3,64 4,36 3,83 3,75 2,94 4,72 3,44 3,5 4,03 3,94 3,86 3,8 
Julcuy 1,47 S 80,62 W 230 3,56 3,78 4,25 4,11 4,08 3,44 4,28 4,92 4,5 4,33 4,39 4,11 4,15 
La Clementina 1,67 S 79,35 W 20 3,78 3,78 4,06 4,11 3,61 3,06 3,31 3,39 3,5 3,53 3,58 3,81 3,63 
La Concordia 0,10 N 79,42 W 300 3,5 3,83 4,14 4,06 3,94 3,33 3,69 3,56 3,39 3,47 3,39 3,33 3,64 
La Naranja 1,37 S 80,47 W 528 3,28 3,47 3,83 3,83 3,69 3,17 3,5 3,81 3,78 3,92 3,67 3,5 3,62 
La Naranja-Jipijapa 1,37 S 80,47 W  2,89 3,17 3,48 3,69 3,39 3,03 3,17 3,62 3,67 3,44 3,17 2,98 3,31 
Latacunga 0,92 S 78,62 W 2785 4,53 4,25 4,36 4,03 4,31 4,11 4,53 4,61 4,5 4,64 4,58 4,58 4,42 
Loja 4,00 S 79,20 W 2135 4,06 4,22 4,17 4,06 4,28 3,86 4,25 4,33 4,36 4,69 4,89 4,61 4,31 
Macara 4,38 S 79,28 W 430 4,22 4,11 4,25 4,06 4,31 4 5,06 5,19 5,06 5,22 5,08 4,61 4,6 
Macas 2,30 S 78,10 W 1070 4,17 4,17 4,06 3,92 4,28 3,5 3,78 3,69 4,17 4,36 4,72 4,22 4,09 
Machala 3,27 S 79,95 W 6 4,42 4,81 5 4,56 4,78 4 3,72 4,17 3,78 3,86 3,83 4,69 4,3 
Malchingui 0,07 N 78,33 W 2900 4,67 4,61 4,78 4,75 4,78 4,44 5,19 5,08 4,78 4,92 4,81 4,78 4,8 
Manta 0,95 S 80,70 W 6 4,33 4,44 4,78 4,81 4,5 4 4,31 4,33 4,39 4,03 4,28 4,47 4,39 
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Milagro 2,15 S 79,60 W 13 3,69 3,97 4,36 4,39 3,89 3,22 3,47 3,69 3,78 3,83 3,81 3,94 3,84 
Mutile 0,08 N 79,65 W 25 3,31 3,92 4,03 4,56 4,28 3,53 4,19 3,97 3,69 4,08 3,31 3,5 3,86 
Napo-San Vicente 0,57 S 80,43 W 5 4,11 4,72 4,47 4,72 4,25 3,47 3,56 3,64 3,39 3,81 3,75 4,17 4 
Nuevo Rocafuerte 0,92 S 75,40 W 265 4,72 4,56 4,06 3,92 4,03 3,72 4,22 4,33 4,69 4,64 4,58 4,47 4,33 
Olmedo 0,13 N 89,62 W 6 5,06 4,89 4,67 4,56 4,89 4,94 5,42 5,39 5 5 5 4,47 4,94 
Olmedo Manabi 1,38 S 80,22 W 60 3,36 3,97 3,64 3,53 3,61 3,17 3,69 4,42 3,89 3,83 3,56 4,31 3,75 
Pasaje 3,32 S 79,93 W 6 3,64 3,81 4,25 4,08 3,72 3,19 3,44 3,36 3,28 3,33 3,42 3,56 3,59 
Pedernales 0,07 S 80,07 W 10 3,69 3,83 4,89 4,08 3,75 3,5 3,47 3,44 3,61 3,92 3,83 3,44 3,79 
Pichilingue 1,10 S 79,48 W 93 3,56 3,86 4,36 4,11 3,83 3,19 3,44 3,61 3,58 3,72 3,56 3,67 3,71 
Pisayambo 1,07 S 78,42 W 3615 3,64 3,86 3,94 3,92 3,92 3,56 3,83 3,92 4 4,33 4,36 4,17 3,95 
Portoviejo 1,07 S 80,33 W 44 3,64 3,86 4,47 4,42 4,22 3,47 4,5 4,22 4,39 4,33 4,17 4,17 4,16 
Puerto Baquerizo 0,90 S 89,78 W 10 4,96 5,68 6,44 6,21 5,97 5,25 4,91 4,88 4,68 4,81 4,88 4,86 5,31 
Puerto Bolivar 3,35 S 80,00 W 6 4,42 4,81 5 4,56 4,78 4 3,72 4,17 3,78 3,86 3,83 4,69 4,3 
Puerto Ila 0,38 S 79,55 W 260 3,44 3,64 4,06 3,83 3,56 3,11 3,36 3,44 3,39 3,5 3,44 3,36 3,51 
Puerto Lopez 1,57 S 80,80 W 6 4,25 4,56 5 4,69 4,28 3,08 3,22 3,42 3,08 3,31 3,67 3,89 3,87 
Quininde 0,33 S 79,47 W 95 3,5 3,72 4,14 3,86 3,47 3,42 3,47 3,64 3,39 3,81 4,03 3,53 3,66 
Quito-Naquito 0,13 S 78,48 W 2812 4,94 4,64 4,78 4,53 4,83 4,69 5,53 5,47 4,89 5,25 5,14 5,14 4,99 
Riobamba 1,67 S 78,63 W 2754 4,44 4,56 4,36 4,22 4,39 4,06 4,47 4,61 4,5 4,75 4,61 4,72 4,47 
Rumipamba 1,02 S 78,58 W 2628 4,72 4,56 4,56 4,22 4,61 4,28 4,5 4,72 4,69 4,64 4,89 4,86 4,6 
Salinas 2,18 S 80,98 W 6 4,67 5,17 5,19 5,17 4,92 4,03 3,67 3,69 3,39 3,53 4 4,86 4,36 
Salinas-La Puntilla 2,20 S 81,02 W  4,14 5,02 4,79 5,41 4,53 3,8 2,79 2,83 3,02 2,81 3,25 4,62 3,92 
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San Carlos 2,28 S 79,42 W 35 3,5 3,58 4,06 3,92 3,58 3,06 3,28 3,39 3,39 3,53 3,5 3,72 3,54 
San Cristobal 0,90 S 89,62 W 6 4,72 5,44 5,92 5,58 5,5 4,92 4,89 4,83 4,58 4,86 4,97 4,86 5,09 
San Juan-La Mana 0,95 S 79,32 W 223 3,28 3,47 3,83 3,64 3,33 3 3,22 3,42 3,39 3,5 3,44 3,39 3,41 
San Lorenzo 1,28 N 78,85 W 5 3,64 4 4,44 4,28 4 3,56 3,83 3,78 3,81 3,89 3,67 3,47 3,86 
San Simon 1,65 S 78,98 W 2600 4,14 4,06 4,36 4,11 4,28 4,17 4,89 5 4,58 4,75 4,58 4,61 4,46 
Santa Isabel 3,33 S 79,33 W 1598 3,92 3,92 4,06 3,89 4 4,06 4,58 4,64 4,47 4,78 4,89 4,5 4,31 
Santa Rosa 3,43 S 79,97 W  2,77 3,04 3,77 4,03 3,69 2,94 3,13 3,06 2,85 2,79 2,64 3,46 3,18 
Santo Domingo 0,23 S 79,27 W 600 3,14 3,5 3,83 3,75 3,5 3,11 3,47 3,5 3,39 3,5 3,33 3,25 3,44 
Tabacundo 0,05 N 78,22 W 2876 4,64 4,5 4,56 4,56 4,58 4,17 4,72 4,89 5 4,42 4,19 4,5 4,56 
Taura 2,33 S 79,82 W 17 3,5 3,78 4,17 4 3,78 3,22 3,58 3,89 3,69 3,72 3,81 3,42 3,71 
Tiputini 0,75 S 75,53 W 220 4,53 4,33 4,17 3,83 3,94 3,64 3,92 4,53 4,58 4,69 4,56 4,47 4,27 
Tulcan 0,82 S 77,70 W 2950 4,06 4,11 4,14 3,86 4,17 3,92 4,31 4,39 4,19 4,31 4,19 4 4,14 
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ANEXO 3 
 
Datos Geográficos y Climatológicos de la Costa. [108] [70] 
 
1) Guayaquil: Ciudad capital de la Provincia del Guayas considerada el 
puerto principal del Ecuador. Oficialmente Santiago de Guayaquil, Perla 
del Pacífico. Es la ciudad de la Costa con la mayor radiación solar según 
fuentes oficiales. 
 
 Ubicación Geográfica:  Latitud:    -2,20 °S 
Longitud: -79,8 °O 
Altitud:     6 m s.n.m 
 
 Temperatura:   Máxima:   26 °C 
       Mínima:    22 °C 
 
 Velocidad del Viento:  Promedio: 2,57 [m/s] 
 
 Máxima Radiación Global Diaria:   
 
Ciudad 
Máxima Radiación Global Diaria en kWh/(m2-día) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 
Guayaquil 4,00 4,17 4,67 4,58 4,50 3,86 4,17 4,50 4,67 4,56 4,31 4,44 4,37 
 
 
2) Santa Rosa: Cantón de la Provincia de El Oro y su cabecera cantonal es 
la ciudad de Santa Rosa. Oficialmente Santa Rosa de Lima. Es la ciudad 
de la Costa con la menor radiación solar según fuentes oficiales. 
 
 Ubicación Geográfica:  Latitud:    -3,46 °S 
Longitud: -79,97 °O 
Altitud:     11 m s.n.m 
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 Temperatura:   Máxima:   26,4 °C 
       Mínima:    18,6 °C 
 
 Velocidad del Viento:  Promedio: 2,77 [m/s] 
 
 Mínima Radiación Global Diaria:  
 
Ciudad 
Mínima Radiación Global Diaria en kWh/(m2-día) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 
Santa 
Rosa 
2,77 3,04 3,77 4,03 3,69 2,94 3,13 3,06 2,85 2,79 2,64 3,46 3,18 
 
 
Datos Geográficos y Climatológicos de la Sierra. [108] [70] 
 
1) Quito: Ciudad capital de la Provincia de Pichincha y capital de la 
República del Ecuador considerada la Mitad del Mundo, Carita de Dios y 
Luz de América. Es la ciudad de la Sierra con la mayor radiación solar 
según fuentes oficiales. 
 
 Ubicación Geográfica:  Latitud:    -0,13 °S 
Longitud: -78,48 °O 
Altitud:     2850 m s.n.m 
 
 Temperatura:   Máxima:   21 °C 
       Mínima:    15,1 °C 
 
 Velocidad del Viento:  Promedio:  2,34 [m/s] 
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Ciudad 
Máxima Radiación Global Diaria en kWh/(m2-día) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 
Quito 4,94 4,64 4,78 4,53 4,83 4,69 5,53 5,47 4,89 5,25 5,14 5,14 4,99 
 
 
2) Mindo: Parroquia del cantón San Miguel de Los Bancos perteneciente a 
la Provincia de Pichincha. Renombrado por su bella naturaleza y por la 
reserva ecológica Mindo-Nambillo. Es el pueblo de la Sierra con la menor 
radiación solar según fuentes oficiales. 
 
 Ubicación Geográfica:  Latitud:    -0,05 °S 
Longitud: -78,78 °O 
Altitud:     1277 m s.n.m 
 
 Temperatura:   Máxima:   21 °C 
       Mínima:    15,1 °C 
 
 Velocidad del Viento:  Promedio: 2,34 [m/s] 
 
 Mínima Radiación Global Diaria:  
 
Parroquia 
Mínima Radiación Global Diaria en kWh/(m2-día) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 
Mindo 3,91 4,23 4,17 4,81 4,05 3,63 2,99 3,18 3,02 3,36 3,17 3,71 3,68 
 
 
Datos Geográficos y Climatológicos del Oriente. [108] [70] 
 
1) San Simón: Parroquia del cantón Guaranda Provincia de Bolívar. En su 
cantón Guaranda se celebra la fiesta del carnaval más famoso del 
Ecuador. Es el sector de la Sierra con la mayor radiación solar según 
fuentes oficiales. 
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 Ubicación Geográfica:  Latitud:    -1,64 °S 
Longitud: -78,98 °O 
Altitud:     2668 m s.n.m 
 
 Temperatura:   Máxima:   19,6 °C 
       Mínima:    13,6 °C 
 
 Velocidad del Viento:  Promedio: 2,46 [m/s] 
 
 Máxima Radiación Global Diaria:  
 
Parroquia 
Máxima Radiación Global Diaria en kWh/(m2-día) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 
San 
Simón 
4,14 4,06 4,36 4,11 4,28 4,17 4,89 5 4,58 4,75 4,58 4,61 4,46 
 
 
2) Sangay: Parroquia rural del cantón Palora perteneciente a la Provincia de 
Morona Santiago. Reconocida por el Parque Nacional Sangay. Es la 
parroquia del Oriente con la menor radiación solar según fuentes oficiales. 
 
 Ubicación Geográfica:  Latitud:    -2,01 °S 
Longitud: -78,33 °O 
Altitud:     4040 m s.n.m 
 
 Temperatura:   Máxima:   21 °C 
       Mínima:    14,8 °C 
 
 Velocidad del Viento:  Promedio: 2,60 [m/s] 
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Parroquia 
Mínima Radiación Global Diaria en kWh/(m2-día) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 
Sangay 3,47 3,47 3,75 3,61 3,69 3,44 3,61 4 4 4,25 4,08 3,81 3,77 
 
 
Datos Geográficos y Climatológicos de la Región Insular. [108] [70] 
 
1) Puerto Baquerizo Moreno: Ciudad capital de la Provincia de Galápagos 
considerada Capital del Paraíso, la segunda ciudad más grande de las 
islas. Es la ciudad de la Región Insular con la mayor radiación solar según 
fuentes oficiales. 
 
 Ubicación Geográfica:  Latitud:    -0,90 °S 
Longitud: -89,78 °O 
Altitud:     2 m s.n.m 
 
 Temperatura:   Máxima:   23,3 °C 
       Mínima:    22,2 °C 
 
 Velocidad del Viento:  Promedio: 4,58 [m/s] 
 
 Máxima Radiación Global Diaria:  
 
Ciudad 
Máxima Radiación Global Diaria en kWh/(m2-día) 




4,96 5,68 6,44 6,21 5,97 5,25 4,91 4,88 4,68 4,81 4,88 4,86 5,31 
 
 
2) San Cristóbal: Isla más oriental del archipiélago de las Islas Galápagos. 
Oficialmente Isla de San Cristóbal. Es la Isla de la Región Insular con la 
menor radiación solar según fuentes oficiales. 
 
 
Universidad de Cuenca 
 
Angelo R. Pereira A. -164-                       Kelvin P. Tenemea L. 
 Ubicación Geográfica:  Latitud:    -0,90 °S 
Longitud: -89,62 °O 
Altitud:     2 m s.n.m 
 
 Temperatura:   Máxima:   23,3 °C 
       Mínima:    22,2 °C 
 
 Velocidad del Viento:  Promedio: 4,58 [m/s] 
 
 Mínima Radiación Global Diaria:  
 
Ciudad 
Mínima Radiación Global Diaria en kWh/(m2-día) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 
San 
Cristóbal 
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ANEXO 4 
 
Localidades con Mayor Radiación 
 
 Guayaquil: Con latitud de -2,20° (-2°) y para cada inclinación р. 
 




Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Guayaquil 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Para р=10° 
0,93 0,96 0,99 1,02 1,04 1,05 1,04 1,02 0,99 0,96 0,93 0,92 
Para р=15° 
0,89 0,93 0,98 1,02 1,05 1,06 1,05 1,02 0,98 0,93 0,89 0,87 
Para р=20° 
0,84 0,89 0,96 1,02 1,06 1,07 1,05 1,01 0,96 0,89 0,84 0,82 
Para р=25° 
0,78 0,84 0,93 1,01 1,06 1,07 1,04 1 0,93 0,85 0,79 0,76 
Para р=30° 
0,72 0,80 0,89 0,99 1,05 1,06 1,03 0,98 0,90 0,80 0,73 0,69 
 
 
 Quito: Con latitud de -0,13° (0°) y para cada inclinación р. 
 




Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Quito 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Para р=10° 
1,03 1,01 0,99 0,96 0,93 0,92 0,93 0,95 0,99 1,02 1,04 1,04 
Para р=15° 
1,04 1,01 0,97 0,92 0,88 0,87 0,88 0,92 0,97 1,02 1,05 1,05 
Para р=20° 
1,04 1 0,95 0,88 0,83 0,81 0,83 0,88 0,95 1,01 1,05 1,06 
Para р=25° 
1,03 0,99 0,92 0,84 0,77 0,75 0,77 0,83 0,92 0,99 1,04 1,06 
Para р=30° 
1,02 0,97 0,88 0,79 0,71 0,68 0,70 0,78 0,88 0,97 1,03 1,05 
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 San Simón: Con latitud de -1,64° (-1°) y para cada inclinación р. 
 




Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
San 
Simón 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Para р=10° 
0,93 0,96 0,99 1,02 1,04 1,04 1,03 1,02 0,99 0,96 0,93 0,92 
Para р=15° 
0,88 0,92 0,97 1,02 1,05 1,06 1,04 1,01 0,97 0,93 0,89 0,87 
Para р=20° 
0,83 0,88 0,95 1,05 1,05 1,06 1,04 1,01 0,95 0,89 0,84 0,81 
Para р=25° 
0,77 0,84 0,92 1 1,05 1,06 1,04 0,99 0,92 0,85 0,78 0,75 
Para р=30° 
0,71 0,79 0,89 0,98 1,04 1,05 1,03 0,97 0,89 0,80 0,72 0,69 
 
 
 Puerto Baquerizo Moreno: Con latitud de -0,90° (0°) y para cada 
inclinación р. 
 




Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Quito 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Para р=10° 
1,03 1,01 0,99 0,96 0,93 0,92 0,93 0,95 0,99 1,02 1,04 1,04 
Para р=15° 
1,04 1,01 0,97 0,92 0,88 0,87 0,88 0,92 0,97 1,02 1,05 1,05 
Para р=20° 
1,04 1 0,95 0,88 0,83 0,81 0,83 0,88 0,95 1,01 1,05 1,06 
Para р=25° 
1,03 0,99 0,92 0,84 0,77 0,75 0,77 0,83 0,92 0,99 1,04 1,06 
Para р=30° 
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Localidades con Menor Radiación 
 
 Santa Rosa: Con latitud de -3,46° (-3°) y para cada inclinación р. 
 




Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Quito 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Para р=10° 
0,93 0,96 0,99 1,03 1,05 1,05 1,04 1,02 0,99 0,96 0,94 0,93 
Para р=15° 
0,89 0,93 0,98 1,03 1,06 1,06 1,05 1,02 0,98 0,93 0,89 0,88 
Para р=20° 
0,84 0,89 0,96 1,02 1,06 1,07 1,05 1,02 0,96 0,90 0,85 0,83 
Para р=25° 
0,79 0,85 0,93 1,01 1,06 1,07 1,05 1 0,94 0,86 0,79 0,77 
Para р=30° 
0,73 0,80 0,90 0,99 1,05 1,07 1,04 0,98 0,90 0,81 0,74 0,70 
 
 
 Mindo: Con latitud de -0,05° (0°) y para cada inclinación р. 
 




Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Mindo 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Para р=10° 
1,03 1,01 0,99 0,96 0,93 0,92 0,93 0,95 0,99 1,02 1,04 1,04 
Para р=15° 
1,04 1,01 0,97 0,92 0,88 0,87 0,88 0,92 0,97 1,02 1,05 1,05 
Para р=20° 
1,04 1 0,95 0,88 0,83 0,81 0,83 0,88 0,95 1,01 1,05 1,06 
Para р=25° 
1,03 0,99 0,92 0,84 0,77 0,75 0,77 0,83 0,92 0,99 1,04 1,06 
Para р=30° 
1,02 0,97 0,88 0,79 0,71 0,68 0,70 0,78 0,88 0,97 1,03 1,05 
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 Sangay: Con latitud de -2,01° (-2°) y para cada inclinación р. 
 




Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Sangay 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Para р=10° 
0,93 0,96 0,99 1,02 1,04 1,05 1,04 1,02 0,99 0,96 0,93 0,92 
Para р=15° 
0,89 0,93 0,98 1,02 1,05 1,06 1,05 1,02 0,98 0,93 0,89 0,87 
Para р=20° 
0,84 0,89 0,96 1,02 1,06 1,07 1,05 1,01 0,96 0,89 0,84 0,82 
Para р=25° 
0,78 0,84 0,93 1,01 1,06 1,07 1,04 1 0,93 0,85 0,79 0,76 
Para р=30° 
0,72 0,80 0,89 0,99 1,05 1,06 1,03 0,98 0,90 0,80 0,73 0,69 
 
 
 San Cristóbal: Con latitud de -0,90° (0°) y para cada inclinación р. 
 




Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
San 
Cristóbal 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Para р=10° 
1,03 1,01 0,99 0,96 0,93 0,92 0,93 0,95 0,99 1,02 1,04 1,04 
Para р=15° 
1,04 1,01 0,97 0,92 0,88 0,87 0,88 0,92 0,97 1,02 1,05 1,05 
Para р=20° 
1,04 1 0,95 0,88 0,83 0,81 0,83 0,88 0,95 1,01 1,05 1,06 
Para р=25° 
1,03 0,99 0,92 0,84 0,77 0,75 0,77 0,83 0,92 0,99 1,04 1,06 
Para р=30° 





Universidad de Cuenca 
 
 Angelo R. Pereira A.  -169-                        Kelvin P. Tenemea L. 
ANEXO 5 
 
Radiación sobre el Techo Inclinado para cada α y р en cada mes 
 
 
Tabla 28. Radiación para Escenario 1: α=0° y р=0° 


















Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 4,00 1,00 4,00 4,17 1,00 4,17 4,67 1,00 4,67 4,58 1,00 4,58 
Sierra Quito 4,94 1,00 4,94 4,64 1,00 4,64 4,78 1,00 4,78 4,53 1,00 4,53 
Oriente San Simón 4,14 1,00 4,14 4,06 1,00 4,06 4,36 1,00 4,36 4,11 1,00 4,11 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 4,96 1,00 4,96 5,68 1,00 5,68 6,44 1,00 6,44 6,21 1,00 6,21 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 2,77 1,00 2,77 3,04 1,00 3,04 3,77 1,00 3,77 4,03 1,00 4,03 
Sierra Mindo 3,91 1,00 3,91 4,23 1,00 4,23 4,17 1,00 4,17 4,81 1,00 4,81 
Oriente Sangay 3,47 1,00 3,47 3,47 1,00 3,47 3,75 1,00 3,75 3,61 1,00 3,61 
R. Insular San Cristóbal 4,72 1,00 4,72 5,44 1,00 5,44 5,92 1,00 5,92 5,58 1,00 5,58 
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Regiones Localidad 













Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 4,50 1,00 4,50 3,86 1,00 3,86 4,17 1,00 4,17 4,50 1,00 4,50 
Sierra Quito 4,83 1,00 4,83 4,69 1,00 4,69 5,53 1,00 5,53 5,47 1,00 5,47 
Oriente San Simón 4,28 1,00 4,28 4,17 1,00 4,17 4,89 1,00 4,89 5,00 1,00 5,00 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 5,97 1,00 5,97 5,25 1,00 5,25 4,91 1,00 4,91 4,88 1,00 4,88 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 3,69 1,00 3,69 2,94 1,00 2,94 3,13 1,00 3,13 3,06 1,00 3,06 
Sierra Mindo 4,05 1,00 4,05 3,63 1,00 3,63 2,99 1,00 2,99 3,18 1,00 3,18 
Oriente Sangay 3,69 1,00 3,69 3,44 1,00 3,44 3,61 1,00 3,61 4,00 1,00 4,00 


















Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 4,67 1,00 4,67 4,56 1,00 4,56 4,31 1,00 4,31 4,44 1,00 4,44 
Sierra Quito 4,89 1,00 4,89 5,25 1,00 5,25 5,14 1,00 5,14 5,14 1,00 5,14 
Oriente San Simón 4,58 1,00 4,58 4,75 1,00 4,75 4,58 1,00 4,58 4,61 1,00 4,61 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 4,68 1,00 4,68 4,81 1,00 4,81 4,88 1,00 4,88 4,86 1,00 4,86 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 2,85 1,00 2,85 2,79 1,00 2,79 2,64 1,00 2,64 3,46 1,00 3,46 
Sierra Mindo 3,02 1,00 3,02 3,36 1,00 3,36 3,17 1,00 3,17 3,71 1,00 3,71 
Oriente Sangay 4,00 1,00 4,00 4,25 1,00 4,25 4,08 1,00 4,08 3,81 1,00 3,81 
R. Insular San Cristóbal 4,58 1,00 4,58 4,86 1,00 4,86 4,97 1,00 4,97 4,86 1,00 4,86 
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Tabla 29. Radiación para Escenario 2: α=0° y р=10° 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Regiones Localidad 













Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 4,00 0,93 3,72 4,17 0,96 4,00 4,67 0,99 4,62 4,58 1,02 4,67 
Sierra Quito 4,94 1,03 5,09 4,64 1,01 4,69 4,78 0,99 4,73 4,53 0,96 4,35 
Oriente San Simón 4,14 0,93 3,85 4,06 0,96 3,90 4,36 0,99 4,32 4,11 1,02 4,19 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 4,96 0,93 4,61 5,68 0,96 5,45 6,44 0,99 6,38 6,21 1,02 6,33 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 2,77 0,93 2,58 3,04 0,96 2,92 3,77 0,99 3,73 4,03 1,03 4,15 
Sierra Mindo 3,91 1,03 4,03 4,23 1,01 4,27 4,17 0,99 4,13 4,81 0,96 4,62 
Oriente Sangay 3,47 0,93 3,23 3,47 0,96 3,33 3,75 0,99 3,71 3,61 1,02 3,68 
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Regiones Localidad 













Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 4,50 1,04 4,68 3,86 1,05 4,05 4,17 1,04 4,34 4,50 1,02 4,59 
Sierra Quito 4,83 0,93 4,49 4,69 0,92 4,31 5,53 0,93 5,14 5,47 0,95 5,20 
Oriente San Simón 4,28 1,04 4,45 4,17 1,05 4,38 4,89 1,04 5,09 5,00 1,02 5,10 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 5,97 1,04 6,21 5,25 1,04 5,46 4,91 1,03 5,06 4,88 1,02 4,98 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 3,69 1,05 3,87 2,94 1,05 3,09 3,13 1,04 3,26 3,06 1,02 3,12 
Sierra Mindo 4,05 0,93 3,77 3,63 0,92 3,34 2,99 0,93 2,78 3,18 0,95 3,02 
Oriente Sangay 3,69 1,04 3,84 3,44 1,05 3,61 3,61 1,04 3,75 4,00 1,02 4,08 
R. Insular San Cristóbal 5,50 1,04 5,72 4,92 1,04 5,12 4,89 1,03 5,04 4,83 1,02 4,93 
Regiones Localidad 













Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 4,67 0,99 4,62 4,56 0,96 4,38 4,31 0,93 4,01 4,44 0,92 4,08 
Sierra Quito 4,89 0,99 4,84 5,25 1,02 5,36 5,14 1,04 5,35 5,14 1,04 5,35 
Oriente San Simón 4,58 0,99 4,53 4,75 0,96 4,56 4,58 0,93 4,26 4,61 0,92 4,24 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 4,68 0,99 4,63 4,81 0,96 4,62 4,88 0,93 4,54 4,86 0,92 4,47 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 2,85 0,99 2,82 2,79 0,96 2,68 2,64 0,94 2,48 3,46 0,93 3,22 
Sierra Mindo 3,02 0,99 2,99 3,36 1,02 3,43 3,17 1,04 3,30 3,71 1,04 3,86 
Oriente Sangay 4,00 0,99 3,96 4,25 0,96 4,08 4,08 0,93 3,79 3,81 0,92 3,51 
R. Insular San Cristóbal 4,58 0,99 4,53 4,86 0,96 4,67 4,97 0,93 4,62 4,86 0,92 4,47 
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Tabla 30. Radiación para Escenario 3: α=0° y р=15° 

























Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 4,00 0,89 3,56 4,17 0,93 3,88 4,67 0,98 4,58 4,58 1,02 4,67 
Sierra Quito 4,94 1,04 5,14 4,64 1,01 4,69 4,78 0,97 4,64 4,53 0,92 4,17 
Oriente San Simón 4,14 0,89 3,68 4,06 0,93 3,78 4,36 0,98 4,27 4,11 1,02 4,19 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 4,96 0,88 4,36 5,68 0,92 5,23 6,44 0,97 6,25 6,21 1,02 6,33 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 2,77 0,89 2,47 3,04 0,93 2,83 3,77 0,98 3,69 4,03 1,03 4,15 
Sierra Mindo 3,91 1,04 4,07 4,23 1,01 4,27 4,17 0,97 4,04 4,81 0,92 4,43 
Oriente Sangay 3,47 0,89 3,09 3,47 0,93 3,23 3,75 0,98 3,68 3,61 1,02 3,68 
R. Insular San Cristóbal 4,72 0,88 4,15 5,44 0,92 5,00 5,92 0,97 5,74 5,58 1,02 5,69 
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Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 4,50 1,05 4,73 3,86 1,06 4,09 4,17 1,05 4,38 4,50 1,02 4,59 
Sierra Quito 4,83 0,88 4,25 4,69 0,87 4,08 5,53 0,88 4,87 5,47 0,92 5,03 
Oriente San Simón 4,28 1,05 4,49 4,17 1,06 4,42 4,89 1,05 5,13 5,00 1,02 5,10 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 5,97 1,05 6,27 5,25 1,06 5,57 4,91 1,04 5,11 4,88 1,01 4,93 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 3,69 1,06 3,91 2,94 1,06 3,12 3,13 1,05 3,29 3,06 1,02 3,12 
Sierra Mindo 4,05 0,88 3,56 3,63 0,87 3,16 2,99 0,88 2,63 3,18 0,92 2,93 
Oriente Sangay 3,69 1,05 3,87 3,44 1,06 3,65 3,61 1,05 3,79 4,00 1,02 4,08 
R. Insular San Cristóbal 5,50 1,05 5,78 4,92 1,06 5,22 4,89 1,04 5,09 4,83 1,01 4,88 
Regiones Localidad 













Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 4,67 0,98 4,58 4,56 0,93 4,24 4,31 0,89 3,84 4,44 0,87 3,86 
Sierra Quito 4,89 0,97 4,74 5,25 1,02 5,36 5,14 1,05 5,40 5,14 1,05 5,40 
Oriente San Simón 4,58 0,98 4,49 4,75 0,93 4,42 4,58 0,89 4,08 4,61 0,87 4,01 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 4,68 0,97 4,54 4,81 0,93 4,47 4,88 0,89 4,34 4,86 0,87 4,23 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 2,85 0,98 2,79 2,79 0,93 2,59 2,64 0,89 2,35 3,46 0,88 3,04 
Sierra Mindo 3,02 0,97 2,93 3,36 1,02 3,43 3,17 1,05 3,33 3,71 1,05 3,90 
Oriente Sangay 4,00 0,98 3,92 4,25 0,93 3,95 4,08 0,89 3,63 3,81 0,87 3,31 
R. Insular San Cristóbal 4,58 0,97 4,44 4,86 0,93 4,52 4,97 0,89 4,42 4,86 0,87 4,23 
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Tabla 31. Radiación para Escenario 4: α=0° y р=20° 





















Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 4,00 0,84 3,36 4,17 0,89 3,71 4,67 0,96 4,48 4,58 1,02 4,67 
Sierra Quito 4,94 1,04 5,14 4,64 1,00 4,64 4,78 0,95 4,54 4,53 0,88 3,99 
Oriente San Simón 4,14 0,84 3,48 4,06 0,89 3,61 4,36 0,96 4,19 4,11 1,02 4,19 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 4,96 0,83 4,12 5,68 0,88 5,00 6,44 0,95 6,12 6,21 1,01 6,27 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 2,77 0,84 2,33 3,04 0,89 2,71 3,77 0,96 3,62 4,03 1,02 4,11 
Sierra Mindo 3,91 1,04 4,07 4,23 1,00 4,23 4,17 0,95 3,96 4,81 0,88 4,23 
Oriente Sangay 3,47 0,84 2,91 3,47 0,89 3,09 3,75 0,96 3,60 3,61 1,02 3,68 
R. Insular San Cristóbal 4,72 0,83 3,92 5,44 0,88 4,79 5,92 0,95 5,62 5,58 1,01 5,64 
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Regiones Localidad 













Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 4,67 0,96 4,48 4,56 0,89 4,06 4,31 0,84 3,62 4,44 0,82 3,64 
Sierra Quito 4,89 0,95 4,65 5,25 1,01 5,30 5,14 1,05 5,40 5,14 1,06 5,45 
Oriente San Simón 4,58 0,96 4,40 4,75 0,89 4,23 4,58 0,84 3,85 4,61 0,82 3,78 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 4,68 0,95 4,45 4,81 0,89 4,28 4,88 0,84 4,10 4,86 0,81 3,94 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 2,85 0,96 2,74 2,79 0,90 2,51 2,64 0,85 2,24 3,46 0,83 2,87 
Sierra Mindo 3,02 0,95 2,87 3,36 1,01 3,39 3,17 1,05 3,33 3,71 1,06 3,93 
Oriente Sangay 4,00 0,96 3,84 4,25 0,89 3,78 4,08 0,84 3,43 3,81 0,82 3,12 
R. Insular San Cristóbal 4,58 0,95 4,35 4,86 0,89 4,33 4,97 0,84 4,17 4,86 0,81 3,94 
 
Regiones Localidad 













Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 4,50 1,06 4,77 3,86 1,07 4,13 4,17 1,05 4,38 4,50 1,01 4,55 
Sierra Quito 4,83 0,83 4,01 4,69 0,81 3,80 5,53 0,83 4,59 5,47 0,88 4,81 
Oriente San Simón 4,28 1,06 4,54 4,17 1,07 4,46 4,89 1,05 5,13 5,00 1,01 5,05 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 5,97 1,05 6,27 5,25 1,06 5,57 4,91 1,04 5,11 4,88 1,01 4,93 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 3,69 1,06 3,91 2,94 1,07 3,15 3,13 1,05 3,29 3,06 1,02 3,12 
Sierra Mindo 4,05 0,83 3,36 3,63 0,81 2,94 2,99 0,83 2,48 3,18 0,88 2,80 
Oriente Sangay 3,69 1,06 3,91 3,44 1,07 3,68 3,61 1,05 3,79 4,00 1,01 4,04 
R. Insular San Cristóbal 5,50 1,05 5,78 4,92 1,06 5,22 4,89 1,04 5,09 4,83 1,01 4,88 
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Tabla 32. Radiación para Escenario 5: α=0° y р=25° 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Regiones Localidad 













Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 4,00 0,78 3,12 4,17 0,84 3,50 4,67 0,93 4,34 4,58 1,01 4,63 
Sierra Quito 4,94 1,03 5,09 4,64 0,99 4,59 4,78 0,92 4,40 4,53 0,84 3,81 
Oriente San Simón 4,14 0,78 3,23 4,06 0,84 3,41 4,36 0,93 4,05 4,11 1,01 4,15 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 4,96 0,77 3,82 5,68 0,84 4,77 6,44 0,92 5,92 6,21 1,00 6,21 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 2,77 0,79 2,19 3,04 0,85 2,58 3,77 0,93 3,51 4,03 1,01 4,07 
Sierra Mindo 3,91 1,03 4,03 4,23 0,99 4,19 4,17 0,92 3,84 4,81 0,84 4,04 
Oriente Sangay 3,47 0,78 2,71 3,47 0,84 2,91 3,75 0,93 3,49 3,61 1,01 3,65 
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Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 4,50 1,06 4,77 3,86 1,07 4,13 4,17 1,04 4,34 4,50 1,00 4,50 
Sierra Quito 4,83 0,77 3,72 4,69 0,75 3,52 5,53 0,77 4,26 5,47 0,83 4,54 
Oriente San Simón 4,28 1,06 4,54 4,17 1,07 4,46 4,89 1,04 5,09 5,00 1,00 5,00 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 5,97 1,05 6,27 5,25 1,06 5,57 4,91 1,04 5,11 4,88 0,99 4,83 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 3,69 1,06 3,91 2,94 1,07 3,15 3,13 1,05 3,29 3,06 1,00 3,06 
Sierra Mindo 4,05 0,77 3,12 3,63 0,75 2,72 2,99 0,77 2,30 3,18 0,83 2,64 
Oriente Sangay 3,69 1,06 3,91 3,44 1,07 3,68 3,61 1,04 3,75 4,00 1,00 4,00 
R. Insular San Cristóbal 5,50 1,05 5,78 4,92 1,06 5,22 4,89 1,04 5,09 4,83 0,99 4,78 
Regiones Localidad 













Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 4,67 0,93 4,34 4,56 0,85 3,88 4,31 0,79 3,40 4,44 0,76 3,37 
Sierra Quito 4,89 0,92 4,50 5,25 0,99 5,20 5,14 1,04 5,35 5,14 1,06 5,45 
Oriente San Simón 4,58 0,93 4,26 4,75 0,85 4,04 4,58 0,79 3,62 4,61 0,76 3,50 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 4,68 0,92 4,31 4,81 0,85 4,09 4,88 0,78 3,81 4,86 0,75 3,65 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 2,85 0,94 2,68 2,79 0,86 2,40 2,64 0,79 2,09 3,46 0,77 2,66 
Sierra Mindo 3,02 0,92 2,78 3,36 0,99 3,33 3,17 1,04 3,30 3,71 1,06 3,93 
Oriente Sangay 4,00 0,93 3,72 4,25 0,85 3,61 4,08 0,79 3,22 3,81 0,76 2,90 
R. Insular San Cristóbal 4,58 0,92 4,21 4,86 0,85 4,13 4,97 0,78 3,88 4,86 0,75 3,65 
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Tabla 33. Radiación para Escenario 6: α=0° y р=30° 






















Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 4,00 0,72 2,88 4,17 0,80 3,34 4,67 0,89 4,16 4,58 0,99 4,53 
Sierra Quito 4,94 1,02 5,04 4,64 0,97 4,50 4,78 0,88 4,21 4,53 0,79 3,58 
Oriente San Simón 4,14 0,72 2,98 4,06 0,80 3,25 4,36 0,89 3,88 4,11 0,99 4,07 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 4,96 0,71 3,52 5,68 0,79 4,49 6,44 0,89 5,73 6,21 0,98 6,09 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 2,77 0,73 2,02 3,04 0,80 2,43 3,77 0,90 3,39 4,03 0,99 3,99 
Sierra Mindo 3,91 1,02 3,99 4,23 0,97 4,10 4,17 0,88 3,67 4,81 0,79 3,80 
Oriente Sangay 3,47 0,72 2,50 3,47 0,80 2,78 3,75 0,89 3,34 3,61 0,99 3,57 
R. Insular San Cristóbal 4,72 0,71 3,35 5,44 0,79 4,30 5,92 0,89 5,27 5,58 0,98 5,47 
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Regiones Localidad 













Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 4,67 0,90 4,20 4,56 0,80 3,65 4,31 0,73 3,15 4,44 0,69 3,06 
Sierra Quito 4,89 0,88 4,30 5,25 0,97 5,09 5,14 1,03 5,29 5,14 1,05 5,40 
Oriente San Simón 4,58 0,90 4,12 4,75 0,80 3,80 4,58 0,73 3,34 4,61 0,69 3,18 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 4,68 0,89 4,17 4,81 0,80 3,85 4,88 0,72 3,51 4,86 0,69 3,35 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 2,85 0,90 2,57 2,79 0,81 2,26 2,64 0,74 1,95 3,46 0,70 2,42 
Sierra Mindo 3,02 0,88 2,66 3,36 0,97 3,26 3,17 1,03 3,27 3,71 1,05 3,90 
Oriente Sangay 4,00 0,90 3,60 4,25 0,80 3,40 4,08 0,73 2,98 3,81 0,69 2,63 
R. Insular San Cristóbal 4,58 0,89 4,08 4,86 0,80 3,89 4,97 0,72 3,58 4,86 0,69 3,35 
 
Regiones Localidad 













Localidades con Máxima Radiación 
Costa Guayaquil 4,50 1,05 4,73 3,86 1,06 4,09 4,17 1,03 4,30 4,50 0,98 4,41 
Sierra Quito 4,83 0,71 3,43 4,69 0,68 3,19 5,53 0,70 3,87 5,47 0,78 4,27 
Oriente San Simón 4,28 1,05 4,49 4,17 1,06 4,42 4,89 1,03 5,04 5,00 0,98 4,90 
R. Insular Puerto Baquerizo Moreno 5,97 1,04 6,21 5,25 1,05 5,51 4,91 1,03 5,06 4,88 0,97 4,73 
Localidades con Mínima Radiación 
Costa Santa Rosa 3,69 1,05 3,87 2,94 1,07 3,15 3,13 1,04 3,26 3,06 0,98 3,00 
Sierra Mindo 4,05 0,71 2,88 3,63 0,68 2,47 2,99 0,70 2,09 3,18 0,78 2,48 
Oriente Sangay 3,69 1,05 3,87 3,44 1,06 3,65 3,61 1,03 3,72 4,00 0,98 3,92 
R. Insular San Cristóbal 5,50 1,04 5,72 4,92 1,05 5,17 4,89 1,03 5,04 4,83 0,97 4,69 
